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                                                                                                                        Toelichting bij deze handleiding

1. Toelichting bij deze handleiding

Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen alvorens het toestel op te starten!

1.1 Inhoud van deze handleiding.

De inhoud van deze handleiding beschrijft de installatie-instructies van de condenserende
STOOKOLIEketel SOB 22/26 C. Deze is bestemd voor een standaard cv-installatie met 1 pompgestuurde
cv-kring en de sanitair warmwaterbereiding met een doorstroomboiler.
Dank zij de inbouwmogelijkheid van clip-in uitbreidingsmodulen (optionele accessoires) beschikt men over
supplementaire toepassingsmogelijkheden (mengkraan gestuurde verwarmingskring, zonneboiler, enz.)
Hieronder vindt u een overzicht van de andere documenten welke integraal van uw cv-installatie deel uit
maken. Gelieve al deze documenten in het lokaal waar het toestel zich bevindt te bewaren.

Documentatie Inhoud Bestemd voor

Technische informatie Algemene documentatie
Beschrijving ven de werking
Technische gegevens en bedradingschema’s
Standaarduitrusting en accessoires
Toepassingsvoorbeelden
Beschrijvingen

Architecten
Eindgebruikers

Programmeerhandleiding
en hydraulische
schema’s

Insteltabel van de parameters
Toepassingsvoorbeelden met aansluitschema’s

Installateur

Installatiehandleiding en
uitgebreidere informatie

Conform gebruik
Technische gegevens en bedradingschema’s
Voorschriften, normen, CE
Aanbevelingen stookplaats en inplanting
Gekozen toepassingsvoorbeelden
Indienststelling, bediening en programmering
Onderhoud

Installateur

Gebruikshandleiding Indienststelling
Bediening
Gebruikersinstellingen, programmering
Tabel met de foutcodes
Nazicht en onderhoud
Aanbevelingen voor energiebesparingen

Eindgebruikers

Beknopte instructies Beknopte bedieningsbeschrijving Eindgebruikers

Onderhoudsboek Verslag van de onderhoudsbeurten Eindgebruikers

Accessoires Installatie instructies
Bediening instructies

Installateur
Eindgebruikers
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Toelichting bij deze handleiding

1.2 Gebruikte symbolen

Gevaar! De niet-naleving van deze waarschuwing kan een risico op
verwondingen of de dood tot gevolg hebben.

Risico van elektrische schokken! De niet-naleving van deze
waarschuwing kan een risico van verwondingen of van de dood door
elektrocutie tot gevolg hebben.

Opgelet! De niet-naleving van deze waarschuwing  kan een risico voor het
milieu en het toestel tot gevolg hebben.

Aandachtpunt! U vindt hier bijkomende informatie en nuttige tips.

1.3 Voor wie is deze handleiding bestemd?

Deze installatiehandleiding is bestemd voor de installateur welke belast is
met de uitvoering van de installatie.

Montage und bedienungsanleitung sind verfügbar in Deutschen.
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                                                                                                                                     Veiligheidsvoorschriften

2. Veiligheidsvoorschriften

Gevaar! De volgende veiligheidsvoorschriften moeten nageleefd worden.
In het tegenovergesteld geval stelt u zichzelf en derden bloot aan gevaar.

2.1 Conform gebruik

De condenserende STOOKOLIEketels van de reeks SOB 22/26 C zijn
voorzien als warmtebereider in cv-installaties met warm water volgens de
norm DIN EN 12828. Zij voldoen aan de normen DIN EN 303/304, DIN
4702, deel 7 voor een glijdende temperatuursverlaging.

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gevaar! De installatie van verwarmingssystemen kan een risico voor
belangrijke schade voor personen, het milieu en het materiaal tot gevolg
hebben. Daarom mogen cv-installaties enkel door verwarmingsinstallateurs
geplaatst worden.
De afstelling, nazicht en het onderhoud van de ketels mogen enkel en
alleen aan erkende cv-installateurs toevertrouwd worden.
De gebruikte accessoires moeten in overeenstemming zijn met de
technische voorschriften en aanvaard zijn door de fabrikant voor het
gebruik met de condenserende STOOKOLIEketel.
Enkel het gebruik van originele vervangingsonderdelen is toegestaan.
Het is verboden elementen in te bouwen of de ketel te wijzigen om het
toestel niet te beschadigen en zelf geen gevaar te lopen. Bij een niet-
naleving vervalt de homologatie van het toestel.

Risico voor elektrische schokken! Alle elektrische werken in verband
met de installatie mogen enkel en alleen door een erkende elektricien
uitgevoerd worden.

2.3 Voorschriften en normen

Dit toestel dient te worden geïnstalleerd conform met de geldende
voorschriften en de regels der kunst.
Lees aandachtig de instructies alvorens het toestel te installeren en in
gebruik te nemen.
Conform met de norm NBN B61-002.

De elektrische aansluitingen en voorzieningen dienen volgens de geldende
nationale en lokale normen en voorschriften te worden uitgevoerd.
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Veiligheidsvoorschriften

2.4 CE – markering

De CE-markering betekent dat de condenserende STOOKOLIEketels SOB
22/26 C in overeenstemming zijn met de schikkingen en de richtlijnen
betreffende de olieketels / CEE, de richtlijn laagspanning  73/23 en de
richtlijn 89 / 366 / CEE (elektromagnetische compatibiliteit (CEM) van de
raad voor de toenadering van de wetgevingen van de lidstaten.
De naleving van beschermingseisen in overeenstemming met de richtlijn
89 / 366 / CE is enkel in orde in het geval van een exploitatie van ketels in
conformiteit met hun bestemming.
De voorwaarden betreffende de milieubescherming volgens EN 55014
moeten nageleefd worden.
De werking is enkel toegelaten met een correct gemonteerde mantel.
De correcte elektrische aarding van het ensemble moet door een
regelmatige controle verzekerd zijn (bv. jaarlijks onderhoud).
Bij de vervanging van onderdelen, mogen enkel en alleen de originele
onderdelen van de fabrikant gebruikt worden.
De condenserende STOOKOLIEketels beantwoorden aan de
determinerende eisen van de richtlijn 92 / 42 / CEE betreffende de
rendementen als condenserende STOOKOLIEketel.
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3. Technische gegevens

3.1 Afmetingen en aansluitingen SOB

Schets 1: afmetingen en aansluitingen

Model SOB 22 SOB 26
HV = Aanvoer verwarming G 1 ½’’ met platte afdichting
HR = Retour verwarming G 1 ½’’ met platte afdichting
Vid. = Aftapopening ½’’ IG
Pda. = Ontluchting G 1 ½’’ AG
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3.2 Technische kenmerken SOB

Model SOB 22 SOB 26
Identificatienummer product CE-0085BP0308

Nominaal thermisch vermogenbereik
Nominaal vermogen bij vollast 80/60°C
Nominaal vermogen bij deellast 40/30° C

kW
kW
kW

18,0 – 22,3
17,5 – 21,4
18,7 – 22,6

21,0 – 26,0
20,2 – 25,0
21,4 – 26,4

Gegevens voor de conceptie van het rookgasafvoersysteem
volgens
DIN 4705 ( lokaalluchtafhankelijke werking)
Temperatuur van de rookgassen bij vollast 80/60°C
Temperatuur van de rookgassen bij vollast 40/30°C
Temperatuur van de rookgassen bij deellast 80/60°C
Temperatuur van de rookgassen bij deellast 40/30°C
Massadebiet van de rookgassen bij vollast
Massadebiet van de rookgassen bij deellast

°C
°C
°C
°C
kg/s
kg/s

79
49
71
43

0,009
0,008

80
50
72
44

0,011
0,009

Fabrieksafstelling Stookoliedebiet kg/h 1,87 2,18

Condenswatervolume bij nominaal vermogen 40/30°C l/h 1. ,03 – 1,15 1,17 – 1,34

Genormaliseerde exploitatiegraad N bij 40/30°Cתּ
Genormaliseerde exploitatiegraad N bij 75/60°Cתּ
CO2 gehalte

%
%
%

103
97

13,0 – 13,5

0,27 - 0,30 0,42 – 0,45Maximale druk op de rookgasafvoerbuis
Concentrische rookgasafvoer/luchttoevoerpijp

mbar
mm 80/125

Aansluitwaarden

Hydraulische weerstand ∆∂ = 20 K
Verwarmingswaterdebiet

mbar
m³/h

19
0,95

25
1,12

Hydraulische weerstand ∆∂ = 10 K
Debiet verwarmingswater

mbar
m³/h

70
1,90

100
2,24

l 22,5 23,0Waterinhoud van de ketel
Maximale werkingsdruk
Maximale werkingstemperatuur

bar
°C

3,0
110

Maximale bereikbare aanvoertemperatuur °c 90

Kenmerken van de blauwe vlam brander Model O-42-Z1U O-42-Z2U

Merk van de verstuiver Danfoss LE, type S, 80°
Debiet van de verstuiver 0,45 0,50
Spanning / frequentie
Opgenomen elektrisch vermogen

230 / 50
250

Druk geluidsniveau

Type
USG/h
V / Hz
Watt
db(A) 50 52

Gewicht van de ketel 212 213

Hoogte
Breedte
Diepte

kg
mm
mm
mm

950
610

1045



10

Technische gegevens

3.3 Bedradingsschema

Oliebranderautomaat
type LMO 14.1111B2 Fabr.
L+S

Belangrijk!
- De branderautomaat mag slechts op de brander

geplaatst of ervan verwijderd worden wanneer
deze laatste niet in werking is.

- De brander mag slechts in de onderhoudsstand
geplaatst worden wanneer de brandersnoer
ontkoppeld is.

- De componenten met een veiligheidsfunctie
mogen niet gerepareerd worden.

Legende:
Branderautomaat

B1 Vlamvoeler QRC
1A1.101C27
M1 Ventilatormotor
M2 Servomotor
N1 Branderautomaat LMO
R1 Vóórverwarmer
S3 Schakelaar servomotor
2e. vlamgang
T1 Ontstekingstransfo
X20 Regelingaansluiting
X21 Branderaansluiting
X22 Branderaansluiting
S2 Afstandsontgrendeling
X1 Klemmenstrook

*) Speciale accessoires

Ketelbedieningsbord

F1 Zekering 6,3A traag
F2 Veiligheidsthermostaat
H5 Storingslampje
veiligheidsthermostaat
S1 Dienstschakelaar
Ketelprintplaat

QX1 Multifunctionele uitgang
ATF Buitenvoeler
BE Bedieningsbord
Bus BE Busaansluiting voor het
bedieningsbord
Bus EM Busaansluiting voor
uitbreidingsmodule
H1 Multifunctionele ingang
FB Afstandsbediening *)
HP Cv-pomp
KVF Vertrekvoeler ketel QAK 36
SK Veiligheidsketting
STX4 Net voor uitbreidingsmodule
TLP Boilerpomp*)
TWF Boilervoeler *)
X60 Connector draadloze sturing

Br = Bruin
Gnge= groen/geel
bl = blauw
Sw = zwart



11

Technische gegevens

3.4 Tabel met de waarden van de voelers

Tabel 1: Weerstandswaarden van de buitenvoeler ATF

Temperatuur ( ° C ) Weerstand ( Ω )
-20 8194
-15 6256
-10 4825
-5 3758
0 2954
5 2342

10 1872
15 1508
20 1224
25 1000
30 823

Tabel 2: Weerstandswaarden vertrekvoeler KVS, boilervoer TWF, retourvoeler KRV en voeler B4

Temperatuur ( ° C ) Weerstand ( Ω )
0 32555
5 25339

10 19873
15 15699
20 12488
25 10000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 915
95 786

100 677
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Voorbereiding van de installatie

4. Voorbereiding van de installatie

4.1 Ventilatie

Bij een lokaalluchtafhankelijke werking van de SOB, moet de stookplaats
van ventilatiemonden worden voorzien volgens de geldende normen. De
gebruiker moet ingelicht worden betreffende het feit dat deze
ventilatieopeningen niet mogen afgeschermd worden en dat de aanvoer
van de verbrandingslucht, boven op de ketel, vrij moet blijven.

Zuivere verbrandingslucht! De ketel SOB mag enkel in een lokaal
geplaatst worden waarvan de verbrandingslucht zuiver is. Stuifmeel van
bloemen of andere mogen niet langs de aanzuigopening van het toestel
kunnen worden aangezogen!

4.2 Anti-corrosiebescherming

De verbrandingslucht moet vrij zijn van corrosieve bestanddelen, o.a. fluor-
en chloordampen van oplosmiddelen, onderhoudsproducten, spuitbussen,
enz.
Bij de aansluiting van de ketel op een vloerverwarmingkring met niet
zuurstofdichte kunststofbuizen, is het noodzakelijk warmtewisselaars te
plaatsen om de installatiekringen te scheiden.

4.3 Eisen voor het water van de verwarmingskring

Voor het vullen van de verwarmingskring voldoet het water van het
leidingnet. Indien de hardheidsgraad van het water hoger is dan 12* dh, of
bij installaties met een grote waterinhoud, is een gedeeltelijke verzachting
of de toevoeging van hardheidsstabiliserende producten aanbevolen.

4.4 Het gebruik van additieven

Stookolieadditieven zijn aanbevolen om de stockagestabiliteit te
verbeteren, de thermische stabiliteit te vergroten of de reukhinder te
verminderen bij het vullen en voor een verbranding zonder bezinkingen.
Producten om de verbranding te verbeteren en welke bezinkingen vormen
zijn verboden.

4.5 Richtlijnen betreffende de installatie

Opgelet! Bij de installatie van de SOB er op letten dat gedurende de
installatie voorzorgsmaatregelen genomen worden om waterschade te
voorkomen, o.a. door lekken komende van de boiler.

Stookplaats. De stookplaats moet droog zijn met een
omgevingstemperatuur gelegen tussen 0°C en 45°C. Bij de keuze van de
plaats zal een bijzondere aandacht besteed worden aan de doorgang van
het rookgasafvoersysteem.Aan de voorzijde moet er voldoende ruimte vrij
gelaten worden voor het nazicht en het uitvoeren van het onderhoud.
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4.6 Vrije ruimte rond het toestel

Schets 2: vrije ruimte rond de SOB

Minimale muurafstand

Voor het onderhoud

Bij de installatie van een SOB met boiler
moet de minimale hoogte van de
stookplaats gerespecteerd worden
De minimale aanbevolen muurafstanden
moeten nageleefd worden om het
plaatsen en het onderhoud van het
toestel te vergemakkelijken.

*) Indien de brander naar links
opendraait, moet het scharnier van de
brander aan de linkerzijde geplaatst
worden.
Opmerking: de mazoutslangen moeten
verlengd worden.
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4.7 Toepassingsvoorbeeld

U vindt andere toepassingsvoorbeelden (verwarmingskringen met
mengkranen, aansluiting zonneboilers, enz.) in de handleiding
programmering en hydraulische aansluitingen.

Toepassingsvoorbeeld 1: Een pompgestuurde verwarmingskring met omgevingsvoeler FB en boiler
temperatuursturing.

Hydraulisch schema

Aansluitschema

Ketelprintplaat ISR – RVS43.122/100

Legende:

ATF  Buitenvoeler
FB  Afstandsbediening *)
HP        Cv-pomp *)
MAG     Expansievat *)

TKW     Koud water
TLP      Boilerpomp *)
TWF     Boilervoeler QAZ 36 *)
TZP     Recyclagepomp sww *)
TWW    Warm water

*) optionele accessoires

Legende

ATF Buitenvoeler
BE Controle-eenheid
BUS BE  Busaansluiting voor het
               bedieningsbord
BUS EM  Busaansluiting voor de
               uitbreidingsmodule
FB Afstandsbediening *)
HP Cv-pomp *)
KVF Vertrekvoeler
SK Veiligheidsketting
TLP Boilerpomp 1)
TWF Boilervoeler 1)
TZP Recyclagepomp sww 1)
X2, X3 Netaansluiting
X10 Klemmenstrook laagspanning

*) Optionele accessoires
1) Speciale optionele accessoires

br = bruin
gngn = groen/geel
bl = blauw
Brenner 2 ST = brander 2e

vlamgang
Brenner = brander
STB/Netz = Veiligheidsthermostaat
/ Netaansluiting
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5. Installatie

5.1 Aansluiting van de verwarmingskring

De aanvoer van de verwarmingskring op de aansluiting KV van de ketel
aansluiten en de retour op de aansluiting KR
De dichtheid van de vul- en aftapkraan verzekeren.
De ontluchter op de overeenstemmende aansluiting op achterzijde van de
ketel monteren.

Veiligheidsklep.
Opgelet! De aansluitleiding van de veiligheidsklep moet zodanig
aangesloten worden dat er geen drukverhoging mogelijk is bij haar
werking. De afvoer mag niet in de vrije lucht uitgeven. De uitgang moet vrij
en zichtbaar zijn. Bij een eventuele werking moet het verwarmingswater
zonder gevaar kunnen afgevoerd worden, bv. met behulp van een sifon.

5.2 Dichtheidstest en het vullen van de installatie

De verwarmingsinstallatie vullen.
De dichtheid er van controleren ( maxi proefdruk van het water: 4 bar ).

Condenswater.
Opgelet! Het condenswater dat gedurende de werking van de ketel
geproduceerd wordt moet naar een aangepaste neutralisatie installatie
(optionele accessoire) afgevoerd worden. De pH-waarde is gelegen tussen
2 en 3.

De condensafvoerleiding moet met een helling geplaatst worden. De
leiding moet vrij zijn. De rioolaansluiting moet zich onder het niveau van de
warmtewisselaar bevinden.

Bij het gebruik van zwavelarme Stookolie (conform met de nota ATV A251)
is geen neutralisatie noodzakelijk. De installatie van een actieve koolstof
neutralisatiebak BRÖTJE is nochtans noodzakelijk. (Deze mag zonder
vulling werken.)



16

                                                                                                                                Installatie

Schets 3:  hydraulische weerstand

5.3 Aansluiting van de rookgasafvoer

Bij het plaatsen van de rookgasafvoerleiding moet er rekening mee
gehouden worden dat de condenserende STOOKOLIEketel met
rookgastemperaturen lager dan 120° C werkt. (Rookgasafvoerbuizen van
het type B.) Rookgasafvoer bestaat in diameter 80 voor werking B23 of in
80/125 voor werking type C.

Voor de maximale lengte te kennen per afvoer gelieve
CHAPPEE te contacteren.

Massa waterdebiet (kg/h)

Weerstand ∆p (mbar)                        1000

                           100

                            10

                               1
           100            1000           10000
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Fig. 4:  Aansluitmogelijkheden

4) C33

6) C33 3) C33

10) C33

7) C33
5) C43 1) B23 8) C33 9) C33

11) C83

2) B33
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5.4 Onderhouds- en controleluiken

Opgelet! De rookgasafvoerpijpen moeten geveegd en op hun luchtdicht
gecontroleerd worden en een vrije afvoer hebben

In de stookplaats van de SOB moet er tenminste één controle- en
onderhoudsluik aanwezig zijn.

De rookgasafvoerpijpen welke langs dit luik niet kunnen gecontroleerd of
geveegd worden, moeten over een andere opening, in het bovenste
gedeelte van het rookgasafvoersysteem of boven het dak, beschikken.

De rookgasafvoerpijp op een buitenmuur moet tenminste over één opening
in onderste gedeelte er van beschikken

5.5 Elektrische aansluiting (Algemeen)

Gevaar voor elektrische schokken!

De elektrische installatie en aansluitingen mogen slechts door een erkende
elektricien uitgevoerde worden.

Netspanning 1 / N / PE
AC + 10 % - 15 %, 50 Hz
Bij de installatie moeten de plaatselijke reglementering nageleefd worden.
Bij de elektrische aansluiting moet de polariteit op die wijze gerespecteerd
worden dat de fasen niet verward kunnen worden.
Vóór de SOB moet een hoofdschakelaar geplaatst worden welke alle
geleiders kan onderbreken en over openingscontacten van te minstens 3
mm beschikt. Alle aansluitkabels moeten in de kabelhalzen bevestigd
worden.
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Lengte van de kabels
De bus- en voelerkabels zijn laagspanningsgeleiders. Ze mogen niet,
wegens eventuele perturbatiesignalen, parallel met de
netspanninggeleiders geplaatst worden. In het tegenovergestelde geval
moet men beschermende kabels gebruiken.
Toegelaten lengte voor alle voelers:
Koperen geleider tot 20 m = 0,8 mm²
Koperen geleider tot 80 m = 1 mm²
Koperen geleider tot 120 m = 1,5 mm²
Type kabels: bv LIYY of LiCYC x 0,8

Hoe de aansluitkast van het bedieningsbord openen.

De snelsluiters op het voorpaneel deblokkeren. Het  bord naar voor
neerklappen alvorens het te verwijderen.
De snelsluiters op de aansluitkast van het bedieningsbord deblokkeren en
de KSF naar voor neerklappen.
Kabelhalzen
Alle elektrische kabels moeten door de kabelhalzen achteraan op het
toestel en op de klemmenstrook van het bedieningsbord bevestigd worden.
Daarbij moeten de kabels, conform met het bedradingschema (schets 8),
in de kabelhalzen bevestigd worden.
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Fig. 8: kabelmontage

1 2 3 4

1. De kabels er door steken en de klemmen neerslaan tot ze zich in elkaar klikken.
2. De klemschroeven indrukken.
3. De klemschroeven met een schroevendraaier aanspannen.
4. Om de kabelhalzen te openen, het klikmechanisme met een schroevendraaier oplichten.

Pompen
De toegelaten spanning per pompuitgang bedraagt:
IN max. = 1 A.

Bescherming van de toestellen
Zekering in de sturing- en regelmodule:

- F1 – T 6,3 A ; net

Aansluiting van de voelers en de componenten
Gevaar voor elektrische schokken!
Het bedradingschema respecteren!
De componenten volgens de instructies van de bijsluiter aansluiten. Op het
net aansluiten. De aarding controleren.

Buitenvoeler
De buitenvoeler wordt standaard bij het toestel bijgeleverd.
Aansluiting: zie bedradingschema.

Vervanging van de kabels
Alle kabels, behalve de netaansluitkabel, moeten bij hun vervanging,
vervangen worden door speciale SOB kabels. Bij de eventuele vervanging
van de netaansluitkabel, slechts kabels van het type H05VV-F gebruiken.

Aanrakingsbescherming
Na het openen van de SOB, moet de mantel herbevestigd worden met de
overeenstemmende schroeven om de bescherming tegen ongelegen
aanrakingen te verzekeren.

Initialisatie van de voelers
Van zodra de elektrische aansluitingen beëindigd zijn, kan men de
elektriciteit weer aanzetten. Hierdoor zijn de aangesloten voelers
geïnitialiseerd en werkt de regeling correct.
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Veiligheidsthermostaat
De veiligheidsthermostaat (STB) is in de fabriek afgesteld op 110° C.

Testfunctie voor de veiligheidsthermostaat:
Op de schoorsteenvegerknop drukken; na ongeveer 3 seconden zal de
ketel opwarmen tot aan de reactie van de STB. Zo lang men op de knop
drukt, blijft de functie actief.

5.6 Stookolietoevoer

Opgelet!
De brander mag slechts gevoed worden met lichte Stookolie EL volgens de
norm DIN 51603 (maxi viscositeit van 6 mm2/s op 20° C).
Het gebruik van zwavelarme Stookolie is eveneens toegelaten.
De norm DIN 4755 moet nageleefd worden bij het verwezenlijken van de
Stookolietoevoer installatie.
De lengte van de toevoerleidingen moet gerespecteerd worden. Zie schets
9 en 10.

Schets 9: Tweepijpsvoeding

Lengten van één enkele leiding  (m)      Hoogte
      (mm) Binnen Ф 6 mm Binnen Ф 8 mm Binnen Ф 10 mm

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

31
29
27
25
23
21
19

70
70
70
70
70
66
60

70
70
70
70
70
70
70

0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5

17
15
13
11
9
7
5
-

53
47
41
34
28
22
15
9

70
70
70
70
68
53
37
22

Schets 10: Eenpijpsvoeding

Lengte van de leiding  (m)Hoogte
(mm) Binnen Ф 4 mm Binnen Ф 5 mm Binnen Ф 6 mm

0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

52
46
40
33
27

100
100
97
81
66

100
100
100
100
100
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Urenteller
Om het energieverbruik te controleren kunnen de werkinguren opgevraagd
worden in het menu “Productdiagnostiek” (programma’s nrs 8330 en 8332)
Het verbruik van de Stookolie kan berekend worden aan de hand van de
formule in de schets 11.
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Schets 11: Stookoliepomp voor O-42-Z1U tot O-42-Z2U

1. Afstelling brander 1e vlamgang
2. Afstelling brander 2e. vlamgang
3. Manometeraansluiting werkingsdruk
4. Manometeraansluiting aanzuigdruk
5. Uitgang naar verstuiver
6. Aansluiting retour
7. Aansluiting aanzuigleiding

Belangrijk!
Bij de ombouw naar een
éénpijpsvoedingsysteem:

- De retourstop goed aangespannen
dichtdraaien.

8. Aansluiting aanzuigleiding
9. Aansluiting magneetventiel V1 – start
10. Aansluiting magneetventiel V2 -

werking
11. Filter
12. Afsluitstop (de bypass schroef bevindt

zich er achter)

         Vermindering van de druk
         Verhoging van de druk

Verbruikte hoeveelheid Stookolie ( l ) - Ingesteld massadebiet Stookolie ( kg/h )  x werkingsuren
         480
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Tabel 4: instelwaarden ( benaderende waarden )

Model ketel
Model brander

SOB 22
O-42-Z1U

SOB 26
O-42-Z2U

Vermogen van de ketel kW 21,4 25,0
Vermogen van de brander kW 22,3 26,0
Type verstuiver 1) US gal/h 0,45 0,50
Stookoliedebiet Vollast kg/h 1,87 2,18

1e. vlamgang bar 12,5 12,5Werkingsdruk
Vollast bar 18,5 18,5
Stand draaiknop luchtafstelling 10,0 10,0Luchtafstelling 2)
Stand draaiknop 1e. vlamgang 6,0 6,0

Recyclage Waarde op de schaal 4 4

1) Merk verstuiver: Danfoss LE, type S, 80°
2) De opgegeven waarde is een benaderende waarde welke moet aangepast worden

naargelang het CO2 gehalte.

5.7 Waarden van de verbrandingsgassen

Bij de controle van de waarden van de verbrandingsgassen moet de
branderkap gemonteerd zijn. De afstelling van de brander gebeurt in
functie van de combinatie  ketel - schoorsteen.

Na een correcte afstelling van de brander vindt men de volgende waarden:
- Temperatuur van de rookgassen: 43°C-50°C (40/30°C)
                                                         71°C-80°C (80/60°C)

- CO2 gehalte: Vollast: 12,7-13,2 %
- CO2 gehalte: Vollast: 13,0-13,5 %
- Roetgehalte: 0

5.8 Afstelling van de brander

De druk van de Stookoliepomp en de stand van de luchtregelknop moet
afgesteld worden volgens de tabel 4.

- Bij de definitieve afstelling van het CO2 gehalte het hierna
volgende respecteren):

- 1. Vollast met de regelknop van de verbrandingslucht.
- 2.Basislast met de regelknop voor recyclage luchtregeling.

Onder normale omstandigheden is een bijsturing van de Stookoliedruk niet
nodig. Om de temperatuur van de verbrandingsgassen te controleren is het
aangeraden een rookgassenthermometer te installeren.

5.9 Afstelling van de luchtrecyclage

De tabel 4 geeft de waarden van de fabrieksafstelling welke niet gewijzigd
moeten worden.
Opgelet!
Te grote openingen kunnen heel lage NOx waarde tot gevolg hebben met
daarbij een onstabiele verbranding en startproblemen.
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Schets 12: brander

                                                                                              Bevestigingschroef

                                                                                                      Afstand tussen de
  ontstekingselektroden

                   Draaischijf voor de afstelling van de verbrandingslucht *)

  Draaischijf luchtregeling 1e. vlamgang *)

                       Meetopening luchtregeling

     Regelschaal                                        Regelschroef recyclagelucht

  *) De schroeven slechts met de hand aanspannen!
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5.10 Bedradingschema van de brander

Het bedradingschema van de brander maakt integraal deel uit van het
bedradingschema van het hoofdstuk Technische kenmerken (zie blz. 9)

5.11 Programmaverloop

Startvoorwaarden
Apparaat onder spanning, veiligheid- en ketelthermostaat actief. Installatie
in warmtevraag ( verwarmings- en swwthermostaat in stand WERKING

Werking van de vóórverwarming
De tijd om het op peil komen van de temperatuur van Stookolie bedraagt
60 seconden.

Begin vóórventilatietijd
De motor start
De ontsteking werkt (vóórontsteking)
De totale vóórventilatietijd bedraagt ongeveer 12 seconden.

Bekrachtiging magneetventiel – Begin veiligheidstijdspanne
Het magneetventiel gaat open
Vlamvorming
Vlamsignaal
Totale veiligheidstijdspanne < 10 seconden

Einde veiligheidstijdspanne
Waarneming vlamsignaal door de vlambewakingcel
Na-ontsteking ongeveer 15 seconden

Werking van de brander (blauwe vlam)

5.12 Ontgrendelingsknop

De ontgrendelingsknop dient om:
- de branderautomaat te ontgrendelen en
- De diagnostiek te activeren of uit te schakelen.

Werkingstand naargelang de kleur
De kleur van de ontgrendelingsknop wordt rood, geel of groen naargelang
de werkingstand.
Bij normale werking zijn de verschillende werkingstanden weergegeven in
de tabel nr.6

Te lang ingedrukte ontgrendelingsknop
(licht flikkerende rode kleur)
Indien de ontgrendeling > 3 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt de
PC diagnostiek ( kant gebruiker) actief (licht flikkerende rode kleur).
Door de ontgrendelingsknop terug > 3 seconden in te drukken wordt hij
terug niet-actief.

5.13 Storingsdiagnostiek

Na een vergrendeling ten gevolge van een storing, brandt het
storingslampje in continu.
Na de ontgrendelingsknop > 3 seconden ingedrukt te hebben, is de visuele
diagnostiek van de storingsoorzaken actief, zie tabel 5.
Gedurende de diagnostiek is de spanning op de sturingsuitgangen
afgesloten en blijft de brander buiten werking.
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Tabel 5: foutcodes
Flikkercode Mogelijke oorzaken

2 x flikkeren: ● ● Geen vlamvorming op het einde van de veiligheidstijdspanne, bv.
om de volgende reden:

- Magneetventiel Y1 defect of vuil.
- Infrarode cel B1 defect of vuil.
- Slechte afstelling brander, Stookolietoevoer onderbroken.
- Ontstekingdispositief defect.

4 x flikkeren: ●●●● Parasitaire belichting gedurende het starten van de brander

7 x flikkeren: ●●●●●●● Vlamonderbreking gedurende de werking; bv. om de volgende
reden:

- Magneetventiel Y1 defect of vuil.
- Infrarode cel B1 defect of vuil.
- Slechte afstelling brander.

10 x flikkeren: ●●●●●●●●●● Bedradingsfout of interne fout,
Uitgangcontacten.

Tabel 6  Werkingstanden (kleurencodes)

Werkingstand Kleurcode 1) Kleur

Vóórverwarmer warmt op, in
wachttijd

Constant geel

Ontstekingsfase, ontsteking werkt Flikkerend geel

Werking, correcte vlam Constant groen

Werking, slechte vlam Flikkerend groen

Te lage spanning Geel rood

Storing, alarm Constant rood

Uitgang van de foutcodes, zie
tabel 5

Flikkerend rood

Parasitaire belichting vóór het
starten van de brander

Groen rood

PC diagnostiek Afwisselend rood

5.14 Branderautomaat

Bij een vlamonderbreking gedurende de werking, wordt de
Stookolietoevoer onmiddellijk onderbroken. De branderautomaat doet dan
een nieuwe startpoging volgens het ingebouwd werkingsprogramma.
Bij gebrek aan vlamvorming valt de brander, na de veiligheidstijdspanne, in
veiligheid.
Bij een vlamsignaal gedurende de vóórventilatie (bv.parasitaire belichting),
valt de brander in veiligheid op het einde van de vóórventilatietijd.
Na een vergrendeling ten gevolge van een storing, moet men ongeveer 1
minuut wachten alvorens de branderautomaat te kunnen ontgrendelen.



BAXI   BELGIUM - p 28 -                                                    SOB

Storingsmogelijkheden

De brander start niet:
- Slechte elektrische voeding (brandersnoer) of defecte zekering
- De vóórverwarming werkt niet.

De branderautomaat valt in storing zonder vlamvorming bij de eerste
startpoging: .

- Parasitaire belichting van de cel
- Geen ontsteking, geen Stookolietoevoer
- Roetaanslag op de elektroden.

De brander start met vlamvorming maar de branderautomaat valt toch in
storing:

- De vlambeveiligingcel of Stookolietoevoerleiding defect
- De vlambeveiligingcel is vuil.

Werkingscontrole

- De vlambeveiligingcel gedurende de werking verwijderen en
afdekken:
Na een nieuwe startpoging moet de brander in storing vallen.
De ontgrendeling is slechts na 50 seconden mogelijk.

- Start van de brander met verwijderde afgedekte cel:
Op het einde van de veiligheidstijd val de brander in storing.

- Start van de brander met verwijderde cel belicht met de lamp of
een aansteker:
Na de vóórventilatietijd moet de brander in storing vallen, er is
geen spanning op het magneetventiel van de pomp.

Gevaar!
De vlambeveiligingcel is een veiligheidscomponent dat niet mag geopend
worden.Indien de cel defect is, moet deze door een originele cel vervangen
worden. Een vlambeveiligingcel mag in geen enkel geval hersteld worden.

Schets 13: Vlambeveiligingcel

                                                                          Micro-ampèremeter DC *)

                                                                                  *) Bij de normale werking van de brander moet het
                                         instrument verwijderd worden.

Werkingsbereik van de cel:

Met vlam: celstroom > 70 µA bij 230 V
Zonder vlam: celstroom < 5,5 µA
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6. Indienststelling

Gevaar!
De eerste indienststelling mag slechts aan een erkende cv-installateur
toevertrouwd worden. De installateur doet een dichtheidstest van de
leidingen, controleert de goede werking van alle regeling-, sturing- en
veiligheidsorganen en voert een verbrandingscontrole uit.
In geval van een onaangepaste uitvoering is er een groot gevaar van
schade voor de personen, het milieu en het materiaal

Opgelet!
In het geval van stofvorming in de lucht, bv. gedurende werken, mag de
SOB niet in dienst gesteld worden. Het toestel zou beschadigd kunnen
worden!

6.1 Indienststelling

Gevaar voor brandwonden!
Op het moment van de indienstelling is het mogelijk dat er gedurende een
korte tijdspanne stoom langs de ventilator ontsnapt. Warm water kan
eveneens langs de veiligheidsklep ontsnappen.

1. De nooduitschakelaar van de ketel in werking stellen.
2. Het afsluitdispositief van de Stookolietoevoer open.
3. De dienstschakelaar op het bedieningsbord in werking

stellen.
4. Met de modustoets op de sturingsmodule de

werkingsmodus “Automatische werking” (     ) kiezen.
5. De gewenste omgevingstemperatuur instellen  met behulp

van de draaiknop op de sturingsmodule.

6.2 Temperatuur voor het cv- en sanitair warm water

Bij de instelling van de temperatuur voor het cv-water en het sanitair
warmwater moet de indicaties van het hoofdstuk Programmering en
afstellingen opgevolgd worden.
Voor het sanitair warmwater is een instelling op 60° C aanbevolen.
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6.3 Programmering van de nodige parameters

Normaal mogen de parameters van de regeling niet gewijzigd
worden.(Toepassingsvoorbeeld nr.1). Slechts de datum/uur en de
eventuele tijdsprogramma’s mogen ingesteld worden.
De instelling van de parameters wordt weergeven in het hoofdstuk
Programmering.

6.4 Hulpmodus (manuele werkingsmodus)

Instelling van de manuele modus van de installatie:
- De OK toets indrukken
- Het menupunt Onderhoud/dienst kiezen
- De functie manuele werking (7140) op “Werking” afstellen

De pompen van de verwarmingskring zijn buiten werken en de mengkraan
afgesteld op manuele werking.
Zie eveneens het hoofdstuk Uitleg van het bedieningsbord.

6.5 Initiatie van de gebruiker

Initiatie
De gebruiker moet geïnformeerd worden in de sturing van de verwarming
en de werking van de veiligheidsapparatuur.
Zijn bijzondere aandacht zal op de volgende punten gevestigd worden:

- Dat hij de ventilatiemonden niet mag afsluiten.
- Dat de aansluitmof voor de verbrandingslucht boven op het toestel

steeds bereikbaar moet blijven voor het onderhoud.
- Dat hij geen ontvlambare materialen of vloeistoffen in de omgeving

van de ketel mag opslaan.
- dat hijzelf de volgende punten moet controleren:
- de waterdruk op de manometer
- de controle van de goede afvoer van de trechter van de

veiligheidsklep
- Dat het nazicht en het jaarlijks onderhoud slechts door een

erkende installateur mag uitgevoerd worden.

Documenten
- De beknopte bedieningshandleiding in het deksel van de

sturingsmodule van het toestel bewaren.
- De handleiding en de documenten welke deel uitmaken van de

installatie overhandigen en de aandacht er op vestigen dat ze in de
stookplaats moeten bewaard worden.
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7. Bediening

7.1 Bedieningselementen

Schets 14: bedieningselementen

   Dienstschakelaar                Storingslampje                   Ontgrendelingsknop
                     veiligheidsthermostaat STB

   Zekering 6,3 A traag                   Ontgrendeling                                   Sturingseenheid regeling
                                          veiligheidsthermostaat (STB)

                      Modustoets werking sww                      Modustoets werking verwarming

Toets Esc (annuleren)

Schoorsteenvegers
  toets

Display

Toets OK
(valideren)

Infotoets

Draaiknop
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7.2 Displayweergave

Schets 15: symboolweergave op het display

Betekenis van de weergegeven symbolen

Signification des sym boles affichés

Verwarming op de theoretische comforttemperatuur
 Verwarming op de theoretische verlaagde temperatuur
Verwarming op de theoretische anti-vorst
In werking zijnde modus
Brander in werking
Vakantiefunctie actief
Referentie naar cv-kring 1 of 2
Onderhoudbericht
Foutmelding

INFO Infoniveau actief
PROG Instelniveau actief

                                       ECO Verwarming buiten werking (ECO-functie actief)
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7.3 Bediening

Instelling van de  verwarmingsmodus
Met de modustoets “Werking verwarming” kunnen de verwarmingsregimes
gewijzigd worden. De gekozen instelling wordt weergegeven door een
streepje onder het symbool van de werkingmodus.

Automatische werking - Werking volgens een tijdsprogramma
- Theoretische temperaturen  volgens een tijdsprogramma
- Beschermingfuncties actief
- Automatische zomer/winter omschakeling actief
- Begrenzingmechanisme dagtemperatuur actief

Continu werking - Verwarmingsmodus zonder tijdsprogramma
- Beschermingfuncties actief
- Automatische zomer/winteromschakeling niet actief bij de

theoretische comforttemperatuur
- Begrenzingmechanisme dagtemperatuur niet actief bij de

theoretische comforttemperatuur

Beschermingmodus - Geen verwarmingsprogramma
- Temperatuur na een anti-vorstbescherming
- Beschermingfuncties actief
- Begrenzingmechanisme dagtemperatuur actief

Sturing van de sanitair warmwaterbereiding

In dienst De sanitair warmwaterbereiding werkt volgens het ingesteld
tijdsprogramma.

Buiten werking De werking van de sanitair warmwaterbereiding is niet actief.

Instelling van de theoretische omgeving comforttemperatuur

Theoretische comfort-

temperatuur

De theoretische comforttemperatuur wordt rechtstreeks met de draaiknop
ingesteld naar een hogere (+) of een lagere (-) waarde.

Theoretische verlaagde

temperatuur

De theoretische verlaagde temperatuur kan op de volgende wijze ingesteld
worden:

- Op de valideertoets (OK) drukken
- De verwarmingskring kiezen.
- De parameter Waarde theoretische verlaagde temperatuur kiezen.
- De verlaagde temperatuur met de draaiknop instellen.
- Terug op de valideertoets (OK) drukken.
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Door op de modustoets      Werking verwarming te drukken kan men, vanaf
het niveau Programmering of Info,  terug komen naar de basisweergave.

Informatieweergave

Door op de Infotoets te drukken kan men diverse informatiegegevens
oproepen.

 Foutmeldingen
 Onderhoud
 Theoretische waarde manuele werking
 Stand chape huidige theoretische waarde
 Stand chape huidige dag
 Omgevingstemperatuur
 Minimale omgevingstemperatuur
 Maximale omgevingstemperatuur
 Keteltemperatuur
 Buitentemperatuur
 Minimale buitentemperatuur
 Maximale buitentemperatuur
 Temperatuur sanitair warmwater
 Staat ketel
 Staat zonneboiler
 Staat sanitair warmwaterbereiding
 Staat verwarmingskring 1
 Staat verwarmingskring 2
 Staat kring vloerverwarming
 Jaar
 Service telefoonnummer

Indien er geen storing- of onderhoudmelding geweest is, worden deze
informaties niet weergeven.
De andere informaties worden enkel weergegeven indien ze met een
correcte configuratie geprogrammeerd werden.
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Foutmeldingen
(      )

Indien het storingssymbool     op het display verschijnt, betekent dit dat er
zich in de installatie een storing heeft voorgedaan. Door op de infotoets te
drukken kan men nadere gegevens betreffende deze storing opvragen.

Tabel 7: foutcodes
Foutcode Omschrijving van de storing Uitleg/oorzaak

10 Kortsluiting of onderbreking buitenvoeler Aansluiting of buitenvoeler controleren, hulpmodus

20 Kortsluiting of onderbreking ketelvoeler 1 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

32 Kortsluiting of onderbreking vertrekvoeler 2 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

40 Kortsluiting of onderbreking retourvoeler 1 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

50 Kortsluiting of onderbreking sww-voeler 1 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

52 Kortsluiting of onderbreking sww-voeler 2 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

57 Kortsluiting of onderbreking sww circulatievoeler Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

60 Storing omgevingsvoeler 1 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

65 Storing omgevingsvoeler 2 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

68 Storing omgevingsvoeler 3 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

70 Storing voeler buffervat 1 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

73 Storing voeler collector 1 Aansluiting controleren, installateur verwittigen 1)

81 Kortsluiting bus LPB Communicatiefout, buslijn of connector controleren, voeding LPB
niet actief

82 Adresbotsing bus LPB De adressering van de aangesloten regelingen controleren

83 Kortsluiting draad BSB Communicatiefout, de buslijn of connector controleren

85 BSB-radio communicatiefout Radiorelais controleren, staat batterijen controleren, een nieuwe
binding doen

98 Storing uitbreidingsmodule 1 Interne fout, module controleren, installateur verwittigen

99 Storing uitbreidingsmodule 2 Interne fout, module controleren, installateur verwittigen

100 Twee meesterhorloges Systeemstoring, meesterhorloge van de regeling controleren

(105) Onderhoudsbericht Detail info, zie onderhoudscodes, eenmaal op de infotoets
drukken

109 Storing keteltemperatuurvoeler De ketel bereikt de theoretische waarde niet, onvoldoend
vermogen, installatie controleren, eventueel parameter 6741
aanpassen

122 Alarm vertrektemperatuur 2 (KH2) De vetrektemperatuur HK2 bereikt de theoretische waarde niet,
onvoldoend vermogen, installatie controleren (werking pompen
en mengkraan), eventueel parameter 6741 aanpassen

127 Legionellatemperatuur niet bereikt Te grote sww-aftapping gedurende de legionellafunctie, geen
sww voorrangsturing

131 Brander in storing Gebrek aan Stookolie, brander ontgrendelen, bij herhaling storing
de installateur verwittigen, brander controleren

146 Configuratiestoring voeler/component De voelers of uitgangen stemmen niet overeen met de
configuratie, de programmering en de aansluiting van de voelers
controleren

171 Alarmcontact H1 actief De component aangesloten op het contact H1 geeft een
foutmelding

172 Alarmcontact H2 actief De component aangesloten op het contact H2 geeft een
foutmelding.
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1) Vergrendeling, onmogelijkheid tot ontgrendeling, heropstart na opheffing storing.
Bediening

Onderhoudsbericht Wanneer het onderhoudsymbool      op het display verschijnt betekent dit
dat er een onderhoudbericht beschikbaar is of dat de installatie zich in een
speciale modus bevindt. Nadere informatie hieromtrent kan opgevraagd
worden door op de infotoets te drukken.

Het onderhoudbericht is bij de fabrieksafstelling niet op actief ingesteld.

Tabel 8: onderhoudcodes

Onderhoudcode Omschrijving van het onderhoud

1 Werkingsuren van de brander overschreden

2 Aantal starten van de brander overschreden

3 Onderhoudsbeurt overschreden

10 De batterij van de buitenvoeler vervangen

Schoorsteenvegers
functie

De schoorsteenvegers toets (     ) laat toe de schoorsteenvegerfunctie te
activeren.
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Programmering

8. Programmering

8.1 Programmeermethode

De keuze van de instelniveaus en de opties voor de gebruiker en de
installateur gebeurt aan de hand van de hierna volgende grafiek.

Schets 16: keuze van de instelniveaus en de opties

                                   Basisweergave

                                   Keteltemperatuur

                          Drukken

                          Infotoets
   Ongeveer 3 seconden ingedrukt houden tot de weergave eindgebruiker op het display verschijnt.

                                 Instelniveaus:

                                 Eindgebruiker (U)

                                Indienststelling (M)
      Inbegrepen eindgebruiker (U)

                           Specialist (S)
                           Inbegrepen eindgebruiker (U)
                           en Indienststelling (M)

                           OEM
                           Bevat alle andere instelniveaus
                           en is door een paswoord beveiligd

                   Naargelang de keuze van het instelniveau  en de programmering verschijnen niet alle
                    opties.

Opties:

Uur en datum
Uitbatingeenheid
Tijdsprogramma cv-kring 1
Tijdsprogramma cv-kring 2
Tijdsprogramma 3 kring
vloerverwarming
Tijdsprogramma 4 sww
Vakantie cv-kring 1
Vakantie cv-kring 2
Verwarmingskring 1
Verwarmingskring 2
Kring vloerverwarming
Sww
Boiler sww
Configuratie
PLB
Fout
Onderhoud/service
Ingang- en uitgangtest
Parameters diagnostiek
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8.2 Wijziging van de parameters

De instellingen welke de sturingsmodule niet rechtstreeks kan wijzigen,
moeten op het instelniveau gewijzigd worden.
Hierna volgt, aan de hand van de instelling van het uur en de datum, de
beschrijving van de basisprogrammering.

Basisweergave

Keteltemperatuur

Op de toets drukken

Met         de menupuntlijn Uur en datum kiezen

Uur en datum
Sturingseenheid

De keuze met valideren

Met           de menupuntlijn Uur en datum
kiezen

De keuze met valideren

Met het juiste uur instellen
(bv. 15 uur)

De keuze met valideren

Met de minuten instellen
(bv. 30 minuten)

Uur
datum
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Programmering

De instelling met de toets valideren

Op de modustoets werking verwarming
drukken om naar de basisweergave terug te
komen

Door op de ESC-toets te drukken, wordt het vorig menupunt opgeroepen
zonder dat de vooraf gewijzigde waarden worden opgenomen.
Indien er gedurende ongeveer 8 minuten geen instellingen ingebracht
werden, wordt de basisweergave automatisch opgeroepen zonder dat de
vooraf ingestelde waarden worden opgenomen.

8.3 Bedieningsbord

Alle op het display weergegeven parameters zijn niet in het
bedieningsbord vermeld.

Naargelang de configuratie van de installatie, zijn alle in het
bedieningsbord vermelde parameters niet op het display weergegeven.

Om toegang tot het instelniveau Eindgebruiker (U), Indienststelling (M)
en Specialist (S) te kunnen krijgen moet men op de toets OK drukken
en vervolgens gedurende ongeveer 3 seconden de Infotoets ingedrukt
houden. Met behulp van de draaiknop het gewenste niveau kiezen en
dit met de OK toets valideren.
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Tabel 9: instelling van de parameters

Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzig
de

waarde

Uur en datum

Uren/minuten
Dag/maanden
Jaar

1
2
3

U
U
U

00:00 (h:min)
01.01 (dag.maand)
2004 (jaar)

Sturingmodule

Taal
Gebruik
Omgevingmodule 1 /module 2 / Sturingmodule
Servicemodule

20
40

U
M

Duits
Omgevingsmodule 1

   Deze parameter is slechts in de
omgevingsmodule zichtbaar

Toekenning omgevingsmodule 1
cv-kring 1 / cv-kring 1 en 2

42 M cv-kring 1

    Deze parameter verschijnt enkel op de
omgevingsmodule vermits de sturingsmodule in
de ketel op het bedieningsbord
geprogrammeerd is.

Sturing cv-kring 2
Gemeenschappelijk kring 1/Onafhankelijk

44 M Gemeenschappelijk
met cv-kring 1

Sturing pompgestuurde kring
Gemeenschappelijk kring 1/Onafhankelijk

46 M Gemeenschappelijk
met cv-kring 1

    Gebruik aanwezigheidstoets
Geen / kring 1 / kring 2 /Onafhankelijk

48 M Geen

Deze parameter is slechts zichtbaar in de
omgevingsvoeler

Bijsturing omgevingsvoeler 54 S 0.0 °C

Draadloze sturing  Parameter enkel zichtbaar indien de draadloos gestuurde omgevingsvoeler
beschikbaar is!

Verbinding
Neen / Ja

120 M Neen

Testmodus
Aan / Uit

121 M Uit

Omgevingsvoeler 1
Geen/Klaar/Geen ontvangst/Vervanging batterij

130 M Geen

Omgevingsvoeler 2
Geen/Klaar/Geen ontvangst/Vervanging batterij

131 M Geen

Buitenvoeler
Geen/Klaar/Geen ontvangst/Vervanging batterij

132 M Geen
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Repeater
Geen/Klaar/Geen ontvangst/Vervanging batterij

133 M Geen

Sturing
Geen/Klaar/Geen ontvangst/Vervanging batterij

134 M Geen

Servicemodule
Geen/Klaar/Geen ontvangst/Vervanging batterij

135 M Geen

Alle modulen  uitwissen  Neen / Ja 138 M Neen
Tijdsprogramma Verwarmingskring  1
Vóórselectie Maandag-zondag
Maandag-Zondag/Maandag-vrijdag/Zaterdag-
zondag/Maandag/Dinsdag/Woensdag/Donderdag
Vrijdag/Zaterdag/Zondag

500 U Maandag-Zondag

1e.fase IN 501 U 06:00 (u/min)
1e. fase UIT 502 U 22:00 (u/min)
2e fase IN 503 U --:-- (u/min)
2e. fase UIT 504 U --:-- (u/min)
3e. fase IN 505 U --:-- (u/min)
3e. fase UIT 506 U --:-- (u/min)
Standaard waarde Neen / Ja 516 U Neen
Tijdsprogramma Verwarmingskring 2
Parameter enkel zichtbaar indien kring 2 beschikbaar is.
Vóórselectie Maandag-zondag
Maandag-Zondag/Maandag-vrijdag/Zaterdag-
zondag/Maandag/Dinsdag/Woensdag/Donderdag
Vrijdag/Zaterdag/Zondag

520 U Maandag-Zondag

1e.fase IN 521 U 06:00 (u/min)
1e. fase UIT 522 U 22:00 (u/min)
2e fase IN 523 U --:-- (u/min)
2e. fase UIT 524 U --:-- (u/min)
3e. fase IN 525 U --:-- (u/min)
3e. fase UIT 526 U --:-- (u/min)
Standaard waarde Neen / Ja 536 U Neen
Tijdsprogramma 3 – Kring vloerverwarming
Vóórselectie Maandag-zondag
Maandag-Zondag/Maandag-vrijdag/Zaterdag-
zondag/Maandag/Dinsdag/Woensdag/Donderdag
Vrijdag/Zaterdag/Zondag

540 U Maandag-Zondag

1e.fase IN 541 U 06:00 (u/min)
1e. fase UIT 542 U 22:00 (u/min)
2e fase IN 543 U --:-- (u/min)
2e. fase UIT 544 U --:-- (u/min)
3e. fase IN 545 U --:-- (u/min)
3e. fase UIT 546 U --:-- (u/min)
Standaard waarde Neen / Ja 556 U Neen
Tijdsprogramma 4 – Sanitair warmwaterbereiding
Vóórselectie Maandag-zondag
Maandag-Zondag/Maandag-vrijdag/Zaterdag-
zondag/Maandag/Dinsdag/Woensdag/Donderdag
Vrijdag/Zaterdag/Zondag

560 U Maandag-Zondag

1e.fase IN 561 U 06:00 (u/min)
1e. fase UIT 562 U 22:00 (u/min)
2e fase IN 563 U --:-- (u/min)
2e. fase UIT 564 U --:-- (u/min)
3e. fase IN 565 U --:-- (u/min)
3e. fase UIT 566 U --:-- (u/min)
Standaard waarde Neen / Ja 576 U Neen
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Vakantieprogramma Verwarmingskring 1
Begin 642 U --:-- (dag.maand)
Einde 643 U --:-- (dag.maand)
Instelniveau
Anti-vorstbescherming / Verlaagd

648 U Anti-vorstbescher-
ming

Vakantieprogramma Verwarmingskring 2
Parameter enkel zichtbaar indien kring 2 beschikbaar is.
Begin 652 U --:-- (dag.maand)
Einde 653 U --:-- (dag.maand)
Instelniveau
Anti-vorstbescherming / Verlaagd

658 U Anti-vorstbescher-
ming

Vakantieprogramma Kring vloerverwarming
Begin 662 U --:-- (dag.maand)
Einde 663 U --:-- (dag.maand)
Instelniveau
Anti-vorstbescherming / Verlaagd

668 U Anti-vorstbescher-
ming

Verwarmingskring 1
Instelling comforttemperatuur 710 U 20.0 °C
Instelling verlaagde temperatuur 712 U 16.0 °C
Instelling anti-vorstbescherming 714 U 10.0 °C
Stooklijn 720 U 1.5
Verschuiving stooklijn 721 S 0 °C
Verwarmingsbegrenzing zomer/winter 730 U 18.0 °C
Omgevingsinvloed 750 M ---
Versnelde opwarming 770 S 5.0 °C
Versnelde verlaging
Uit / Tot verlaagd / Tot anti-vorstbescherming

780 S Tot verlaagd

Bescherming oververhitting pompkring
Uit / Aan

820 S Uit

Functie
Uit/Verwarming functioneel/Verwarming klaar
voor verwarming/Ketel functioneel/Klaar/Manueel

850 S Uit

Manuele instelling 851 S 25 °C
Regime omschakeling
Beschermingmodus / Verlaagd

900 M Bescherming

Verwarmingskring 2
Instelling comforttemperatuur 1010 U 20.0 °C
Instelling verlaagde temperatuur 1012 U 16.0 °C
Instelling anti-vorstbescherming 1014 U 10.0 °C
Stooklijn 1020 U 1.5
Verschuiving stooklijn 1021 S 0 °C
Verwarmingsbegrenzing zomer/winter 1030 U 18.0 °C
Omgevingsinvloed 1050 M ---
Versnelde opwarming 1070 S 5.0 °C
Versnelde verlaging
Uit / Tot verlaagd / Tot anti-vorstbescherming

1080 S Tot verlaagd
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Bescherming oververhitting pompkring
Uit / Aan

1120 S Uit

Bijsturing mengkraan 1130 S 6 °C
Droog functie
Uit/Verwarming functioneel/Verwarming klaar
voor verwarming/Ketel functioneel/Klaar/Manueel

1150 S Uit

Manuele instelling droog functie 1151 S 25 °C
Regime omschakeling
Beschermingmodus / Verlaagd

1200 M Bescherming

Kring Vloerverwarming
Regime
Bescherming/Automatisch/Verlaagd/Comfort

1300 U Automatisch

Instelling comforttemperatuur 1310 U 20.0 °C
Instelling verlaagde temperatuur 1312 U 16.0 °C
Instelling anti-vorstbescherming 1314 U 10.0 °C
Stooklijn 1320 U 1.5
Verschuiving stooklijn 1321 S 0 °C
Verwarmingsbegrenzing zomer/winter 1330 U 18.0 °C
Omgevingsinvloed 1350 M ---
Versnelde opwarming 1370 S 5.0 °C
Versnelde verlaging
Uit / Tot verlaagd / Tot anti-vorstbescherming

1380 S Tot verlaagd

Bescherming oververhitting pompkring
Uit / Aan

1420 S Uit

Functie decontroleerde vloerdroging
Uit/Verwarming functioneel/Verwarming klaar
voor verwarming/Ketel functioneel/Klaar/Manueel

1450 S Uit

Manuele instelling gecontroleerde vloerdroging 1451 S 25 °C
Actuele instelling gecontroleerde vloerdroging 1455 S 0 °C
Dag actuele instelling gecontroleerde droging 1456
Regimeomschakeling
Beschermingmodus / Verlaagd

900 M Bescherming

Sanitair warmwaterbereiding
Nominale instelling 1610 U 55 °C
Verlaagde instelling 1612 S 40 °C
Werkingstoelating
24 u/dag / Tijdsprogramma’s cv-kringen /
Tijdsprogramma 4 sww

1620 M Tijdprogramma’s

Voorrang opwarming sww
Absolute / Glijdende / Geen / Glijdend
mengkraan, absoluut / Pomp

1630 M Glijdend/pomp,
abs
/pomp

Anti-legionella functie
Uit / Periodiek / Vaste weekdag

1640 S Vaste weekdag

Periodieke Anti-legionella functie 1641 S 3
Anti-legionella functie op vaste weekdag
Maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/
zaterdag/zondag

1642 S Maandag

Werkingsuur Anti-legionella functie 1644 S --- uur:min
Werking pomp bij Anti-legionella functie
Aan / Uit

1647 S Aan

Vrijgeving werking boilerpomp
Tijdsprogramma 3 / Vrijgeving sww /
Tijdsprogramma 4 sww

1660 M Vrijgeving sww

Periodieke start boilerpomp
Aan / Uit

1661 M Aan
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Instelling circulatie 1663 S 45 °C
Ketel
Instelling mini 2210 S 32-48 °C
Instelling maxi 2212 S 80 °C

SWW boiler
Bijsturing vertrektemperatuur 5020 S 20 °C

Configuratie
Verwarmingskring 1
Aan / Uit

5710 S Aan

Verwarmingskring 2
Aan / Uit

5715 S Aan

Sww-voeler
Voeler / Thermostaat

5730 S Voeler

Boiler / Boilerpomp
Vóór de boiler / Na de boiler

5760 M Vóór de boiler

Type ketel (enkel voor ISR RVS 43.222)
1 vlamgang / 2 vlamgangen / 3 punts

5770 M 1e. vlamgang

Relaisuitgang QX1
Geen/Pomp Q4/Weerstand ECSK6/Pomp zonnecollector Q5/
Pomp H1 Q15/Cv-pomp Q1/Bypasspomp Q12/Alarmuitgang
K10/2e trap pomp kring 1 Q21/2e. trap pomp cv-kring 2
Q21/2e. trap pomp Pacc Q23/Pomp Pacc Q20/Pomp H2
Q18/Primaire pomp Q14/Mengkraan Y4

5890 M Geen

De parameter QX1 verschijnt niet op alle
regelaars, maar steeds voorgeregeld op de
waarde Pomp Q4.
Relaisuitgang QX21
Geen/Pomp Q4/Weerstand ECSK6/Pomp zonnecollector Q5/
Pomp H1 Q15/Cv-pomp Q1/Bypasspomp Q12/Alarmuitgang
K10/2e trap pomp kring 1 Q21/2e. trap pomp cv-kring 2
Q21/2e. trap pomp Pacc Q23/Pomp Pacc Q20/Pomp H2
Q18/Primaire pomp Q14/Mengkraan Y4

5902 M Geen

Relaisuitgang QX23
Geen/Pomp Q4/Weerstand ECSK6/Pomp zonnecollector Q5/
Pomp H1 Q15/Cv-pomp Q1/Bypasspomp Q12/Alarmuitgang
K10/2e trap pomp kring 1 Q21/2e. trap pomp cv-kring 2
Q21/2e. trap pomp Pacc Q23/Pomp Pacc Q20/Pomp H2
Q18/Primaire pomp Q14/Mengkraan Y4

5904 M Geen

Ingang voeler BX21
Geen/Sww-voeler B31/Voeler zonneboiler B6/Retourvoeler
B7/Voeler circulatie sww B39/Voeler bereider B4.

5941 M Geen

Ingang voeler BX22
Geen/Swwvoeler B31/Voeler zonneboiler B6/Retourvoeler
B7/Voeler circulatie sww B39/Voeler bereider B4.

5942 M Geen

Functie ingang H1
Regime omschakeling CV+SWW/Regime omschakeling
CV/Regime omschakeling kring 1/Regime omschakeling kring
2/Regime omschakeling Pacc/Vergrendeling ketel/Signaal
alarm en foutmelding/Instelling mini vertrektemperatuur.

5950 M Omschakeling
regime CV+SWW

Richting werkingstand contact H1
Rust / Werking

5951 M Contact werking

Instelling mini vertrektemperatuur H1 5952 M 70 °C
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Functie ingang H2
Regime omschakeling CV+SWW/Regime omschakeling
CV/Regime omschakeling kring 1/Regime omschakeling kring
2/Regime omschakeling Pacc/Vergrendeling ketel/Signaal
alarm en foutmelding/Instelling mini vertrektemperatuur /
warmtevraag.

5960 M Omschakeling
regime CV+SWW

Richting werkingstand contact H2
Rust / Werking

5961 M Contact werking

Instelling mini vertrektemperatuur H2 5962 M 70 °C
Warmtevraag 10V H2 5964 M 100 °C
Werking uitbreidingsmodule 1
Geen/Multifunctioneel/Verwarmingskring/Sturing
retourtemperatuur/Zonneboiler

6020 M Geen

Werking uitbreidingsmodule 1
Geen/Multifunctioneel/Verwarmingskring/Sturing
retourtemperatuur/Zonneboiler

6021 M Geen

Aanpassing buitenvoeler 6100 S 0.0 °C
Tijdsconstante gebouw 6110 S 15 uur
Anti-vorstbescherming gebouw
Aan/Uit

6120 M Aan

Registratie voeler
Ja / Neen

6200 Neen

Controlenummer ketel 1 6212 M 0
Controlenummer boiler 6215 M 0
Controlenummer verwarmingskring 6217 M 0

LPB

Adres apparaat 6600 M 1

Fout
Herinitialisatie relais alarm
Neen / Ja

6710 M Neen

Vertrektemperatuur 2 alarm 6741 S --- min
Keteltemperatuur alarm 6743 S --- min

Onderhoud / Nazicht
Interventie uren werking brander 7040 S --- uur
Uren werking brander sinds onderhoud 7041 S 0 uur
Tussenpaus start brander 7042 S ---
Start brander sinds onderhoud 7043 S 0
Tussenpaus onderhoud 7044 S --- maand
Tijd sinds onderhoud 7045 S 0 maand
Manueel regime
Uit / Aan

7140 U Uit

Simulatie buitentemperatuur 7150 M ---
Telefoon technische dienst 7170 M 0

Test van ingangen / uitgangen
Test van de relais
Geen test/Alles buiten werking/1e. vlamgang brander T2/1e.
en 2e. vlamgang brander T2-T8/Swwpomp Q3/Pomp sturing
kring Q2/Uitgang langs relais QX1/Uitgang relais QX21
module 1/Uitgang relais QX22 module 1/Uitgang relais
QX23module 1/Uitgang relais QX21 module 2/Uitgang relais
QX22 module 2/Uitgang relais QX23 module 2.

7700 M Geen test

Buitentemperatuur B9 7730 M - °C
Boilertemperatuur B3 7750 M - °C
Keteltemperatuur B2 7760 M - °C
Temperatuur voeler BX21 module 1 7830 M - °C
Temperatuur voeler BX22 module 1 7831 M - °C
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Temperatuur voeler BX21 module 2 7832 M - °C
Temperatuur voeler BX22 module 2 7833 M - °C
Stand contact H1
Open / Gesloten

7841 M Open

Spanningssignaal H1 7845 M 0
Stand contact H2
Open / Gesloten

7846 M Open

Storing brander S3
0V / 230 V

7870 M 0 V

Diagnostiekparameters

1e. vlamgang brander T2
Uit / Aan

8300 M Uit

2e. vlamgang brander T8
Uit / Aan

8301 M Uit

Keteltemperatuur 8310 M 0
Instelling ketel M 0
Retourtemperatuur ketel 8314 M 0
Uren werking 1e. vlamgang 8330 U 00:00:00
Teller starten 1e. vlamgang 8331 U 0
Uren werking 2e. vlamgang 8332 U 00:00:00
Teller starten 2e. vlamgang 8333 U 0
Temperatuur zonnepaneel 1 8510 M 0
Maximale temperatuur zonnepaneel 1 8511 M 200 °C
Minimale temperatuur zonnepaneel 1 8512 M -28 °C
Δt zonnepaneel 1/wisselaar 1 8513 M 0
Aantal uren werking zonne installatie 8530 U 00:00:00
Aantal uren werking oververhitting collector 8531 U 00:00:00

Diagnostiekparameters

Buitentemperatuur – gemeten 8700 M - °C
Buitentemperatuur – aangepast 8703 M - °C
Buitentemperatuur – gemeten 8704 M - °C
Pomp kring Q2  Uit / Aan 8730 M Uit
Omgevingstemperatuur 1 8740 M - °C
Instelling omgevingstemperatuur 1 M - °C
Instelling vertrektemperatuur 1 8744 M - °C
Omgevingstemperatuur 2 8770 M - °C
Instelling omgevingstemperatuur 2 M - °C
Vertrektemperatuur 2 8773 M - °C
Instelling vertrektemperatuur 2 M - °C
Omgevingstemperatuur vloerverwarming 8800 M - °C
Instelling temperatuur vloerverwarming M - °C
Instelling vertrektemperatuur vloerverwarming 8803 M - °C
Sww-pomp Q3   Uit / Aan 8820 M Uit
Temperatuur SWW 1 8830 M - °C
Instelling temperatuur SWW M - °C
Instelling vertrektemperatuur kring H1 9000 M - °C
Instelling vertrektemperatuur kring H2 9001 M - °C
Uitgang langs relais QX1  Uit / Aan 9031 M Uit
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Functie Prog.
nr.

Instel
niveau

1)

Standaard
waarde

Gewijzigd
de

waarde
Uitgang relais QX21 module 1
Uit / Aan

9050 M Uit

Uitgang relais QX22 module 1
Uit / Aan

9051 M Uit

Uitgang relais QX23 module 1
Uit / Aan

9052 M Uit

Uitgang relais QX21 module 2
Uit / Aan

9053 M Uit

Uitgang relais QX22 module 2
Uit / Aan

9054 M Uit

Uitgang relais QX23 module 2
Uit / Aan

9055 M Uit

1) U = eindgebruiker,  M = Indienststelling,  S = Specialist

De parameters met de programmanummers 1 – 138 zijn individuele
parameters van de sturingsmodule en de omgevingsvoelers en kunnen
dus onverschillig op de twee modulen ingesteld worden.
Alle parameters vanaf het programmanummer 500 worden ingesteld op de
regelaar en zijn dus identiek. De laatst gewijzigde waarde is de geldige
waarde.
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8.4 Uitleg over het bedieningsbord

Uur en datum

Uur en datum
( 1 tot 3 )

De regelaar is uitgerust met een horloge met jaarprogramma en heeft de
mogelijkheid tot de instelling van het uur, dag, maand en jaar.
Opdat de verwarmingsprogramma’s correct, volgens de vooraf ingebrachte
tijdsprogramma’s, zouden kunnen werken, moet het ingestelde uur en
datum juist zijn.
Sturingeenheid

Taal
( 20 )

De taal, per menu, kan in het programmanummer 20 gewijzigd worden.

Gebruik
( 40 )

Keuze van de sturingseenheid. Naargelang de gekozen sturingeenheid,
zijn andere instellingen noodzakelijk welke onder de hierna volgende
programmanummers beschreven worden.

Toekenning
omgevingsvoeler 1
( 42 )

Indien de instelling Omgevingsvoeler 1 (Programma nr. 40) op de
omgevingsvoeler gekozen werd, moet in het programma nr. 42 vermeld
worden of de omgevingsvoeler toegekend werd aan de verwarmingskring 1
of aan de twee verwarmingskringen.

Uitbating kring 2 /
kring met pomp
( 44, 46 )

Bij de selectie van de omgevingsvoeler 1 of de sturingseenheid
(Programma nr. 40), moet in het programma nr.44 of 46 bepaald worden of
de verwarmingskring HK2 en HKP, tegelijkertijd met de verwarmingskring 1
of onafhankelijk van de verwarmingskring moeten gestuurd worden.

Werking aanwezigheid
toets
( 48 )

Het effect van de aanwezigheidstoets op de verwarmingskringen wordt
bepaald in het programma nr. 48.

Correctie omgeving-
voeler
( 54 )

De weergave de temperatuur kan onder het programma nr. 54
gecorrigeerd worden van de door de omgevingsvoeler gemeten waarde.

Draadloze sturing

De gedetailleerde beschrijvingen zijn opgenomen in de montage- en
sturingshandleiding van de omgevingsvoeler RGTF.

Verbinding
( 120 )

Onderlinge communicatie van de apparaten  bij de indienststelling

Testmodus
( 121)

Draadloze communicatiecontrole na de installatie van de omgevingsvoeler.

Lijst apparaat
( 130 tot 135 )

De respectievelijke staat van het corresponderend apparaat wordt
weergegeven in de programma’s nr. 130 tot 135.

Uitwissen van alle
apparaten
(138 )

De draadloze verbinding tussen alle apparaten kan uitgewist worden met
het programma nr. 138. Om een nieuwe draadloze verbinding tot stand te
brengen, moet het programma nr. 120 terug opgeroepen worden.

Tijdprogramma’s

Vóórselectie
(500,520,540,560)

Alvorens een tijdsprogramma af te stellen, moet er een selectie gemaakt
worden van de individuele dagen (maandag, dinsdag, enz) of van de
daggroepen (Maandag-zondag, Maandag-vrijdag, Zaterdag-zondag) voor
dewelke het tijdsprogramma zal moeten werken.
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Verwarmingsperioden
(501 tot 560, 521 tot 526
541 tot 546, 561 tot 566)

Het is mogelijk om, per verwarmingskring, tot 3 verwarmingsperioden in te
stellen. Deze zijn actief gedurende, in de vóórselectie bepaalde, dagen
(Programma nrs. 500, 520, 540 en 560).
Gedurende de verwarmingsfase wordt de verwarming gestuurd volgens de
ingestelde comfort omgevingstemperatuur. Buiten de verwarmingsfasen
wordt de verwarming gestuurd volgens de ingestelde verlaagde
omgevingstemperatuur.

De tijdprogramma’s zijn enkel actief in de werkingmodus “Automatisch”

Standaardwaarden
(516,536,556,576)

Afstelling van de standaardwaarden opgenomen in het bedieningbord.

Vakantieprogramma’s

Het vakantieprogramma laat toe om, gedurende een bepaalde
vakantieperiode, de verwarmingskringen op een gekozen werkingsniveau
af te stellen

Begin
( 642, 652, 662)

Het begin van de vakantieperiode inbrengen.

Einde
(643, 653, 663)

Het einde van de vakantieperiode inbrengen.

Serviceniveau
(648, 658, 668)

Selectie van het service niveau (waarde van de verlaagde temperatuur of
de anti-vorstbescherming) voor het vakantieprogramma.

De vakantieprogramma’s zijn enkel actief in de werkingmodus
“Automatisch”.

Verwarmingskringen

Comfortinstelling
(710, 1010, 1310)

Instelling van de omgeving comforttemperatuur.

Verlaagde instelling
(712, 1012, 1312)

Instelling van de verlaagde omgeving temperatuur om deze laatste
gedurende bijkomende uitbatingtijden te verlagen (s’ nachts of bij
afwezigheid, enz..).

Vorstbescherming
instelling
(714, 1014, 1314)

Instelling van de vorstbescherming temperatuur om een te grote daling van
de omgevingtemperatuur te voorkomen.

Stooklijn
(720, 1020, 1320)

De vertrektemperatuur wordt aan de hand van de stooklijn bepaald. Ze
wordt, in functie van de buitentemperatuur, gebruikt om de
vertrektemperatuur bij te sturen.
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Bepaling van de stooklijn

De laagste berekende buitentemperatuur volgens de klimaatzone van de
grafiek nemen (zie schets 17) ( bv. de verticale lijn van –10 °C ). De
maximale temperatuur van de verwarmingskring nemen (bv. de horizontale
lijn van 60 °C).
Het snijpunt van de twee lijnen geeft de waarde van de stooklijn.

Schets 17: diagram van de stooklijnen
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Verschuiving stooklijn
(721, 1021, 1321)

Aanpassing van de stooklijn door parallelle verschuiving in het geval van
een algemene te hoge of te lage omgevingstemperatuur.

Verwarmingbegrenzing
zomer/winter
(730, 1030, 1330)

In het geval de temperatuur hier ingesteld is, wordt de verwarming op de
zomer- of wintermodus omgeschakeld. De aangepaste buitentemperatuur
werkt als referentietemperatuur (Programma 8703).

Omgevingsinvloed
(750, 1050, 1350)

Indien de omgevingsinvloed ingesteld is, worden de afwijkingen van de
omgevingstemperatuur door een voeler waargenomen. Op basis van deze
gegevens wordt de omgevingstemperatuur door de regeling bijgestuurd.

Er moet een omgevingsvoeler aangesloten worden. De waarde voor de
omgevingsinvloed moet tussen 1 en 99 % gelegen zijn.
Indien er een thermostatische kraan gemonteerd is op de radiator die zich
in het lokaal waarin de omgevingsvoeler zich bevindt, moet deze volledig
open zijn.

Afstelling om weersafhankelijk met omgevingsinvloed gebonden te zijn: 1
% tot 99 %.
Afstelling om enkel weersafhankelijk gebonden te zijn: … %
Afstelling om enkel met omgevingsinvloed gebonden te zijn; 100 %.

Versnelde opwarming
(770, 1070, 1370)

Bij een omschakeling van de waarde van verlaagde temperatuur naar de
comforttemperatuur, laat de versnelde opwarming toe om een hogere
vertrektemperatuur te bekomen tot de comforttemperatuur bereikt is en dit
om het lokaal sneller op te warmen.

Versnelde verlaging
(780, 1080, 1380)

Wanneer de versnelde verlaging actief is, wordt de werking van de cv-
pomp uitgeschakeld. Bij het bereiken van de ingestelde waarde, wordt de
cv-pomp terug in werking gesteld en wordt de temperatuur afgesteld op de
verlaagde- vortsbeschermingtemperatuur. De duur van de versnelde
verlaging is in functie van de buitentemperatuur, de tijdscontante van het
gebouw (6110) en het verschil tussen de waarde van de verlaagde en de
omgevingtemperatuur.

Duur van de versnelde verlaging in uren bij een verlaging van 2 °C

Tijdscontante (configuratie, programma nr. 6110)Buitentemperatuur
gemengd 0 uur 2 uur 5 uur 10 uur 15 uur 20 uur 50 uur

15 °C 0 3,1 7,7 15,3 23
10 °C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4
5 °C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
0 °C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8
-5 °C 0 0,5 1,3 2,5 3,8 5,0 12,5

-10 °C 0 0,4 1,0 2,1 3,1 4,1 10,3
-15 °C 0 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 8,8
-20 °C 0 0,3 0,8 1,5 2,3 3,1 7,7

Duur van de versnelde verlaging in uren bij een verlaging van 4 °C

Tijdscontante (configuratie, programma nr. 6110)Buitentemperatuur
gemengd 0 uur 2 uur 5 uur 10 uur 15 uur 20 uur 50 uur

15 °C 0 9,7 24,1
10 °C 0 3,1 7,7 15,3 23,0
5 °C 0 1,9 4,7 9,3 14,0 18,6
0 °C 0 1,3 3,3 6,7 10,0 13,4
-5 °C 0 1,0 2,6 5,2 7,8 10,5 26,2

-10 °C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
-15 °C 0 0,7 1,8 3,6 5,5 7,3 18,2
-20 °C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,5
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Oververhittingbescherming
pompkring
(820, 1120, 1420)

Door de buitenwerking stelling van de pomp, vermijdt deze functie een
oververhitting in de verwarmingskring wanneer de vertrektemperatuur
hoger is dan de door de stooklijn vereiste vertrektemperatuur (bv.bij
verhoogde warmtevragen door andere gebruikers).

Gecontroleerde droog
functie
(850, 1150, 1450)

Deze droog-functie dient voor een gecontroleerde droging van vloeren
in chape.
Uit: De functie is buiten werking
Functionele verwarming (cf): het deel 1 van de temperatuurscurve
komt automatisch tot stand;

Verwarming klaar voor gebruik (co): het deel 2 van de
temperatuurscurve komt automatisch tot stand.

Functionele verwarming/klaar: de globale temperatuurscurve komt
automatisch tot stand.

Manueel: De regeling op de theoretische waarde van de droog-functie
gebeurt manueel.

Schets 18: Temperatuurscurve gedurende de droog-functie
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Belangrijk! De overeenstemmende voorschriften en de normen van de
fabrikant van de chape moeten opgevolgd worden.
De goede werking is slechts mogelijk bij een correct uitgevoerde installatie
(hydraulisch, elektrisch en instellingen)
Afwijkingen kunnen de chape beschadigen.
De droog-functie kan voortijdig onderbroken worden door op O Uit te
regelen.

Manuele instelling
droogfunctie
(851, 1151, 1451)

Afstelling van de temperatuur op de welke de manuele regeling gebeurt
wanneer de droog-functie geactiveerd is ( Zie programma nr. 850)

Omschakeling regime
(900, 1200, 1500)

In het geval van een externe omschakeling van de werkingsmodus door
H1/H2, is het mogelijk te kiezen of omschakeling moet gebeuren van de
comforttemperatuur op vorstbeschermingtemperatuur of op de verlaagde
temperatuur.

Sanitair warmwaterbereiding

Nominale instelling
(1610)

Instelling van de nominale temperatuur van het sanitair warmwater.

Verlaagde instelling
(1612)

De verlaagde temperatuur van het sanitair warmwater is in het programma
nr. 1612 afgesteld.
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Werkingstoelating
(1620)

24 h/dag: de temperatuur van het sanitair warmwater blijft, onafhankelijk
van de omschakeling van de tijdprogramma’s, steeds op de ingestelde
comforttemperatuur.

Tijdprogramma’s van de verwarmingskringen: de temperatuur van het
sanitair warmwater wordt omgeschakeld volgens de omschakel
tijdprogramma’s tussen de comforttemperatuur en de verlaagde
temperatuur van het sanitair warmwater. Het in werking stellingspunt wordt
respectievelijk vervroegd.
In het geval van een enkele vrijgeving per dag, bedraagt het intervaal 2,5
uur.
In het geval van meerdere vrijgevingen per dag, bedraagt het intervaal 1
uur (zie schets 19).

Schets 19: toelating in functie van de omschakeltijdprogramma’s van de verwarmingskringen.

Uurprogramma 4 / sww: : de temperatuur van het sanitair warmwater
wordt, onafhankelijk van de omsschakeltijdprogramma’s van de
verwarmingskringen, tussen de comforttemperatuur en de verlaagde
temperatuur van het sanitair warmwater omgeschalkeld. Het
omschakelprogramma 4 wordt hier gebruikt (zie schets 20)

Schets 20: toelating volgens het omschakeltijdprogramma 4 (voorbeeld)

Voorrang SWW
(1630)

Deze functie laat toe om, gedurende een gelijktijdige warmtevraag door de
verwarmingskringen en de sanitair warmwaterbereiding, te verzekeren dat
het vermogen van de ketel bij voorrang  ter beschikking van de sww wordt
gesteld.
Absoluut: De pomp- en mengkraankringen worden geblokkeerd tot het
sanitair warmwater opgewarmd is.
Glijdend: Indien het vermogen van de ketel niet meer zou volstaan om het
sanitair warmwater op te warmen, dan worden de pomp- en
mengkraankringen begrensd.
Geen: De opwarming van het sanitair warmwater gebeurt tegelijkertijd met
deze van de verwarmingskringen.
Glijdend/mengkraan, absoluut/pomp: de pomp-verwarmingskringen zijn
geblokkeerd tot het sanitair warmwater opgewarmd is. Indien het
vermogen van de ketel niet meer volstaat, wordt de mengkraankring dan
anderzijds beperkt.
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Anti-legionella functie
(1640)

Deze functie is bestemd om door het water op de ingestelde temperatuur
op te warmen de bacteriën te vernietigen (zie programma nr. 1644).

Uit: Functie buiten werking
Periodiek: De functie werkt periodiek in functie van de ingestelde waarde
(zie programma nr.1641).
Vaste weekdag: de functie wordt op de ingestelde weekdag geactiveerd
(zie programma nr. 1642).

Periodieke anti-
legionella functie
(1641)

Instelling van het intervaal voor de periodieke functie (instelling aanbevolen
bij een supplementaire opwarming van het sanitair warmwater door een
zonne installatie.

Vaste weekdag anti-
legionella functie
(1642)

Keuze van de weekdag voor de werking van de functie. Vaste weekdag
(fabrieksinstelling)

Werkingsuur anti-
legionella functie
(1644)

Instelling van het tijdstip van inwerkingstelling van de functie. Bij de
instelling “---“, werkt de functie tegelijkertijd met de eerste vrijgeving van de
sanitair warmwaterbereiding.

Anti-legionella functie
cv-pomp
(1647)

Werking: de cv-pomp wordt in werking gesteld bij de activering van de
functie.

Opgelet! Gedurende de werking van de functie is er een risico voor het
oplopen van brandwonden aan de aftappunten.

Werking circulatiepomp
(1660)

Tijdsprogramma 3 / Vloerverwarming: de werking van de pomp wordt
gestuurd in functie van het tijdsprogramma 3 (zie programma nr. 540 tot
566)
Werking SWW: de boilerpomp wordt in werking gesteld wanneer de
sanitair warmwaterbereiding werkt.
Tijdsprogramma 4 / SWW: de werking van de pomp wordt gestuurd in
functie van het tijdsprogramma 4 van de lokale regelaar.

Periodieke werking van
de pomp
(1161)

De pomp wordt, binnen de grens van de werkingstijd, gedurende 10
minuten in werking gesteld en vervolgens opnieuw gedurende 20 minuten
buiten werking gesteld.

Circulatie instelling
(1663)

Wanneer de circulatiewaarde in verlaging overschreden is
(standaardwaarde: 45 °C), werkt de pomp gedurende 10 minuten tijdens
de vrijgevingstijd. Wanneer de circulatiewaarde bereikt is, nochtans ten
vroegste na 10 minuten, stopt de pomp haar werking. Voor deze functie is
het noodzakelijk een retourvoeler te installeren (ingangen BX21/BX22,
programma nr.5941/5942).

SWW boiler

Bijsturing
vertrekinstelling
(5020)

De waarde van de keteltemperatuur voor het opwarmen van de boiler
bestaat uit de waarde van de temperatuur SWW en de verhoging van de
waarde van de vertrektemperatuur.

Configuratie

Verwarmingskring 1, 2
(5710, 5715)

Door deze instelling kunnen de verwarmingskring in werking of buiten
werking gesteld worden.
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Boilervoeler B3
(5730)

Voeler: De temperatuur van sanitair warmwater wordt door een voeler
gemeten.
Thermostaat: Sturing van de temperatuur van het sanitair warmwater in
functie van omschakelstand van de op B3 aangesloten thermostaat.

Bij het gebruik van een thermostaat is de sturing van de verlaagde
temperatuur van het sanitair warmwater niet mogelijk. De sturing van de
temperatuur van het sanitair warmwater met een thermostaat is in de
verlaagde modus geblokkeerd.

Belangrijk! De nominale temperatuur van het sanitair warmwater (zie
programma nr. 1610) moet gelijk of hoger zijn dan de op de thermostaat
ingestelde temperatuur.
De verhoging van de vertrektemperatuur (zie programma nr. 5020) moet
op tenminste 10 °C ingesteld worden.
De vorstbescherming van het sanitair warmwater kan niet verzekerd
worden.

Type ketel
(5770)

Instelling van het type brander (enkel voor ISR-RVS 43.222)

Relais uitgangen QX1 /
QX21 / QX23
(5890, 5902, 5904)

Geen: Relaisuitgangen QX1 / QX21 / QX23 niet actief.
Pomp Q4: de er op aangesloten pomp dient als recyclagepomp van het
sanitair warmwater. (zie programma nr. 1660).
Elektrische weerstand SWW K6: aansluiting van een elektrisch weerstand
voor de opwarming van het sanitair warmwater.
Pomp zonnecollector Q5: Aansluiting van een omlooppomp bij het gebruik
van een zonnecollector.
Pomp H1H2 (Q15/Q18): aansluiting van een pomp op de ingang H1/H2
voor een supplementair gebruik.
Bypasspomp Q12: pomp die gebruikt worden voor de retourkring.
Alarmuitgang K10: bij een storing wordt deze laatste gemeld met de
alarmrelais. De sluiting van het contact gebeurt met een vertraging van 2
minuten. Zonder foutmelding, opent het contact zonder vertraging.
De alarmrelais kan terug op nul geplaatst worden zonder dat de storing
opgeheven werd (zie programma nr. 6710)

2e. trap pomp H1 /  H2 / Kring VloerV: functie voor de sturing van een  2-
trapskringpomp om het vermogen van de pomp te verminderen gedurende
een verlaagde werkingsmodus.
Pomp vloerverw. Q20: Activering pomp kring vloerverwarming.
Primaire pomp Q14: aansluiting voor een pomp.

Ingang voelers BX21
BX22
(5941, 9542)

Geen: Ingang voelers BX21 of BX22 niet actief.
Sww-voeler B31: aansluiting voor een 2e. sanitair warmwatervoeler.
Voeler zonnepaneel B6: aansluiting voor collectorvoeler.
Retourvoeler B7: aansluiting voor een retourvoeler voor de retourkring.
Swwcirculatievoeler B39: aansluiting voor een recyclagevoeler.

Functie ingangen
H1 / H2
(5950, 5960)

Regimeomschakeling CV+SWW: omschakeling van de werkingsmodus
van de verwarmingskringen op de verlaagde modus of op
beschermingsmodus (zie programma nr. 900/1200/1550) en de blokkering
van de sanitair warmwater opwarming niettegenstaande het contact op
H1/H2 gesloten is.
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Regimeomschakeling CV tot Vloerverwarming: omschakeling van de
werkingsmodus van de verwarmingskringen op de beschermingmodus of
verlaagde modus.

De blokkering van de sanitair warmwater opwarming is enkel mogelijk bij
de instelling van de omschakeling TC HK + TWW.

Vergrendeling ketel: vergrendeling van de ketel wanneer het contact op
H1/2 gesloten is.
Alarm of foutmelding: de sluiting van de kringen H1/h2 heeft een interne
foutmelding van de regelaar tot gevolg en welke eveneens gemeld wordt
door een uitgangrelais welke geprogrammeerd werd als alarmuitgang of in
een telebewakingsysteem.
Instelling minimale vertrektemperatuur: wanneer het contact gesloten is,
wordt de ketel permanent gestuurd op de temperatuur ingesteld in het
programma nr. 5952/5962.
Warmtevraag: Het op H1 beschikbaar spanningsignaal wordt op lineaire
wijze omgezet in een temperatuurswaarde en gebruikt als theoretische
vertrektemperatuur. De theoretische vertrekwaarde welke overeenstemt
met de waarde van een spanning van10 volt kan ingesteld worden in het
programma nr. 5964 (enkel mogelijk op H2 met EM, parameter 5960).

Schets 21: warmtevraag (voorbeelden)

Werkingsrichting
contact H1/h2
(5951, 5961)

Met deze functie kunnen de contacten H1/2 afgesteld worden als rust- of
werkingscontact.

Instelling minimale
vertrektemperatuur
(5952, 5962)

Zie programma nr. 5950/5960

Warmtevraag H2
(5964)

Zie schets 21 en programma nr. 5960

Functie
uitbreidingsmodule
(6020, 6021)

Bepaling van de functies die door de uitbreidingsmodule 1 en 2 gestuurd
worden.

Correctie buitenvoeler
(6100)

Instelling van een correctiewaarde voor de buitenvoeler.
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Reactieconstante
gebouw
(6110)

De reactiesnelheid van de theoretische vertrektemperatuur wordt
beïnvloed bij de schommelingen van de buitentemperatuur in functie van
het type gebouw door de hier ingestelde waarde.
Voorbeeldwaarden:

40 voor een gebouw met zware constructie of met buitenisolatie
20 voor een gebouw van normale constructie
10 voor een gebouw van lichte constructie.

Vorstbescherming
installatie
(6120)

De pomp van de verwarmingskring werkt zonder warmtevraag in functie
van de buitentemperatuur. Indien de buitentemperatuur de
benedengrenswaarde van –4 °C bereikt, start de pomp van de
verwarmingskring.
Indien de buitentemperatuur zich tussen –5 °C en + 1,5 °C, werkt de pomp
om de 6 uur gedurende 10 minuten. De pomp wordt buiten werking gestel
wanneer bovengrenswaarde van 1,5 °C bereikt is.

Registratie voeler
(6200)

Storingstaten kunnen in het programma nr. 6200 geregistreerd worden. Dit
gebeurt automatisch.; na een wijziging van de installatie (verwijdering van
een voeler) de storingstaat moet echter terug op de klemmen van de
voelers geregistreerd worden.

Controlenummer ketel
1/ boiler / cv-kring
(6212, 6215, 6217)

Voor de identificatie van het installatieschema maakt het basisapparaat
een controlenummer aan dat bestaat uit de nummers opgenomen in de
hierna volgende tabel.

Tabel 10: controlenummers voor ketel 1, boiler en verwarmingskring

Controle nummer ketel 1

Zonneinstallatie STOOKOLIEketel

0  Geen zonneinstallatie 00  Geen ketel
1  Zonnepanelen met collectorpomp 01  Brander 1 vlamgang

03  Brander 1 vlamgang en ketelpomp
05  Brander 1 vlamgang en recyclagepomp
07  Brander 1 vlamgang, ketel en recyclagepomp

Controlenummer boiler

Sww-boiler

0   Geen boiler
1   Aansluiting zonneinstallatie
2   Boilerpomp
4   Pomp zonnecollector
13 Mengkraan
14 Mengkraan en zonneinstallatie

Controlenummer verwarmingskring

Kring vloerverwarming cv-kring 2 cv-kring 1

00  Geen kring 00  Geen kring 00  Geen kring
02  Pomp kring vloerverwarming 02  Pomp kring 2 01  Ketelpomp

03  Pomp kring 2 en mengkraan 02  Pomp verwarmingskring 1
03  Pomp kring 1 en mengkraan
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Foutmelding

Bij het verschijnen van het symbool op het display betekent dit dat er
zich een storing heeft voorgedaan. Met de Infotoets kan het
foutmeldingbericht opgeroepen worden
.

Herinitialisatie alarm
relais
(6710)

Deze afstelling dient om de als alarmrelais geprogrammeerde
uitgangsrelais QX terug op nul in te stellen.

Alarm vertrek
temperatuur 1 en 2
(6741, 6743)

Instelling van het tijdsverloop na verschijnen van een foutmelding bij een
blijvend verschil tussen de theoretische en de werkelijke temperatuur.

(6800, 6818) Geheugen foutmeldingen van de 10 laatste storingen.

Nazicht en onderhoud

Werkingsuren brander
(7040)

Instelling van het tijdstip na het welk een onderhoudsbericht moet
verschijnen.

Onderhoud brander
(7041)

Weergave van de tijd verlopen sinds de laatste onderhoudsbeurt.

Branderstarten
(7042)

Instelling van het aantal starten na de welke een onderhoudsbericht moet
verschijnen.

Branderstarten sinds
onderhoud
(7043)

Weergave van het aantal branderstarten sinds de laatste onderhoudsbeurt.

Tussenpauze
onderhoud
(7044)

Instelling van het tijdsverloop na het welk een onderhoudsbeurt moet
plaats hebben.

Tijdsverloop
onderhoud
(7045)

Weergave van de tijd verlopen sinds de laatste onderhoudsbeurt.

Manuele regime
(7140)

Omschakeling van de regelaaruitgangen op een voorafbepaald manuele
regime.

Omschrijving Stand

Stookolieketel Brander 1 vlamgang Aan
Ketelpomp Aan
Recyclagepomp Aan

Zonne installatie Collectorpomp Uit
Sww-boiler Boilerpomp Aan

Klep Uit
Omlooppomp Aan
Elektrische weerstand Aan

Verwarmingskring 1 Kringpompen Aan
Mengkraan aan/uit Uit
Pomp verwarmingskring Aan

Supplementaire functies Pomp H1 Aan
Pomp H2 Aan
Alarmuitgang Uit
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Simulatie buiten
temperatuur
(7150)

Simulatie van een buitentemperatuur binnen het instelbereik –50 °C … 50
°C om de indienststelling en het lokaliseren van een storing te
vergemakkelijken.

Ingang/uitgang test

Ingang/uitgang test
(7700 tot 7870)

Test voor de controle van de goede werking van de aangesloten
apparatuur.

Diagnostiekparameters

Diagnostiek parameters
(8330 tot 9055)

Weergave van de verschillende theoretische en werkelijke waarden,
omschakelstand van de relais en de stand van de tellers, voor het
opstellen van een diagnostiek.
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9. Algemeenheden

9.1 Omgevingsvoeler RGTF/RGT

De omgevingsvoelers RGTF en RGT (optionele accessoires) laat de
afstandsbediening toe van alle regelfuncties welke op het basisapparaat
kunnen afgesteld worden.

De omgevingsvoeler RGTF heeft een draadloze verbinding met de
sturingseenheid. Bij de omgevingsvoeler RGT wordt verbinding met de
sturingseenheid verwezenlijkt met laagspanning geleiders.

Voor het gebruik van de omgevingsvoeler RGTF met draadloze sturing is
de installatie van de draadloze sturingmodule FEK (optioneel accessoire)
noodzakelijk. Deze module wordt op de ingang X60 van de sturingeenheid
aangesloten.

Schets 22: voorzijde van de omgevingsvoelers RGTF/RGT

Touche de mode de service mode de chauffe

Touche de mode de service mode eau potable

Display

Touche d'interruption

Touche de validation

Touche de présence

Bouton rotatif

Touche d'information

Aanwezigheidstoets

De aanwezigheidstoets laat de manuele omschakeling toe tussen de
modus werking verwarming op de comforttemperatuur en de modus
verlaagde werking. Deze omschakeling is onafhankelijk van de ingestelde
tijdprogramma’s.

Modustoets werking verwarming

Modustoets werking sww

Display
Esc-toets (onderbreking)

Valideertoets
Aanwezigheidstoets

Draaiknop

Infotoets
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10. Onderhoud

Gevaar voor elektrische schokken!
Alvorens men de mantel verwijdert, moet men eerst de elektrische
stroomtoevoer afsluiten.
Verrichtingen op het toestel dat onder spanning staat met verwijderde
mantel, mogen slechts door een erkende elektricien uitgevoerd worden.

10.1 Onderhoudswerken

De hierna volgende verrichtingen maken o.a. deel uit van het onderhoud:
- Buitenwendige schoonmaak van de SOB.
- Controle  van de aansluiting en dichtheid van de hydraulische

kringen.
- Werkingscontrole van de veiligheidskleppen.
- Controle van de werkingsdruk en het eventueel bijvullen van de

installatie.
- Ontluchting van de verwarmingskringen en het terug in de

werkingstand plaatsen van de anti-retourklep.

Een jaarlijkse onderhoudsbeurt van de SOB is aanbevolen.

De vervuilingsgraad van de brander moet gecontroleerd worden en deze
laatste moet eventueel gereinigd en onderhouden worden.
Om het onderhoud van de brander te vereenvoudigen kan de brander in de
onderhoudstand geplaatst worden. Hiervoor de bevestigingschroeven
losmaken, de brander uit de ketel trekken en hem in de onderhoudstand
plaatsen.
De controle van de verbrandingsgassen moet gebeuren met een gesloten
kap! De brander moet op een lage uitstoot- en energiebesparingmodus
afgesteld worden. Hiervoor moeten de afstelwaarden (richtwaarden) van
de tabel 4, blz. 30 gerespecteerd worden.

Onderhoud van de condenswisselaar.

- De 2 blokkerschroeven links en rechts op het achterpaneel
deblokkeren (zie schets 24, blz. 69) en het paneel verwijderen.

- De isolatie van de condenswisselaar verwijderen.
- De bovenste bevestigingschroeven verwijderen en de onderste

deblokkeren. De twee rails langs boven verwijderen. Het deksel
van de condenswisselaar verwijderen.

- De condenswisselaar reinigen.
- Het hermonteren gebeurt in de omgekeerde richting. Nieuwe

afdichtingpakkingen gebruiken voor de bevestigingschroeven.

Bescherming tegen aanrakingen

Risico voor elektrische schokken! Om de bescherming tegen ongelegen
aanrakingen te verzekeren, moeten alle, met schroeven bevestigde,
onderdelen van het apparaat, o.a. de mantelonderdelen, op het einde van
de werken correct teruggeplaatst worden!
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10.2 Doorzicht van de ketel SOB

Schets 23: doorzicht van de ketel SOB langs de voorzijde ( afbeelding zonder mantel)

Meetopening rookgassen
                                                  Luchttoevoerkoker brander

Luchtschroef
                                                                                                                      Meetopening

                                                                                                  luchttoevoer

Condenswisselaar
                                                                                                                      Ontluchter

                                                                                                                           Aftapopening

                                                                                Ontstekingselektrode

                                                                                                           Bevestigingschroef
                                 vóórverwarmer

             Bevestigingschroef
             ontstekingselektrode

                       Vóórverwarmer Stookolie
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Schets 24: doorzicht van ketel SOB langs de achterzijde (Afbeelding zonder mantel)

                                                                                                       Quicklock schroef voor de mantel
                                                (respectievelijk links en rechts)

Bevestigingschroef deksel
condenswisselaar ( 4 stuks)

                                                                                                                              Kabeldoorgang

Rail
Neutralisatiebak *)
*) Optionele accessoire



BAXI   BELGIUM - p 65 -                                                    SOB

                                                                                 Onderhoud

10.3 Demontage van de mantel
Schets 25: demontage van de mantel van de SOB

Stap 3: het bedieningsbord volledig van de ketel
nemen (de voelers voorzichtig verwijderen)

Stap 4: de voorste zijpanelen van de
mantel (links en rechts) verwijderen

- De 4 bevestigingschroeven(links en rechts) in opening deblokkeren.
- de 4 bevestigingschroeven (links en rechts) in de opening losschroeven
- de voorpanelen van de mantel lichtjes naar de buiten toe kantelen en

het bedieningsbord langs de voorzijde van de ketel nemen

- De 4 bevestigingschroeven in de opening
(links en rechts) losschroeven

- De voorste zijpanelen verwijderen.

Stap1: De beschermingskap en het deksel van de
mantel verwijderen

Stap 2: het achterpaneel van de mantel verwijderen
(links en rechts)
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Nota’s

11 Nota’s
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