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1. Normen - R ichtlijnen
"De BAXI S.A. verw erpt elke verantw oordelijkheid
voor de schade die w ordt toegebracht ten gevolge van
w erken die niet w erden uitgevoerd in overeenstemm ing
m et onderhavige handleiding en/of door een erkende
vakm an."

De verwarmingsketel is gebouwd in overeenstemming met
onderstaande Europese richtlijnen:

Richtlijn "Laagspanning" 73 / 23 / CEE
Richtlijn "Elektromagnetische 89 / 336 / CEE

Compatibiliteit"
Richtlijn "Rendement" 92 / 42 / CEE
Richtlijn "Drukapparatuur" 97 / 23 / CEE

Onderhavige verwarmingsketel en de inbegrepen
uitrusting zijn in overeenstemming met de
richtlijn, zonder echter aan de EG-markering

onderworpen te zijn (volgens artikel 3.3). De k
e te l is b e s te m d vo o r g e b ru ik in e e n

verwarmingscircuit met warm water waarvan de
temperatuur niet hoger ligt dan 110° C en de
druk niet meer dan 4 bar bedraagt.

De verwarmingsketel voldoet aan volgende normen:

EN 303.1 • Verwarmingsketel met blaasluchtbrander:
terminologie, algemene kenmerken, tests en
markeringen.

EN 303.2 • Verwarmingsketel met blaasluchtbrander:
bijzondere kenmerken voor verwarmingsketel
met verstuiververbrander op stookolie.

EN 304 • Testregels voor verw arm ingskete ls met
verstuiververbrander op stookolie.

DIN 4791 • Aans lu i ting van ve rw arm ings ke te ls en
branders.

EN 267 • Verstu iververbrander op stookolie , type
monoblok

XPD 35-430 • Specifieke vereisten voor verwarmingsketels
met verstuiververbranders op stookolie (type
C, muuraansluiting).

De installatie van de verwarming moet worden uitgevoerd
volgens de van kracht zijnde voorschriften.
In het bijzonder:

DTU 65 • Ins ta lla tie van cen tra le ve rw arm ing in
gebouwen.

DTU 65.4 • Verwarmingsketelop gas en koolwaterstofolie.
DTU 65.11 • Veiligheidsvoorziening voor de installatie van

centrale verwarming in gebouwen.

Norm NF P 45-204
Gasinstallaties (eertijds DTU nr. 61-1 - gasinstallaties april
1982 + toevoeging nr. 1 juli 1984).

Accord Intersyndical (overeenkomst tussen verschillende
vakbonden) van 2 juli 1969.

"De BAXI S.A. bevestigt de gelijkvorm igheid van
a l l e v e r w a r m in g s k e t e l s d ie in o n d e r h a v ig e
handleiding w orden genoem d in verw ijzing naar
gelijkaardige toestellen, en heeft het recht om de
EG-m arkering te gebruiken in overeenstemm ing
m e t d e E u ro p e s e r ic h t l i jn " R e n d e m e n t v a n
verw arm ingsketels"."

W AAR S C H U W IN G E N
E ig e n a a n verw arm in g ske te ls m e t c o n ce n tr isc h e
m uuraansluiting.

1 De werking van deze ketels is onderworpen aan een strenge
de fin ië r ing van de term ina l en de rooka fvoe r- en
luchttoevoerbuizen, waarvoor de verwarmingsketel werd
gehomologeerd.

2 De verbrandingslucht wordt rondom het rookafvoerkanaal
aangezogen terw ijl hij wordt afgekoeld. De condens die zo
ontstaat, moet worden geëvacueerd naar de goot via een
afloopinstallatie die van een sifon is voorzien.

3 D e onde rd ru k ze tt in g va n he t ve rb rand ing sc ircu it
rechtvaardigt de versterkte ondoordringbaarheid, die door
de "norm" wordt gespecificeerd en voor elke verwarmingsketel
in de fabriek wordt getest. Deze ondoordringbaarheid
(verwarmingsketel en leidingen) moet bij elke interventie
behouden blijven. Twijfel nooit om een dichting te vervangen
als dat nodig is.

Daarom geldt het volgende:
Bij de installatie :
- De lengte en de aard van de (geïsoleerde) leiding

m o e te n n a u w g e z e t w o rd e n g e re s p e c te e r d in
overeenstemming met de instructies van § 3.3 van deze
handleiding.

- Het nom inaal verm ogen m ag niet w orden verhoogd.

Na elke onderhouds interventie, controleren of:
- d e " k a n a l is a to r" , in t e g ra a l o n d e rd e e l v a n d e

verw arm ingsketel, w eer goed op zijn plaats is gezet
(zie § 6.3.1. en 8.).

- de gietijzeren deur gesloten is en ondoordringbaar
voor brandstofproducten.

- de brandstofsproeier en -aansluitingen correct zijn
vastgezet (ondoordringbaarheid in w erking controleren
alvorens de branderkap en de luchttoevoerslang w eer
te m onteren).

- de m eetopening w eer op zijn plaats zit na de controle
van de verbranding.

3 Réf. : CH - 1060 - A



C a lo r is c h d e b ie t k W 2 7 .5 3 3 2 8 .2 3 9 .5 4 8 .2 3 6
A f ta p k r a a n d u im 1 /2 " 1 /2 " 1 /2 " 1 /2 " 1 /2 " 1 /2 "
W a te r in h o u d l i t e r 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 3 0 3 9 3 0 3 9 3 0 3 9
W a te r z i jd ig e w e e r s ta n d (  t = 1 5 k ) m b a r 3 .3 5 .3 3 .6 9 11 8
M a x im a le werkingsdruk cv-kring b a r 4 4 4 4 4 4
In h o u d e x p a n s ie v a t k e te l l i t e r

Ø uitgang rookgassen m m 1 2 5 1 2 5 8 0 /1 2 5 1 3 9 1 5 3 8 0 /1 2 5
V o lu m e rookgassenkring m 3 0 .0 3 5 0 .0 3 5 0 .0 3 5 0 .0 5 1 0 .0 5 1 0 .0 5 1
W e e r s ta n d r o o k g a s s e n k r in g m b a r 0 .1 0 .1 8 0 .3 2
N odige trek m b a r 0 .1 5 0 .2 3 0 .1 7

6 0 ° /8 0 ° C k W 2 4 3 0 2 5 3 5 4 5 3 3
3 0 ° /4 0 ° C

N u t t ig
v e r m o g e n

K e t e l
2 4 3 0 2 5 3 5 4 5 3 3 4 2 2 6 H T E

C i B i C i B i C V i B V i C i B i C i B i C V i B V i C V i B V i C i B i C V i B V i
4 2 2 0 .4 - 2 5 .1

2 1 . 5 - 2 6 .4
4 5 2 6

1 /2 " 1 /2 "
3 0 3 9 2 6 .5 3 4 .5 2 6 .5 3 4 .5

1 0 5
4 3

1

1 0 0 /1 5 0 8 0 8 0 /1 2 5
0 .0 5 1 0 .0 4 7

Te m p e ra tu u r rookgassen 6 0 ° /8 0 ° C ° C 2 0 0 2 0 0 1 7 5 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 5 4 -5 8 *
(T -o m g . = 2 0 ° C ) 3 0 ° /4 0 ° C 3 9 -4 3
D e b ie t r o o k g a s s e n k g /h 4 0 4 8 4 1 5 9 7 4 5 3 6 5 3
S t i l s ta n d v e r l ie s (  t = 3 0 k ) W 8 8 1 7 4 8 8 1 7 4 8 8 1 7 4 1 6 6 2 5 6 1 6 6 2 5 6 1 6 6 2 5 6 1 6 6 2 5 6 1 7 1 2 5 7 1 7 1 2 5 7
B o i le r in h o u d l i t e r 1

3

0

1 3 0 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1

7

0

M a x im a le w e r k in g s d r u k b o i le r b a r 1

0

1 0 7 7 7 7
T a p d e b ie t v o lg e n s P r E N 3 0 3 - 6 l / m n 2

6

2 6 3 0 3 0 3 0 3

0In h o u d s a n i ta i r e x p a n s ie v a t l i t e r
E le k t r is c h e v o e d in g é é n fa s ig 2 3 0 V 5 0 H z
G e w ic h t – v e r p a k t k g 2 1 0 2 7 0 2 1 0 2 7 0 2 1 3 2 7 2 2 7 5 3 6 2 2 7 5 3 6 2 3 6 2 2 7 5 3 6 2 2 7 5 2 5 5 3 4 0 2 5 5 3 4 0
G e w i c h t – n e t t o k g 1 8 0 2 3 0 1 8 0 2 3 0 1 8 2 2 3 2 2 4 0 3 1 5 2 4 0 3 1 5 3 1 5 2 4 0 3 1 5 2 4 0 2 2 0 3 0 5 2 2 0 3 0 5
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2 NAZICHT - ONDERHOUD
V o o r a l e e r e e n d e r w e l k e i n t e r v e n t i e u i t t e v o e r e n m o e t u d e
s t r o o m t o e v o e r o n d e r b r e k e n v i a d e h o o f d s c h a k e l a a r o p d e w a n d
e n d e k r a a n v a n b r a n d s t o f t o e v o e r d i c h t d r a a i e n .

D e k e te l e n d e b r a n d e r z i jn t e n m in s te n s é é n k e e r p e r ja a r t e
c o n t r o le r e n e n h e b b e n o o k te m in s te n s é é n k e e r p e r ja a r o f o m
1 5 0 0 w e r k in g s u r e n e e n a lg e m e e n o n d e r h o u d n o d ig . H e t
o n d e r h o u d v a n d e k e te l d ie n t d o o r e e n b e v o e g d e te c h n ic u s
u i t g e v o e r d te w o r d e n .

2 . 1 Algemeen nazicht

• D e k e te l in w e r k in g , d e b r a n d s to f t o e v o e r k r in g c o n t r o le r e n ,
• H e t u i t z i c h t v a n d e v la m c o n t r o le r e n .

2 . 2 Periodiek nazicht

• D e w a te r d r u k in d e in s ta l la t ie n a g a a n o p d e m a n o m e te r
(m in im a a l 0 ,8 b a r i n k o u d e t o e s t a n d ).

• C o n t r o le r e n o f e r w e l v o ld o e n d e w a te r i s d o o r t e o n t lu c h te n :
m e n m a g s le c h t s u i t z o n d e r l i j k w a te r b i j v u l le n ; indien u
regelmatig moet bij v ullen, moet u het ev entuele lek
opsporen.

O p g e p a s t : Een aanzienlijke hoeveelheid koud water bijvullen
in een warme ketel kan de ketel beschadigen.

2 . 3 Onderhoud van het verwarmingslichaam
W i j r a d e n u a a n d e k e te l b i j z a c h t w e e r e n k e le u r e n u i t t e
s c h a k e le n o m d e z e te v e g e n . D e c o n n e c to r v a n d e b ra n d e rk a b e l
o n tk o p p e le n

Het vegen van de schouw:
• D a reglementering legt één veegbeurt per jaar op.

N a d e z e h a n d e l in g e n d e g o e d e lu c h td ic h th e id c o n t r o le r e n
v o o r d a t u d e in s ta l la t ie in w e r k in g s te l t .

• B i j d e v e n to u s e u i t v o e r in g : d e r o o k g a s a f v o e r k o k e r
r e i n i g e n m e t e e n n y l o n b o r s t e l Ø 8 0 m m .
D e k o k e r s z i j n t o e g a n k e l i j k d o o r :
• d e m u u r - o f d a k d o o r v o e r t e d e m o n te r e n
• d e v e r s t e l b a r e d e l e n t e v e r s c h u i v e n (d o orv oeren en

zoom k ok ers )
• d e b o c h te n te d e m o n te r e n .
• he t onderhouds lu i k b i j de v e r s ie s H T E .
H e t g e h e e l v a n d e k o k e r s lu c h t / r o o k g a s s e n c o n t r o le r e n , z i j

m o e te n p e r fe c t v r i j z i j n .
D e k o k e r s h e r m o n t e r e n : OPGEPAST de pakkingen van de
concentrische kokers niet te beschadigen en zo nodig deze
vervangen.

2 . 4 SWW-bereider

A n t i - c o r r o s i e a n o d e
D e s le e t v a n d e z e a n o d e is in fu n c t ie v a n d e k w a l i te i t v a n h e t
w a te r , tenminstens een controle om de 2 jaar is verplicht.
C o n t r o l e , d e m o n t a g e of herm o n t a g e van de a n o d e
C o n t r o l e :
• h e t v o o r p a n e e l v a n d e k e te l d e m o n te r e n z ie § 5 .1 ,
• d e m a s s a d r a a d v a n d e a n o d e lo s k o p p e le n ,
• e e n a m p e r e m e te r in s e r ie p la a t s e n ( in te r n e w e e r s ta n d

< 1 0 W ) , t ussen de anode en de massadraad .
B i j e e n o p g e m e te n s tro o m v a n :
> 1 m A : de a n o d e is goed,
< 1 m A : d e a n o d e i s g o e d m a a r m o e t rege lm at ig
nagezien worden ,
< 0 ,1 m A : de anode moet v erv angen worden .

D e m o n t a g e van d e a n o d e :
• de k oudwat e r t oev oer a f s lu i t en ,
• d e k u ip g e d e e l te l i jk a f la te n ,
• d e m a s s a d r a a d v a n d e a n o d e lo s k o p p e le n ,
• d e s c h ro e v e n v a n h e t o n d e rh o u d s lu ik lo s s c h ro e v e n ,
• i nd ien nod ig ze v erv angen (s p a n k ra c h t 1 5 N m ).
H e r m o n t a g e :
• een n ieuwe rubberpak k ing p laa t s en ,
• h e t l u i k t e r u g p l a a t s e n , d e s c h r o e v e n p r o g r e s s i e f i n

d e v o l g o r d e : 1 /2 - 3 /4 - 5 /6 - 7 /8 a a n s p a n n e n ,
• d e m a s s a d r a a d m o e t noodzak e l i j k aan de anode
aanges lo t en worden .

V e r g r e n d e l in g s c h r o e f 3
5

2

V e e g b o r s te l 7 8 Spankracht
2. 5 Onderhoud van de ma 25 Nm

V la m g e le id e r e n v e r b in d in g s s tu k
n a a r g e la n g m o d e l

H e t v e g e n v a n h e t v e r w a r m in g s l i c h a a m :
• D e k e te ld e u r o p e n e n d o o r d e v e r g r e n d e l in g s c h r o e v e n lo s te

d r a a ie n (s c h e m a hierboven),
• D e v la m g e le id e r e n h e t v e r b in d in g s tu k v e r w i jd e r e n .
• D e w a n d e n v a n d e v e r b r a n d in g s k a m e r s c h o o n m a k e n e n

h e t e v e n tu e le r o e t e n v a s te d e e l t je s v e r w i jd e r e n .
W a n n e e r h e t v e g e n b e ë i n d i g d i s :
• de v l am gel e i der en z i j n ver bi ndi ngstuk

cor r ect ter ugpl aatsen ,
• De br ander deur her m et i sch s l ui ten ,

• De l uchtkoker ter ugpl aatsen bi j de V E N T O U S E v e r s ie

                  5

G e b r u ik t n o o i t s c h u r e n d e p r o d u c te n . D e m a n te l
o n d e r h o u d 1e n m e t b e h u lp v a n e e n z a c h te v o d e n
z e e p w a te r .4
2 . 6 Anti-vor 6 bescherming

I n d ie n n o d ig m o e t h e t a f t a p p e n a ls v o lg t g e b e u r e n :
• D e s t r o o m to e v o e r m e t h o o fd s c h a k e la a r a f s lu i t e n ,
• D e b r a n d s to f t o e v o e r a f s lu i t e n ,
• E en s lang op de a f t apk raan aans lu i t en , afvoer naar de

riolering,
• De a f t apk raan langzaam opendraa ien , e n n a
d e c o m p r e s s ie , p r o g r e s s ie f d e o n t lu c h te r s o p a l le h o g e p u n te n
v a n d e in s ta l la t ie o p e n d r a a ie n ,
• V e r v o l g e n s a l l e k ranen v an de hydrau l i s c he k r ing

d ic h t d raa ien .



2 . 7 Onderhoud secondaire wisselaar (v e r s ie H T E )

5

1
3

7

6

4 2

D e s e c o n d a i r e w i s s e l a a r e n z i j n s i f o n é é n m a a l p e r j a a r r e i n i g e n .

1 He t b o v e n p a n e e l d e m o n te r e n (z ie § 5 .1 ),

2 H e t e n s e m b le a c h te r /z i jp a n e e l d e m o n te re n ,

3 H e t e x p a n s ie v a t u it z i jn h u iz in g v e rw i jd e re n e n o p d e k e te l p la a ts e n

4 H e t b e v e s t ig in g s te u n s tu k v a n h e t e x p a n s ie v a t lo s s c h r o e v e n ,

5 D e b o v e n is o la t ie v a n d e w is s e la a r v e r w i jd e r e n ,

6 D e v ie r m o e re n lo s s c h ro e v e n , s le c h ts d e z e v a n h e t b o v e n s te g e d e e lte v e rw i jd e re n , de k ap af nem en ,

7 D e c o n d e n s o r m e t b e h u lp v a n e e n b o r s te l e n e e n a fw a s m id d e l r e in ig e n ,

B i j h e t h e r s l u i t e n , c o n t r o l e r e n o f d e p a k k i n g g o e d t e r u g g e p l a a t s t i s .
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3. E lektrische verbindingen - regeling

3 . 1 Toegang tot het aansluitblok elektrische bedrading (kabe lschema: zie bijgevoegde handleiding)

1 7

5

3

6
2 4

4

1) Licht het deksel op.
2) Draai de schroef los.
3) Kantel de voorzijde naar u toe.

4) Draai de blokkeerknoppen los.
5) Licht het bedieningspaneel op en kantel het dan naar

boven.
6) Plaats de stut in het gaatje dat zich in de hoek van de

mantel bevindt.
7) Verwijder hetbovenste gedeelte en koppelde aardleiding,

die zich vooraan bevindt, los.

Aansluitblokken

Kabeldoorgang Kabeldoorgang

Bekabeling van
de voelers

Bekabeling van de
voeding en de pompen

Uitgang
kabels

Réf. : CH - 1060 - A 7



A

B

C

D

3 . 2 M ogelijke installatietypes

OPMERKIN G: een circuit voor sanitair warm water kan in elk geval worden bestuurd.

1 DIRECT
CIRCUIT

1 Buitensonde
2 Voeler verwarmingsketel
3 Omgevingsmodule

a Bediening brander
b Bediening pomp direct circuit

1 AFS 3

KFS

2 b

a

1 CIRCUIT MET 1 3
MENGKLEP AFS

1 Buitensonde
2 Voeler verwarmingsketel
3 Omgevingsmodule
4 Voeler toevoer circuit met klep 1

a Bediening brander
c Bediening pomp circuit met klep 1
d Bediening klep 1

2 KFS

a

c 4 VFAS OF
d

2 CIRCUITS
W AARVAN 1
MET MENGKLEP 1

3
AFS

5

1 Buitensonde
2 Voeler verwarmingsketel
3 Omgevingsmodule circuit met klep 1
4 Voeler toevoer circuit met klep 1
5 Omgevingsmodule direct circuit

a Bediening brander
b Bediening pomp direct circuit
c Bediening pomp circuit met klep 1
d Bediening klep 1

KFS

2 b

a

c
4 VFAS OF

d

2 CIRCUITS MET 1
MENGKLEP

AFS
N03348.XLS3

7

6

M M 1

1 Buitensonde
2 Voeler verwarmingsketel
3 Omgevingsmodule circuit met klep 1
4 Voeler toevoer circuit met klep 1
5 Voeler toevoer circuit met klep 2
6 Omgevingsmodule circuit met klep 2
7 Wandmodule circuit met klep 2

a Bediening brander
c Bediening pomp circuit met klep 1
d Bediening klep 1
e Bediening pomp circuit met klep 2
f Bediening klep 2

2 KFS

a

VFAS
4

d c

5 VFAS

f e

8 Réf. : CH - 1060 - A



A
3 . 2 . 1 Elektrische verbinding en m et 1 direct circuit

Vooraleer u op de verw arm ingsketel een interventie
uitvoert, m oet u m et de m uurschakelaar de elektrische
voeding afsluiten.

De lijn moet een intensiteit van 6,3 A bij 230 V (50 Hz)
aankunnen.

Om bij de aansluitblokken te komen moet u de bovenkant
van de verwarm ingsketel verw ijderen (zie § 4.1) en de
aanwijzingen van het elektrische schema (zie hieronder) in
acht nemen.
Gebruik, voor de voeding van het paneel en de pompen, een
driedraadskabel fase (bruin) - neutraal (blauw) - aarding
(groen/geel) van het type H05VV-F of H05RN-F.

Bekabeling van de voelers:
De voelers moeten op het linkergedeelte van het aansluitblok
(zie hieronder) worden aangesloten.
De voelers van verwarmingsketel en sanitair warm water
worden in de fabriek bekabeld. Controleer of ze goed in hun
sondhulzen zijn aangebracht.

De omgevingsmodule krijgt zijn voeding van 24 V via de bus.
De kabel van het type telefoonkabel (2 x 0,8 mm2) vervoert
tegelijkertijd de voeding en de communicatie.
Voor de aansluiting van de omgevingsmodule die aan de muur
is bevestigd, moet u de polariteit (4 op M en 5 op D)
respecteren.

Zie hoofdstuk 4.3 voor de eigenschappen, de plaatsing van
de voelers en de omgevingsmodule.

Bekabeling van de voeding en de pom p en:
De voedingen van het paneel en de pompen moeten op het
rechtergedeelte van het aansluitblok (zie hieronder) worden
aangesloten.

Eerste inbedrijfste lling:
Volg onderstaande aanwijzingen voor de eerste inbedrijfstelling
(zie § 4.5 voor de referentiepunten):
1) Controleer of uw verwarmingsketel op het elektriciteitsnet

is aangesloten en of het oranje stroomcontrolelampje
brandt (ref.

2) Druk op de schakelaar van de verwarmingsketel (ref. 2).

3) Zet de twee schakelaars Auto/Manu (ref. 10) op de positie
Auto en controleer of de twee cijfers op het display (ref.
5) verschijnen.

4) Controleer of het scherm van de omgevingsmodule
aanstaat.

5) W acht tot het teken op het scherm verschijnt. Als
dit teken er staat, betekent dit dat er communicatie is
tussen de verwarmingsketel en de omgevingsmodule.

Telefonische besturing: zie specifieke handleiding voor afstandsbediening van de MT31 via telefoon.

Buitensonde AFS

Voeler
verwarmingsketel

KFS (reeds
bekabeld)

Voeler san. warm
water SPFS

(reeds
bekabeld)

Omgevingsmodule, aan de
muur bevestigd

O PG ELET: de kabels van de voelers en van
de communicatiebus mogen niet in dezelfde
hulzen worden gestoken als de
voedingskabels (230 V).

Pomp san.
warm water

D M

Bekabeling
van de
voelers

Bekabeling van de
voeding en de pompen

Optische
poort

Bedienings-

Ruimte beschikbaar voor
omgevingsmodule:
- voor regeling installatie

of
- besturing door de

88 Display

knop verwarmingsketel Bedieningspaneel van de
verwarmingsketel
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Instellingen:

1) Zie hoofdstuk "Instellingen installateur" (zie § 4.6).

2) Op de regel "Adres", controleer of er "00" staat.

3) Stel de helling van het verwarmingscircuit in (zie § 4.6).

4) Als de omgevingsmodule zich in de omgeving bevindt,
kunt u de functies activeren, invloed van de omgeving,
optimalisering (zie instellingen installateur § 4.6).

5) Voer de gebru iksinste llingen uit. Z ie hand le id ing
"Instellingen installateur".

Test van de voelers en de relais:
Als de elektrische verbindingen gemaakt zijn, krijgt u toegang tot de testfuncties via de bedieningsknop (ref. 12), die
zich op het bedieningspaneel bevindt.
De verwarmingsketel staat in automatische werking (de twee digits op het display zijn aan).
Als een voeler niet is aangesloten, staat er op het display: "- - ".

TEST RELAIS

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

TEST VOELERS
Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Houd (11 seconden) ingedrukt tot er een punt verschijnt na 0 1 • Houd (6 seconden) ingedrukt tot 0 1 verschijnt en laat dan los.

01 0 1 • - - 6 s. 0 1

Impuls 0 2 • - -
Pomp san.

Impuls 0 2
T.verwarmings- Afwisselend

Impuls 0 3 • warm water*
Pomp direct

6 s. bijv. 6 5 ketel en 0 1 • (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 4 • circuit Impuls bijv. 5 6 T. boiler en 0 2 • (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 5 • - - Impuls bijv. - - T. toevoer en 0 3 • (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 6 • Werking brander ** Impuls bijv. 0 5 Buitentemp. en 0 4 • (5/1 s.)

Impuls Terug naar normale modus (T.verwarmings-
ketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

* Verschijnt ook in de versie zonder san. warm water

** De voorverwarming van de brander kan tot 2 min. duren
voor de start.

Impuls Terug naar normale modus (T. verwarmingsketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

Normale modus bijv. 6 5 T. verwarmingsketel (continu)
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B
3 . 2 . 2 Elektrische verbinding en m et 1 circuit m et m engklep

Vooraleer u op de verw arm ingsketel een interventie
uitvoert, m oet u m et de m uurschakelaar de elektrische
voeding afsluiten.

De lijn moet een intensiteit van 6,3 A bij 230 V (50 Hz)
aankunnen.

Om bij de aansluitblokken te komen moet u de bovenkant
van de verwarm ingsketel verw ijderen (zie § 4.1) en de
aanwijzingen van het elektrische schema (zie hieronder) in
acht nemen.
Gebruik, voor de voeding van het paneel en de pompen, een
driedraadskabel fase (bruin) - neutraal (blauw) - aarding
(groen/geel) van het type H05VV-F of H05RN-F.

Bekabeling van de voelers:
De voelers moeten op het linkergedeelte van het aansluitblok
(zie hieronder) worden aangesloten.
De voelers van verwarmingsketel en san. warm water worden
in de fabriek bekabeld.

De omgevingsmodule krijgt zijn voeding van 24 V via de bus.
De kabel van het type telefoonkabel (2 x 0,8 mm2) vervoert
tegelijkertijd de voeding en de communicatie.
Voor de aansluiting van de omgevingsmodule die aan de muur
is bevestigd, moet u de polariteit (4 op M en 5 op D)
respecteren.

Zie hoofdstuk 4.3 voor de eigenschappen, de plaatsing van
de voelers en de omgevingsmodule.

Bekabeling van de voeding en de pom p en:
De pompen en de mengklep moeten op het rechtergedeelte
van het aansluitblok (zie hieronder) worden aangesloten.

Eerste inbedrijfste lling:
Volg onderstaande aanwijzingen voor de eerste inbedrijfstelling
(zie § 4.5 voor de referentiepunten):
1) Controleer of uw verwarmingsketel op het elektriciteitsnet

is aangesloten en of het oranje stroomcontrolelampje
brandt (ref. 1).

2) Druk op de schakelaar van de verwarmingsketel (ref. 2).

3) Zet de twee schakelaars Auto/Manu (ref. 10) op de positie
Auto en controleer of de twee cijfers op het display (ref.
5) verschijnen.

4) Controleer of het scherm van de omgevingsmodule
aanstaat.

5) W acht tot het teken op het scherm verschijnt. Als dit
teken er staat, betekent het dat er communicatie is
tussen de verwarmingsketel en de omgevingsmodule.

Telefonische besturing: zie specifieke handleiding voor afstandsbediening van de MT31 via telefoon.

Buitensonde AFS

Voeler
verwarmingsketel

KFS (reeds
bekabeld)
Voeler san.
warm water SPFS

(reeds bekabeld)

Omgevingsmodule, aan de
muur bevestigd O PG ELET: de kabels van de voelers en van

de communicatiebus mogen niet in dezelfde
hulzen worden gestoken als de
voedingskabels (230 V).

Voeler toevoer
VFAS

D M

Bekabeling
van de voelers

Bekabeling van de
voeding en de pompen

Optische
poort

Bedienings-

Ruimte beschikbaar voor
omgevingsmodule:
- voor regeling installatie

of
- besturing door de

88 Display

knop verwarmingsketel Bedieningspaneel van de
verwarmingsketel
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Instellingen:

1) Zie hoofdstuk "Instellingen installateur" (zie § 4.6).

2) Voer op de regel "Adres" "01" in.

3) Stel de helling van het verwarmingscircuit in op de meest
waarschijnlijke waarde (zie § 4.6).

4) Stel de bovengrens van het circuit in (instelling max. T.
toevoer). Als de warmteverdeler een vloerverwarming is,
moet de bovengrens in functie van de eigenschappen
hiervan worden ingesteld.
O pgelet! Deze bovenbegrenzing is geen beveilig ing.

5) Als de omgevingsmodule zich in de omgeving bevindt,
kunt u de functies activeren, invloed van de omgeving,
optimalisering (zie instellingen installateur § 4.6).

6) Voer de gebru iksinste llingen uit. Z ie hand le id ing
"Instellingen installateur".

Z ee r b e lang rijk : a ls d e in s te lling e n "in s ta lla teu r" ee n
adresw ijziging bevatten, moet u de communicatie tussen
de verwarm ingsketel en de om gevingsm odule(s) opnieuw
initialiseren. Nadat u de instellingen hebt uitgevoerd, moet u
als volgt te werk gaan:

- Druk op de aan-/uit-schakelaar van de verwarmingsketel
(ref.

- Controleer of de digits van de thermometer uit zijn.

- D ruk nogm aals op de aan-/u it-scha ke laar van de
verwarmingsketel (ref.

Test van de voelers en de relais:
Als de elektrische verbindingen gemaakt zijn, krijgt u toegang tot de testfuncties via de bedieningsknop (ref. 12), die zich
op het bedieningspaneel bevindt.
De verwarmingsketel staat in automatische werking (de twee digits op het display zijn aan).
Als een voeler niet is aangesloten, staat er op het display: "- - ".

TEST RELAIS TEST VOELERS

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Houd (11 seconden) ingedrukt tot er een punt verschijnt na 0 1 • Houd (6 seconden) ingedrukt tot 0 1 verschijnt en laat dan los.

01 0 1 • De klep gaat open. 6 s. 0 1

Impuls 0 2 • De klep gaat dicht. Impuls 0 2

Impuls 0 3 • Pomp san.
warm water *

T.verwarmings-
6 s. bijv. ketel en

Afwisselend
• (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 4 • - - Impuls bijv. 5 6 T. boiler en 0 2 • (5/1 s.)

Impuls 0 5 •
Pomp circuit met
klep Impuls bijv. 3 5 T. toevoer en 0 3 Afwisselend

• (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 6 • Werking brander ** Impuls bijv. 0 5 Buitentemp. en 0 4 • (5/1 s.)

Impuls Terug naar normale modus (T.verwarmings-
ketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

* Verschijnt ook in de versie zonder san. warm water

** De voorverwarming van de brander kan tot 2 min. duren
voor de start.

Impuls Terug naar normale modus (T. verwarmingsketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

Normale modus bijv. 6 5 T. verwarmingsketel (continu)
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3 . 2 . 3 Elektrische verbinding en m et 2 circuits: 1 m et m engklep

1 zonder m engklep
Vooraleer u op de verw arm ingsketel een interventie
uitvoert, m oet u m et de m uurschakelaar de elektrische
voeding afsluiten.

De lijn moet een intensiteit van 6,3 A bij 230 V (50 Hz)
aankunnen.

Om bij de aansluitblokken te komen moet u de bovenkant
van de verwarm ingskete l verw ijderen (zie § 4.1) en de
aanwijzingen van het elektrische schema (zie hieronder) in
acht nemen.
Gebruik, voor de voeding van het paneel en de pompen, een
driedraadskabel fase (bruin) - neutraal (blauw) - aarding
(groen/geel) van het type H05VV-F of H05RN-F.

Bekabeling van de voelers:
De voelers moeten op het linkergedeelte van het aansluitblok
(zie hieronder) worden aangesloten.
De voelers van verwarmingsketel en san. warm water worden
in de fabriek bekabeld.

De omgevingsmodule krijgt zijn voeding van 24 V via de bus.
De kabel van het type telefoonkabel (2 x 0,8 mm 2 ) vervoert
tegelijkertijd de voeding en de communicatie.
Voor de aansluiting van de omgevingsmodule die aan de muur
is bevestigd, moet u de polariteit (4 op M en 5 op D)
respecteren.

Zie hoofdstuk 4.3 voor de eigenschappen, de plaatsing van
de voelers en de omgevingsmodule.

Bekabeling van de voeding en de pom pen:
De pompen en de mengklep moeten op het rechtergedeelte
van het aansluitblok (zie hieronder) worden aangesloten.

Eerste inbedrijfste lling:
Volg onderstaande aanwijzingen voor de eerste inbedrijfstelling
(zie § 4.5 voor de referentiepunten):
1) Controleer of uw verwarmingsketel op het elektriciteitsnet

is aangesloten en of het oranje stroomcontrolelampje
brandt (ref. 1).

2) Druk op de schakelaar van de verwarmingsketel (ref.

3) Zet de twee schakelaars Auto/Manu (ref. 10) op de positie
Auto en controleer of de twee cijfers op het display (ref.
5) verschijnen.

4) Controleer of het scherm van de omgevingsmodule
aanstaat.

5) W acht tot het teken op het scherm verschijnt. Als dit
teken er staat, betekent het dat er communicatie is
tussen de verwarmingsketel en de omgevingsmodule.

Telefonische besturing: zie specifieke handleiding voor afstandsbediening van de MT31 via telefoon.

Buitensonde AFS

Omgevingsmodule, aan de
muur bevestigd

2e omgevingsmodule O PG ELET: de kabels van de voelers en
van de communicatiebus mogen niet in
dezelfde hulzen worden gestoken als de
voedingskabels (230 V).

Voeler
verwarmingsketel KFS

(reeds bekabeld)
Voeler san. warm

water SPFS (reeds
bekabeld)
Voeler aanvoer

VFAS

D M D M

Bekabeling
van de voelers

Bekabeling van de
voeding en de pompen

Optische
poort

Bedienings-
knop

Ruimte beschikbaar voor
omgevingsmodule:
- voor regeling installatie

of
- besturing door de

verwarmingsketel

88 Display

Bedieningspaneel van de
verwarmingsketel
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Instellingen:

Op de om gevingsm odule van het circuit m et klep 1:
1) Zie hoofdstuk "Instellingen installateur" (zie § 4.6).
2) Voer op de regel "Adres" "02" in.
3) Stel de helling van het verwarmingscircuit in op de meest

waarschijnlijke waarde (zie § 4.6).
4) Stel de bovengrens van het circuit in (instelling max. T.

toevoer). Als de warmteverdeler een vloerverwarming is,
moet de bovengrens in functie van de eigenschappen
hiervan worden ingesteld.
O P G E L E T ! D e z e b o v e n b e g r e n z in g is g e e n
beveiliging.

5) Als de omgevingsmodule zich in de omgeving bevindt,
kunt u de functies activeren, invloed van de omgeving,
optimalisering (zie instellingen installateur § 4.6).

6) Voer de gebru iksinste llingen uit. Z ie hand le id ing
"Instellingen installateur".

Op de om gevingsm odule van het directe circuit:
1) Zie hoofdstuk "Instellingen installateur" (zie § 4.6).
2) Voer op de regel "Adres" "00" in.
3) Stel de helling van het verwarmingscircuit in op de meest

waarschijnlijke waarde (zie § 4.6).
4) Als de omgevingsmodule zich in de omgeving bevindt,

kunt u de functies activeren, invloed van de omgeving,
optimalisering (zie instellingen installateur § 4.6).

5) Voer de gebru iksinste llingen uit. Z ie hand le id ing
"Instellingen installateur".

Zeer belangrijk: als de instellingen "installateur" een
adresw ijziging bevatten, moet u de communicatie tussen
de verwarmingsketel en de omgevingsmodule(s) opnieuw
initialiseren. Nadat u de instellingen hebt uitgevoerd, moet u
als volgt te werk gaan:
- Druk op de aan-/uit-schakelaar van de verwarmingsketel

(ref. 2).
- Controleer of de digits van de thermometer uit zijn.
- D ruk nogm aals op de aan-/u it-scha ke laar van de

verwarmingsketel (ref. 2).

Test van de voelers en de relais:
Als de elektrische verbindingen gemaakt zijn, krijgt u toegang tot de testfuncties via de bedieningsknop (ref. 12), die
zich op het bedieningspaneel bevindt.
De verwarmingsketel staat in automatische werking (de twee digits op het display zijn aan).
Als een voeler niet is aangesloten, staat er op het display: "- -".

TEST RELAIS TEST VOELERS

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Houd (11 seconden) ingedrukt tot er een punt verschijnt na 0 1 • Houd (6 seconden) ingedrukt tot 0 1 verschijnt en laat dan los.

01 0 1 • De klep gaat open. 6 s. 0 1

Impuls 0 2 • De klep gaat dicht. Impuls 0 2

Impuls

Impuls

0 3 •

0 4 •

Pomp san.
warm water *
Pomp direct
circuit

T.verwarmings-
6 s. bijv. ketel en

Impuls bijv. 5 6 T. boiler en

0 1 Afwisselend
(5/1 s.)

0 2 Afwisselend
(5/1 s.)

Impuls 0 5 • Pomp circuit met
klep 1

Impuls bijv. 3 5 T. toevoer en 0 3 Afwisselend
(5/1 s.)

Impuls 0 6 • Werking brander
**

Impuls Terug naar normale modus (T.verwarmings-
ketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

* Verschijnt ook in de versie zonder san. warm water

** De voorverwarming van de brander kan tot 2 min. duren
voor de start.

Impuls bijv. 0 5 Buitentemp. en 0 4 Afwisselend
(5/1 s.)

Impuls Terug naar normale modus (T. verwarmingsketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

Normale modus bijv. 6 5 T. verwarmingsketel (continu)
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knop - besturing door de

D
3 . 2 . 4 Elektrische verbinding en m et 2 circuits m et m engkleppen

Vooraleer u op de verw arm ingsketel een interventie
uitvoert, m oet u m et de m uurschakelaar de elektrische
voeding afsluiten.

De lijn moet een intensiteit van 6,3 A bij 230 V (50 Hz)
aankunnen. Om bij de aansluitblokken te komen moet u de
bovenkant van de verwarmingsketel verw ijderen (zie § 4.1)
en de aanw ijzingen van he t e lek tr ische schem a (zie
hieronder) in acht nemen. Gebruik, voor de voeding van het
paneel en de pompen, een driedraadskabel fase (bruin) -
neutraal (blauw) - aarding (groen/geel) van het type H05VV-
F of H05RN-F.

Bekabeling van de voelers:
De voelers moeten op het linkergedeelte van het aansluitblok
(z i e h ie r o n d e r ) w o r d e n a a n g e s lo te n . D e vo e le r s va n
verwarmingsketel en san. warm water worden in de fabriek
bekabeld. De omgevingsmodules krijgen hun voeding van
24 V via de bus. De kabel van het type telefoonkabel (2 x
0 , 8 m m 2 ) v e r v o e r t t e g e l i j k e r t i j d d e v o e d in g e n d e
communicatie. Voor de aansluiting van de omgevingsmodules
die aan de muur zijn bevestigd, moet u de polariteit (4 op M
e n 5 o p D ) re s p e c te re n . Z ie h o o fd s tu k 4 .3 v o o r d e
e ig e n s c h a p p e n , d e p la a t s in g v a n d e v o e le r s e n d e
omgevingsmodule. Alleen de voeler voor de toevoer van het
circuit met klep 2 wordt in de voet van de bedieningsmodule
MM1 aangesloten.

Telefonische besturing: zie specifieke handleiding
voor afstandsbediening van de MT31 via telefoon.

Bekabeling van de voeding en de aandrijvers:
- De voeding van 230 V van de verwarmingsketel, de pomp

en de klep van het circuit 1 worden op het rechtergedeelte
van het aansluitblok van de verwarmingsketel aangesloten.

- De pomp en de klep van circuit 2, evenals hun voeding van
230 V worden op het rechtergedeelte van de muurbevestiging
van de bedieningsmodule MM1 (zie schema hieronder)
aangesloten. Om toegang te krijgen tot het aansluitblok,
moet u de module van de basis halen nadat u de centrale
schroef hebt losgedraaid.

Eerste inbedrijfste lling:
Vo lg onde rs taand e aan w ijz ing e n (z i e § 4 .5 voo r d e
referentiepunten):
1) Controleer of uw verwarmingsketel op het elektriciteitsnet

is aangesloten en of het oranje stroomcontrolelampje
brandt (ref. 1).

2) Druk op de schakelaar van de verwarmingsketel (ref. 2).
3) Zet de twee schakelaars Auto/Manu (ref. 10) op de

positie Auto en controleer of de twee cijfers op het
display (ref. 5) verschijnen.

4) Controleer of het scherm van de om gevingsm odule
aanstaat.

5) W acht tot het teken op het scherm verschijnt. Als
dit teken er staat, betekent het dat er communicatie is
tussen de verwarmingsketel en de omgevingsmodule.

Voeding 230 V L
N

Buitensonde AFS

Omgevingsmodule, aan
de muur bevestigd

1 2 3 4 5 6

2e

omgevingsmodule

W andm odule
M M 1 1 0 20

9 19
8 18
7 17
6 16
5 15
4 1 4
3 M 13

Voele r
verwarm ingsk etel
KFS (reeds bekabeld)
Voeler san. warm

2
D

12
1 11

water SPFS (reeds
bek abeld )

Voeler toevoer
1 VFAS

D M

P o m p
san.
warm
water

Voeler aanvoer
2 VFAS

Mengk lep 1

Voed in g
230 V

Pom p c ircuit
met klep 2

Mengk lep 2

D M

Bek abelin g
van de voelers

Bekabeling van de
voeding en de pompen

Optische
poort

Bedienings-

Ruimte beschikbaar voor
omgevingsmodule:
- voor regeling installatie

of

8 8 Display O PG ELET: de kabels van de voelers en
van de communicatiebus mogen niet in

verwarmingsketel Bedieningspaneel van de dezelfde hulzen worden gestoken als de
verwarmingsketel voedingskabels (230 V).
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Instellingen:

Op de om gevingsm odule van het circuit m et klep 1:

1) Zie hoofdstuk "Instellingen installateur" (zie § 4.6).

2) Voer op de regel "Adres" "01" in.

3) Stel de helling van het verwarmingscircuit in op de meest
waarschijnlijke waarde (zie § 4.6).

4) Stel de bovengrens van het circuit in (instelling max. T.
toevoer). Als de warmteverdeler een vloerverwarming is,
moet de bovengrens in functie van de eigenschappen
hiervan worden ingesteld.
OPGELET! Deze bovenbegrenzing is geen beveiliging.

Controleer of de schakelaar met verschillende standen (0 tot
F), op de keerzijde van de module, op stand 2 staat.
Zeer belangrijk: als de instellingen "installateur" een
adresw ijziging bevatten, moet u de communicatie tussen
de verwarmingsketel en de omgevingsmodule(s) opnieuw
initialiseren. Nadat u de instellingen hebt uitgevoerd, moet u
als volgt te werk gaan:
- Druk op de aan-/uit-schakelaar van de verwarmingsketel

(ref. 2 § 4.5).
- Controleer of de digits van de thermometer uit zijn.
- D ruk nogm aals op de aan-/u it-scha ke laar van de

verwarmingsketel (ref. 2 § 4.5).

5) Als de omgevingsmodule zich in de omgeving bevindt,
kunt u de functies activeren, invloed van de omgeving,
optimalisering (zie instellingen installateur § 4.6).

6) Voer de gebru iksinste llingen uit. Z ie hand le id ing
"Instellingen installateur".

Op de om gevingsm odule van het circuit m et klep 2:

1) Zie hoofdstuk "Instellingen installateur" (zie § 4.6).

2) Voer op de regel "Adres" "03" in.

Schakelaar op 2
(Komt overeen met
Bus 3)

Bus 4

Bus 3

3) Stel de helling van het verwarmingscircuit in op de meest
waarschijnlijke waarde (zie § 4.6).

4) Als de omgevingsmodule zich in de omgeving bevindt,
kunt u de functies activeren, invloed van de omgeving,
optimalisering (zie instellingen installateur § 4.6).

5) Voer de gebru iksinste llingen uit. Z ie hand le id ing
"Instellingen installateur".

Op de w andm odule van het circuit m et klep 2 MM1:

Scherm
controle-
lam p je s

Keerzijde MM1

Voorzijde MM1

Schakelaar
om de modus te
selec teren

Scherm controlelam pjes:
H Controlelampje aan als pomp circuit met klep werkt.

Controlelampje aan als klep bij opening wordt bestuurd.

Controlelampje aan als klep bij sluiting wordt bestuurd.

Controlelampje constant aan als de communicatie
gemaakt is (controleer het adres na 30 sec. knipperen).

Schakelaar:

Besturing klep geforceerd tot sluiting

Besturing klep geforceerd tot opening

MM1 wordt bestuurd door de automatische regeling.

MM1 staat in stand-by met bescherming tegen vorst.
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Test van de voelers en de relais:
Als de elektrische verbindingen gemaakt zijn, krijgt u toegang tot de testfuncties via de bedieningsknop (ref. 12), die
zich op het bedieningspaneel bevindt.
De verwarmingsketel staat in automatische werking (de twee digits op het display zijn aan).
Als een voeler niet is aangesloten, staat er op het display: "- - ".

TEST RELAIS TEST VOELERS

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Druk  op Display Controle werking
bedieningsknop

Houd (11 seconden) ingedrukt tot er een punt verschijnt na 0 1 • Houd (6 seconden) ingedrukt tot 0 1 verschijnt en laat dan los.

01 0 1 • De klep gaat open. 6 s. 0 1

Impuls 0 2 • De klep gaat dicht. Impuls 0 2

Impuls 0 3 • Pomp san.
warm water *

T.verwarmings-
6 s. bijv. ketel en

Afwisselend
• (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 4 • - -
Impuls 0 5 •

Pomp circuit met

Impuls bijv. 5 6 T. boiler en 0 2 • (5/1 s.)

Afwisselend
klep Impuls bijv. 35 T. toevoer en 03 • (5/1 s.)

Afwisselend
Impuls 0 6 • Werking brander ** Impuls bijv. 05 Buitentemp. en • (5/1 s.)

Impuls Terug naar normale modus (T.verwarmings-
ketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

* Verschijnt ook in de versie zonder san. warm water

** De voorverwarming van de brander kan tot 2 min. duren
voor de start.

Impuls Terug naar normale modus (T. verwarmingsketel)

(Na 15 min. zonder impuls, automatisch terug naar normale modus)

Normale modus bijv. 65 T. verwarmingsketel (continu)

Réf. : CH - 1060 - A 17



3. 3 M ontage van de voelers
Buitensondes AFS

Installeer de voeler:
- Indien mogelijk tegen een muur in hetnoorden ofnoordoosten

van een verwarmde kamer
- Op ongeveer 2,5 m van de grond
- Niet boven een venster, deur, luchtopening of warmtebron.

Monteer de voeler:
- Verw ijder het deksel.
- Maak de voeler met de meegeleverde schroeven vast.
- Breng het deksel weer aan.

Voeler verw arm ingsketel KFS of san. w arm w ater SPFS

D u w d e bo l va n e lk e voe le r in d e sondhu ls va n d e
verwarmingsketel en van de boiler.

Voeler toevoer VFAS (geleverd in optie)

Ins ta llee r de VFAS -voe le r op ongeve er 0 ,5 m na de
circulatiepomp die zich achter de klep bevindt.

- Maak de toevoerbuis schoon en krab deze zo nodig af.
- Smeer de toevoerbuis in met warmtegeleidende pasta
(geleverd bij de toevoervoeler).
- Maak de voeler vast met de ring.

Omgevingsmodule

De omgevingsmodule wordt in de fabriek op de voorzijde van
het paneel van de verwarmingsketel gemonteerd. Voor een
groter comfort bevelen wij u aan deze module in de omgeving
te installeren. Om deze installatie uit te voeren moet u als
volgt te werk gaan:
- Maak de plastic voet vast op de plaats van uw keuze:

• O p een binnenw and van de belangrijkste ru im te
(woonkamer).

• Vermijd de nabijheid van warmtebronnen (lampen,
radiatoren, zon,…).

• Installatie op om het even welke plaats als het criterium
"invloed van de omgeving" gedesactiveerd is.

- Maak de elektrische aansluitingen volgens het schema van
hoofdstuk 4.

- Demonteer de omgevingsmodule van het paneel van de
verwarmingsketel; de module moet met het onderste
gedeelte worden opgetild.

Om het instellen te vergemakkelijken kan deze module op
elk ogenblik van de wandbevestiging worden gehaald en op
het paneel van de verwarmingsketel worden geïnstalleerd.
Als het om een definitieve optie gaat, moet u het criterium
"Invloed van de omgeving" desactiveren (zie hoofdstuk 4.6).

De omgevingsmodule werkt alleen als de verwarmingsketel
op de stand "AUTO " (automatische modus) staat.

W eerstand van de voelers

O m deze w eers tanden te m e ten m oe ten de voe le rs
uitgeschakeld zijn.

Temperatuur Ohm-waarden (ohm)
AFS, VFAS, KFS, SPFS

-20 700
-10 760
0 830

10 900
15 935
20 970
25 1010
30 1050
40 1130
50 1215
60 1300
70 1390
80 1485
90 1585

Maximum toegestane lengte van de aansluitingskabels

Voelers (KFS, AFS, SPFS, VFAS)

Doorsnede Maximum lengte
0,5 mm² 50 m
0,75 mm² 150 m

Eén om gevingsm odule

Hier optillen.

Doorsnede Maximum lengte
0,5 mm² 1400 m
0,75 mm² 2000 m

Tw ee omgevingsmodules
Doorsnede Maximum lengte
0,5 mm² 700 m
0,75 mm² 1000 m

Soepele kabel
aanbevolen
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3 . 4 W erking van de regeling

Het bedieningspaneel van de verwarmingsketel is met een
geïntegreerd elektronisch systeem uitgerust, bestemd voor
het automatiseren van een verwarmingsinstallatie die bestaat
u i t : e e n v e r w a r m in g s k e te l o p s to o k o l ie m e t é é n
verbrandingssnelheid, één of twee verwarmingscircuits en een
boiler voor sanitair warm water.
Dit systeem moet onderstaande functies kunnen vervullen:
- de gebruiker thermisch comfort bieden
- voorzien in zijn behoeften aan sanitair warm water
- zijn energie-uitgaven rationaliseren
- de instructies van de gebruiker registreren
- rechtstreeks of onrechtstreeks de aandrijvers van de

3. 5 Beschrijving van het
bedieningsbord

1 3 1 4 1 0 8 4 6 1 2

1 2 1 1 3 9 7 5

verwarmingsinstallatie besturen.

In de basisversie bestaat dit systeem uit een elektronische
eenheid die in het panee l van de verwarm ingsketel is
g e ïn te g r e e r d , e n u i t e e n g e b r u ik e r s in te r fa c e

1 ) C o n t r o l e l a m p j e i
n s c h a k e l i n g

b r a n d t a l s d e
v e r w a r m i n g s k e t e l i s
a a n g e s c h a k e l d . B r a n d t n i e t
a l s d e v e r w a r m i n g s k e t e l n i e t
o n d e r s p a n n i n g s t a a t o f a l s
d e z e k e r i n g o n d e r b r o k e n i s .

(omgevingsmodule), die kan worden geïnstalleerd, hetzij in
een kamer die tot het verwarmde volume behoort, hetzij op
het paneel van de verwarmingsketel.

Actiev e

2 ) A a n - / u i t - s c h a k e l a a r A a n ( i n g e s c h a k e l d ) : w e r k i n g
v a n d e v e r w a r m i n g s k e t e l i n
f u n c t i e v a n d e v r a a g . U i t
( u i t g e s c h a k e l d ) : v o l l e d i g e
u i t s c h a k e l i n g v a n d e
v e r w a r m i n g s k e t e l ( b r a n d e r ,
p o m p e n , r e g e l i n g ) .

Te beves tigen
om gev ingsm odule

Verbinding bus 2

om gev ingsv oe le r 3 ) T e s t k n o p b r a n d e r A a n : d e b r a n d e r w o r d t a l l e e n
d o o r d e
b e v e i l i g i n g s t h e r m o s t a a t
b e s t u u r d .

drade n

O m gev ingsv oe le r

4 ) T h e r m o s t a a t
v e r w a r m i n g s k e t e l

r e g e l t d e t e m p e r a t u u r v a n
h e t w a t e r i n d e
v e r w a r m i n g s k e t e l a l s d e
s c h a k e l a a r s A u t o / M a n u ( 1 0 )
i n d e s t a n d M a n u s t a a n .

die inac tie f m oe t
worden gemaakt

Hetzij op het paneel van de verwarmingsketel

5 ) D i g i t a a l d i s p l a y g e e f t d e t e m p e r a t u u r v a n d e
v e r w a r m i n g s k e t e l o f , i n g e v a l
v a n d e f e c t , e e n f o u t c o d e
w e e r .

P o m p
s a n i ta i r
warm
w a te r

P o m p
d i re c t
c i rc u i t

B rander C i rc u i t m e t
k lep 1

B i jko m e n d e o m g e v in g s m o d u le
(op ti e in gev a l v an 2e c ircu i t)

6 ) C o n t r o l e l a m p j e
b e v e i l i g i n g
v e r w a r m i n g s k e t e l

7 ) O p n i e u w i n s t e l l e n
v a n d e
b e v e i l i g i n g s t h e r m o
s t a a t

s i g n a l e e r t h e t s t o p z e t t e n v a n
d e v e r w a r m i n g s k e t e l d o o r d e
b e v e i l i g i n g s t h e r m o s t a a t .

s c h r o e f d e d o p l o s e n d r u k
o p d e k n o p .

C ircu i t m et k lep 2 MM1 8 ) C o n t r o l e l a m p j e
b e v e i l i g i n g b r a n d e r

s i g n a l e e r t h e t i n v e i l i g h e i d
z e t t e n v a n d e b r a n d e r .

Voor een maximum aan comfort en kwaliteit bevelen wij ten
stelligste aan om de omgevingsmodule te installeren in het
verwarmde volume. Deze module bevat een omgevingsvoeler

9 ) O p n i e u w i n s t e l l e n v
a n d e b r a n d e r

d r u k o p d e k n o p .

die onderstaande functies kan uitvoeren:
- correctie ten opzichte van de omgevingstemperatuur
- optimalisering om de gevraagde temperatuur op het

geprogrammeerde tijdstip te verzekeren
- v e r s n e ld v e r w a r m e n in d ie n h e t n iv e a u v a n d e

omgevingstemperatuur verandert
Als u de module toch op het paneel wilt bevestigen, dan kunt
u da t doen , op voo rw aarde da t u de inv lo ed van de
omgevingsvoeler desactiveert.
In het geval van installatie met twee mengkleppen is het
noodzakelijk dat u een omgevingsmodule toevoegt (MM1-
module).

1 0 ) S c h a k e l a a r s m e t d e 2 s c h a k e l a a r s o p
A u t o , w o r d t d e
v e r w a r m i n g s k e t e l b e s t u u r d
d o o r d e e l e k t r o n i s c h e k a a r t .
M e t d e 2 s c h a k e l a a r s o p
M a n u , i s d e e l e k t r o n i s c h e
k a a r t u i t g e s c h a k e l d . D e
v e r w a r m i n g s k e t e l w o r d t d a n
b e s t u u r d d o o r d e
t h e r m o s t a t e n e n d e p o m p e n
w e r k e n c o n s t a n t .

1 1 ) Z e k e r i n g

1 2 ) B e d i e n i n g s k n o p k n o p w a a r o p m o e t w o r d e n g
e d r u k t o m d e t e s t s v a n d e

r e l a i s e n d e v o e l e r s u i t t e
v o e r e n .

1 3 ) O p t i s c h e p o o r t i n g a n g s - / u i t g a n g s p o o r t .
V o o r b e h o u d e n v o o r h e t
o n d e r h o u d .

1 4 ) R u i m t e v o o r z i e n v o o r d e o m g e v i n g s m o d u l e
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Administrateur
Actiev e
Te bevestigen
omgev ingsmodule
Verbinding bus 2
omgev ingsv oeler
drade n
Omgev ingsv oeler
die inactief moet
worden gemaakt
Hetzij op het paneel van de verwarmingsketel
Pomp
s a n ita ir
warm
wa te r
Pom p
d ire c t
c irc u it
Brander Circ u it me t
klep 1
Bijkome n d e omg e v in g smo d u le
(opti e in gev al v an 2e c ircuit)
Circuit met klep 2 MM1



C r it e r iu m D is p la y S p a n S t a n d a a r d

Ta a lke u z e D F G B N L E D F G B N L E F

A d r e s * * A DR ES 0 - 3 0

H e llin g ( te ks t) * * H EL L IN G 0 - 3 1 ,5

Ma x . te m p . to e v o e r* * MA X . TEMP. TO EV . 3 0 - 9 0 8 5

Z e lf a a n p a s s in g ( te ks t)* Z EL FA A N P. 1 = a c tie f , 0 = in a c 0

In v lo e d
o m g e v in g s te m p . *
( te ks t

Z EL FA A N P.
1 – a c tie f
0 = v e r s n e llin g

- - - = in a c tie f
- - -

K a lib r e r in g
o m g e v in g s te m p .

K A L IB - O MG + o f - 5 °K 0

V e te r a n e n z ie k te V ETER A N EN 1 = a c tie f , 0 = in a c 0

Mo d u s s a n .
w a r m w a te r

MO DU S S W W 1 = p r o g r , 0 = 2 4 u 1

K le p m o to r * * R EG . K L EP 3 0 - 2 4 0 1 0 0

Min . d r u k w a te r * * * MIN D R W A TER 0 - 4 b a r 0 ,2

O p g e g e v e n d r u k w*a*te*r D R U K W A TER 0 - 4 b a r - - -
O p g e g e v e n te m p .
ke te l

O PG . T. K ETEL

Te m p . ke te l T. K ETEL D is p la y

O p g e g e v e n te m p . * *
to e v o e r

O PG . T. TO EV O ER D is p la y

Te m p . to e v o e r * * T. TO EV O ER D is p la y

A a n t. s ta r ts b r a n d e r S TA R T B R D is p la y

U r e n w e r k in g b r a n d e r U R EN B R D is p la y

N r . s o f tw a r e N R S O FTW A R E D is p la y

S ta n d a a r d S TA ND A A R D D is p la y

Te r u g n iv e a u g e b r u ike r TER U G D is p la y
+

Beschrijving van de omgevingsmodule
5 4 3 2 1

- Druk op de toets , het rode lampje gaat uit en op het
display verschijnt:

D F GB NL E . U bent nu op het niveau "installateur".

Om bij een instellijn te komen:
- moet het rode lampje uit zijn

6 9 - kunt u met de toetsen + en - van de ene lijn naar de
7 andere gaan, tot u de gewenste lijn hebt bereikt.

8
Om een waarde te wijzigen:
- druk op de toets , het rode lampje gaat aan.

- met de toetsen
1 0 + en - kunt u het criterium wijzigen.

1 Weergave van de huidige periode
2 Weergave van de omgevingstemperatuur
3 Verwarmingsprogramma vandaag
4 Weergave van de dag van de week (1 = maandag)
5 Weergave van het uur
6 Weergave van de werkingsstatus

- druk op de toets , het rode lampje gaat uit en de
wijziging wordt in het geheugen opgeslagen.

Tabel instellingen installateur:

Opening klep

Sluiting klep

Communicat ie met
verwarmingsketel OK

7 Weergave van de werkingsmodus
Stop (vorstvrij)*

Programma

Permanent comfort
8 Toets voor selectie werkingsmodus
9 Afwijkingstoets

10 Aanpassing omgevingstemp

Pomp direct circuit
Pomp san. warm water
Werking brander

Permanent beperkte temp.

Alleen san. warm water

* Vorstvrij: deze functie neemt niet weg dat u alle andere gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing moet nemen, in het geval dat
niet langer aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan.

3 . 6 Instellingen installateur
D e in s te l l in g e n v o o r d e in s ta l la t ie w o r d e n o p d e
omgevingsmodule uitgevoerd. Om gemakkelijker te werken
kunt u het best de omgevingsmodule op het paneel van de
verwarmingsketel vastklikken.
De omgevingsmodule staat onder spanning:
- Open het deurtje van de omgevingsmodule.

- Deurtje omgevings-
module open

* * * Optie

- Druk op de toets + of - tot TECHNICUS 000 op het * * Criteria afhankelijk van de installatie
display verschijnt. Om bij de instellingen "installateur" te
komen, moet u volgende cijfers intikken: 1 1 1 1 .

Om deze code in te voeren gaat u als volgt te werk:
- Druk op de toets , het rode lampje gaat aan en de 1e

digit knippert.

* Deze criteria zijn niet weergegeven als de module heeft
gedetecteerd dat de buitensonde niet is aangesloten.

Verklaring van de criteria

Taalkeuze
- Met de toets + telt u bij de 1e digit 1 bij. U kunt uit volgende talen kiezen: Duits (D), Engels (GB),
- Druk op de toets , het rode lampje gaat uit en de 2e

digit knippert.
Frans (F), Nederlands (NL) of Spaans (E). De criteria voor
alle instellingsniveaus zijn in de gekozen taal weergegeven.

- Met de toets + telt u bij de 2e digit 1 bij. Open het deurtje van de module en plak de 2 verklarende
Ga op dezelfde manier te werk tot en met de 4e digit.

Op het display staat de code 1 1 1 1 .
etiketten in de gekozen taal.
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Adres
A d r e s 1 e A d r e s 2 e Zelfaanpassing (ZELFAANP)

In s t a l l a t ie t y p e C ir c u it t y p e o m g e v in g s m o m g e v in g s m
A d r e s w a n d m o d u le

M M 1 1) is niet noodzakelijk als de "omgevingsmodule" in het

D ir e c t c irc u it

o d u le o d u le verwarmde volume is geïnstalleerd, m et invloed van de
A (zo n d e r k le p ) 0 0 in v o e r e n

C ir c u it m e tB k le p 0 1 in v o e r e n

D ir e c t c irc u it
(zo n d e r k le p )

0 0 in v o e r e n

om geving , zoals w ij aanraden.

2) is noodzakelijk als de invloed van de om geving
gedesactiveerd is. Deze correctie kan op volgende
vaststellingen gebaseerd zijn.

C C ir c u it m e t
k le p

C ir c u it m e t
k le p 1 0 1 in v o e r e n

D
C ir c u it m e t

0 2 in v o e re n

C o n tr o le e r o f
s c h a ke la a r o p s ta n d 2

- A ls d e o m g e v in g s te m p e r a tu u r d a a l t a ls d e
buitentemperatuur daalt = helling te laag .
- A ls d e o m g e v in g s te m p e ra tu u r s t i jg t a ls d e
buitentemperatuur daalt = helling te hoog .

k le p 2 0 3 in v o e re n
s ta a t (s ta n d B U S 3 o p

e t ike t )

N03528.XLS

Heel belangrijk: na het invoeren van een nieuw adres
m oet u het paneel uitschakelen om de autom atische
controle van de kaart opnieuw te initialiseren.

Helling (HELLING)
De "helling verw armingscurve" bepaalt de temperatuur van
de toevoer naar de radiatoren in functie van de door de
buitensonde gemeten temperatuur.

T. toevoer
3,0 2,5

1 0 0
2,0

D e h e l l in g k a n o p t im a a l w o r d e n in g e s te ld b i j
buitentemperaturen die lager liggen dan +5° C. De wijziging
van de helling moet in verschillende stappen gebeuren en
met tussenpozen van 5 à 6 uur, zodat de installatie de tijd
hee f t o m te reage re n o p d e pa s gep rog ram m ee rd e
hellingswaarde.

LG -LEIDING
Niet van toepassing voor de versie met stookolie.
Alleen voor de gasbrander.

Maxim um tem p. toevoer (M AX TEMP TOEV)
De temperatuur van het water dat naar de warmteverdelers
gaat; ligt tussen 30 en 90° C en moet worden aangepast
volgens de technische kenmerken van de warmteverdelers
van de installatie (bijzonder geval: vloerverwarming).

80

60

40

20 20 16 12 8 4 0 -4

1 ,5
1,2

1,0

0,8
0,6
0,4

-8 -12 -16

Helling

Buitentemp.

Opgelet! De bovenbegrenzing is geen beveiliging.

Invloed van de om geving (INVL-OMG)
Deze instelling wijzigt de invloed van de omgevingstemperatuur
op de temperatuurregeling.
U hebt de keuze tussen:
"-1" : invloed omgeving geactiveerd: het verschil tussen de

omgevingstemperatuur en de opgegeven temperatuur
wordt gedetecteerd en speelt een rol bij de regeling.

Deze hangt af van het type van uw installatie en van de
dimensionering ervan t.o.v. het gebouw.

Instelling van de helling
Voer één van de onderstaande waarden in, in functie van het
installatietype.

Installatietype Helling

Vloerverwarming 0,8 à 0,4

Verwarming radiatoren lage temperatuur 1,0

Verwarming radiatoren (standaard) 1,5

Verwarming convectoren 2,0

Réf. : CH - 1060 - A

Versnelt de opwarming en de daling bij een wijziging van
het opgegeven niveau.

"-0" : er wordt alleen voor versnelde daling rekening gehouden
met de meting van de omgevingstemperatuur. De
verwarmingspomp is uitgeschakeld zolang de
verminderde opgegeven omgevingstemperatuur niet is
bereikt.

"- - -" :de invloed van de omgeving is volledig uitgeschakeld.

O p g e le t ! A ls d e o m g e v in g s m o d u l e o p d e
verw arm ingsketel blijft, m oet "_ _ _" w orden ingevoerd.

Kalibrering omgevingsvoeler (KALIB OMG)
Deze functie mag pas na enkele dagen observatie worden
gewijzigd en maakt het mogelijk om de thermometer van de
module aan te passen opdat de omgevingstemperatuur die
door de omgevingsmodule wordt afgelezen, representatief is
voor de eigenlijke temperatuur (wijziging van de weergegeven
waarde tussen -5 en +5° C).
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Optimalisering (GEINTEGREERD)
Bij een wijziging van de opgegeven omgevingstemperatuur
berekent de optimaliseringsfunctie de starturen zodanig dat
de opgegeven omgevingstemperatuur wordt benaderd op het
ogenblik dat door het uurprogramma is voorgeschreven,
bijvoorbeeld 6u.

O pgegeven tem peratuur verw arm ingsketel (O PG . T.
KETEL)
Als de installatie van het type A is (zonder mengklep), wordt
de op te geven temperatuur van de verwarmingsketel berekend
in functie van de buitentemperatuur, van de opgegeven

6 h
Met optimalisering

Lage omgevings-
temperatuur

Normale
omgevings-
temperatuur

Zonder
optimalisering

omgevingstemperatuur en de typische helling voor de gekozen
verwarming.
Als de installatie van het type B, C of D is, ligt deze instructie
10° K hoger dan de opgegeven temperatuur toevoer. Bij een
vulling van de boiler wordt deze temperatuur gegeven door de
instructie van san. warm water + 20° K.

W eergave van de temperatuur van de verw armingsketel
(T. KETEL)

Belangrijk: de optimaliseringsfunctie wordt onderbroken
zolang de zelfaanpassing van de helling actief is (01 op de
lijn zelfaanpassing).

Functie veteranenziekte (VETERANEN)
Met deze functie kan de temperatuur van de boiler met sanitair
warm water tot 60° C worden opgedreven, om de bacteriën
te elimineren. Als de functie veteranenziekte actief is (01 =
actief, 00 = inactief), stijgt de temperatuur van het sanitair
warm water om de 20 vullingen één keer tot 60° C. Als dit
aantal op één week tijd niet wordt gehaald, wordt deze functie
automatisch op zaterdag om 1 uur 's nachts geactiveerd.

Modus san. w arm w ater (M ODUS SW W )
U hebt de keuze tussen:
"00" : het sanitair warm water is permanent actief.

"01" : het sanitair warm water is alleen actief tijdens de
geprogrammeerde comforturen of bij permanent
comfort .

Opgelet: de vullingen van sanitair w arm w ater
g e b e u r e n 1 u u r v o o r h e t b e g in v a n d e
com fortperiode om de optim alisering niet te
verstoren.

Klepm otor (REG . KLEP)
Deze parameter maakt het mogelijk om de tijd van de cycli
"opening" en "sluiting" aan te passen in functie van het
verschil tussen de opgegeven temperatuur toevoer en de
gemeten temperatuur toevoer. Hoe kleiner de waarde van deze
parameter is, hoe langer de instructies "opening" en "sluiting"
zijn.

Veiligheidsdrempel w atertekort (MIN DR W ATER)
Zie handleiding van deze optie.

W eergave van de w aterdruk in het verw arm ingscircuit
(DRUK WATER)
Zie handleiding van deze optie.

Temperatuur gemeten door de toevoervoeler, met 2 digits op
de verwarmingsketel weergegeven.

Opgave van de starttemperatuur
Indien de installatie van het type A (zonder mengklep) is, is
de op te geven starttemperatuur dezelfde als die van de
temperatuur van de verwarmingsketel.
Als de installatie van het type B, C of D is, dan wordt deze
instelling berekend aan de hand van de buitentemperatuur,
van de opgegeven omgevingstemperatuur en van de typische
helling voor de gekozen verwarming.

W eergave van de starttemperatuur (T-START)
Temperatuur gemeten door de startvoeler

Aantal startmomenten van de brander (START BR)
Deze functie geeft het aantal startmomenten van de brander
op. Om weer op nul te zetten volstaat het 2 maal op de knop

te drukken.

Aantal uren w erking van de brander (UREN BR)
Deze functie geeft het totaal aantal uren van de werking van
de brander weer. Om weer op nul te zetten volstaat het 2
maal op de knop te drukken.

! N a uitschakeling van de verw arm ingsketel zijn de
startm om enten en het aantal uren w erking die sinds de
laatste 00;00 w erden geregistreerd, gew ist.

Nr. softw are (NR SOFTW ARE)
Nr. software (NR SOFTWARE)

Standaard (STANDAARD)
Alle criteria op het niveau "installateur" worden op hun
fabrieksinstellingen teruggebracht.

Terug (TERUG)
Terug naar het niveau "gebruiker".
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4. W erkingsstoornissen
4. 1 Foutmelding op de om gevingsm odule

Fo u t c o d e In d e s t o o k p la a t s v a s t g e s t e ld e f o u t A c t ie

E 6 0
H e t ve i l i g h e i d s l a m p j e va n d e ve r w a r m i n g s k e te l
(r e f. 6 ) b r a n d t. H e t c i j fe r 6 0 k n i p p e r t o p h e t
d i s p l a y va n d e ve r w a r m i n g s k e te l ( r e f. 5 ) .

D i t w i j s t e r o p d a t d e b e ve i l i g i n g s th e r m o s ta a t vo o r
o ve r ve r h i tti n g va n d e ve r w a r m i n g s k e te l i s
a a n g e s p ro n g e n . O m w e e r i n te s c h a k e l e n m o e t u
d e k a p l o s s c h r o e ve n e n o p k n o p r e f. 7 d ru k k e n .

E 6 1

H e t ve i l i g h e i d s l a m p j e va n d e b r a n d e r (r e f. 8 )
b r a n d t. H e t c i j fe r 6 1 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n
d e ve r w a r m i n g s k e te l (r e f. 5 ) .

D i t w i j s t e r o p d a t d e b r a n d e r i n ve i l i g h e i d i s
g e s p r o n g e n . D r u k o p d e h e r s ta r tk n o p va n d e b
r a n d e r ( r e f. 9 ) o m h e m w e e r te s ta r te n .

O p g e l e t: c o n tr o l e e r o f e r vo l d o e n d e s to o k o l i e i n d e ta
n k i s e n o f d e b r a n d s to fto e vo e r k l e p p e n o p e n zi jn .

Z i e § 7 .4 .

E 7 0 H e t c i j fe r 7 0 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n d e
ve rw a r m i n g s k e te l . T o e vo e r vo e l e r d e fe c t.

E 7 4 H e t c i j fe r 7 4 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n d e
ve rw a r m i n g s k e te l e n o p h e t B M - d is p l a y.

F o u ti e ve o p ti e , ve i l i g h e i d w a te r te k o r t.
C o n tr o l e e r d e b e ve i l i g i n g s d r e m p e l .
O m w e e r i n te s c h a k e l e n m o e t u o p d e
b e d i e n i n g s k n o p d r u k k e n .

E 7 5 H e t c i j fe r 7 5 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n d e
ve rw a r m i n g s k e te l .

B u i te n s o n d e d e fe c t.

E 7 6 H e t c i j fe r 7 6 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n d e
ve rw a r m i n g s k e te l .

V o e l e r s a n . w a r m w a te r d e fe c t.

E 7 7 H e t c i j fe r 7 7 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n d e
ve rw a r m i n g s k e te l .

V o e l e r ve r w a r m i n g s k e te l d e fe c t.

E 9 1 H e t c i j fe r 9 1 k n i p p e r t o p h e t B M - d i s p l a y.
A d r e s b u s r e e d s d o o r e e n a n d e r to e s te l g e b r u i k t.
C o n tr o l e e r d e a d re s s e n va n d e to e s te l l e n .

E 9 6 H e t c i j fe r 9 6 k n i p p e r t o p h e t d i s p l a y va n d e
ve rw a r m i n g s k e te l .

S tr o o m o ve r b e l a s ti n g o p d e b u s .
C o n tr o l e e r o f e r e e n o m g e v i n g s m o d u l e i s vo o r h e t
2 e c i r c u i t.

4 . 2 Om gevingsm odule

U w v e r w a r m in g s k e te l i s m e t e e n a u to m a t is c h
foutdetectiesysteem uitgerust. Als er zich een stoornis

4 . 3 M anuele w erking

Met deze functie kunt u op een herstelling wachten zolang
uw elektronische regelsysteem defect is. Alle pompen werken

voordoet, verschijnen het symbool ! en de code EXX op dan permanent. De temperatuur van de verwarmingsketel kan
het display en het scherm van de omgevingsmodule(s).
Opgelet: aangezien de voelers voor de toevoer (VFAS) en
het san. warm water (SPFS) alleen in optie verkrijgbaar zijn,
zou het kunnen dat hun foutcode (E70, E74 en E76) na een
reset of een buitenwerkingstelling van de kaart verdwijnt, als
deze voelers defect zijn.

met de knop ref. 4 (zie § 4.5) worden ingesteld.
Om in deze werkingsmodus te komen moet u als volgt te
werk gaan (zie § 4.5 voor de referentiepunten):
- Zet op het paneel van de verwarmingsketel de twee

schakelaars (ref. 10) auto/manu op de manuele stand. De
2 cijfe rs op het d isp lay (ref. 5) verdw ijnen en de
omgevingsmodule staat uit.

- De temperatuur van de verwarmingsketel en het san. warm
water worden op dezelfde waarde ingesteld met knop ref. 4.
Deze knop heeft een mechanische beperking tot ongeveer
60° C; opdat het water in de boiler niet te heet zou zijn.

- In de zomerperiode kunt u de schakelaar weer op
Auto zetten en de schakelaa op manueel laten staan.
Alleen de functie sanitair warm water is dan actief.

Opm erking: als de installatie één of meer kleppen heeft,
moet u deze manueel instellen
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A F R E G E L E N B R A N D E R E N

O N D E R H O U D B R A N D E R

726 Z Vi FB

Ingebouw de brander tw eetraps voor ketel m azout HTE «schouw » of «ventous»

1 Presentatie

2 Technische karakteristieken

3 O pstart

4 Jaarlijks onderhoud

Réf. : BA - 1264 - FR - 2 - 05 / 12
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Normen
Dit toestel is conform aan de normen:

- 73 / 23 Laagspanning,
- 89 / 336 elektromechnische veiligheid,
- 89 / 392 Machines,
- 97 / 23 Uitrustingen onder druk ( art. 3.3 )

1 PRESENTATIE
1.1 Brander 726 Z Vi FB voor ketel ventouse HTE

A V1 B C D G E1

V

H V
J1 I

I1 E

U

T J

S L K
E3

E2

R M
Q1

N
Q

P O
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R ep. D ésignation

A

B

C

D

E

E1

E2

E3

F

G

H

I

I1

J

J1

K

L

M

N

O

P

Q

Q1

R

S

T

U

V

V1

X

Bevestigingsschroef van het halve carter achteraan (4)

fotocel U V

regelschroef voor recyc lage van de rookgassen

Drukm eetopening aan de kop

relais

kabel tussen relaissokkel / brander

12 polige s tekker

9 polige s tekker

sokkel van relais + kabels

E lek tr ische onts tek ing

Hoek voor brander in onderhoudspos itie te zetten

É lektroklep mazout 1ste trap

E lektropklep mazout 2de trap

O nderhoudspositie N° 1

O nderhoudspositie N° 2

Elektrische motor

M azoutpom p

M eetopening m azoutpom pdruk

M eetopening m azoutaanzu igdruk

Aanzuig mazout

Retour mazoutleiding

Regelschroef pompdruk 1ste trap

Regelschroef pompdruk 2de trap

Pom pfilter

Condensator voor opstart elektrische motor

Inlaatopening

B lokker ingsschroef inlaatopening

servom otor voor de lucht

regelschijf voor luchtregeling

beves tiging relais
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2 Technische karakteristieken
2.1 Elektrisch

Model
vermogen /
verbruik

stroom-
sterkte

opstart
stroom

Motor

M azoutpom p

Elek tr ische ons tek ing

relais

Servomotor lucht

EB 95 C 28-2

BFP 52 E l3

EBI

LMO 14

STM 6 SF

169 W

60 VA

12 VA

0,84 A

0,25 A

0,05 A

2,4 A

2.2 Uitrusting van de brander

Motor AEG EB 95C 28-2

Turbine FERGAS KNA-E 133 x 52 R

Relais SIEMENS LMO 14

Fotocel U V SIEMENS QRC 1 A1

Elek tr ische ons teker DANFOSS EBI 052F0030

Servomotor lucht BERGER STM 6 SF - L

M azoutpom p DANFOSS BFP 52 E L3

Brands tof F ioul domestique

S p an n in g / freq u en tie Mono 230 V 50 Hz

3 Opstart

3.1 nazicht parameters

- Nazicht dat branderkarakteristieken overeenkomen met
de brandstof.

- De spanning nakijken ( het moet 230 V + aarding
zijn)

- Nazicht dat er water op de installatie zit
- Nazicht van mazoutniveau in de tank
- Nazicht dat alle kranen open staan.

3.2 O pstart van de pom p

OPGELET: Als de m azoutpom p niet w ordt afgekoeld door de
stookolie in de tank, kan deze een te hoge tem peratuur
krijgen w at nefast is voor zijn duurzaam heid, het is dus
verboden om een m onotube installatie te doen.

- Het opvullen van de leidingen tussen tank en
brander, door zwaartekracht als er een vul “T” is of
door een vulpomp.

- S c h r o e f d e d r u k m e e tn ip p e l ( M ) lo s , m o n te e r
e e n f le x ib e l e n s ta r t d e b r a n d e r o p . A ls d e
m a zo u t a a n k o m t , s to p d e b r a n d e r e n s c h r o e f d e
s c h r o e f va n d r u k m e e tn ip p e l te r u g . O m
b e s c h a d ig in g a a n d e p o m p te ve r m i jd e n la a t d e
b r a n d e r n ie t te la n g fu n c t io n e r e n zo n d e r
b r a n d s to f .
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Nom inaal verm ogen kW 21 26
debiet s tookolie kg/h 1.76 2.18

2

3.4 Voorregeling

Zet de brander onder spanning. Na 5s wachten, het licht van de relais licht op gedurende de voorverwarmingstijd. De ventilator
start op, het lampje knippert gedurende de voorventilatietijd van 16s de brander steekt aan.
O pgelet de brander ontsteekt op 1ste trap om daarna volgens vraag te veranderen van trap .
- Luchtschijf open, brander is op 1ste trap.
- Luchtschijf gesloten, brander is op 2de trap.

726 Z V i Fb Régeling elektrodes
1s te trap 2d e trap

4.25

inspuiter DANFOSS 0.50 gph 80° LE S
Pompdruk Bar 12.5 18.5
Type van de kop MB 823
Ø injecteur 23

Cote recirculatie X mm 7
schaal 4

Markering inlaatopening 10,5
Markering gemotoriseerd luik 6

3.5 Contrôle verbranding bij opstart en het onderhoud.

Deze contrôle doet met met een analysator, voor de branders « venthouse » de waarden 1% lager afstellen als gemeten wordt
zonder het deksel (13 à 14 % CO ).

C as C O
2

NOx
(ppm)

koude
opstart

vlam
stabiel Acties

0 13 à 14 < 40 C orrect Correct G een actie

1 Brutaal Regeling nak ijken. O plichting fotocel bek ijken. A ls O K de rec irculatie
verm inderen ( schroef (rep. C) een halve toer zin –(1))

2 13 à 14 < 40 C orrect Slecht D e recircu la tie verm in d eren ( sch roef (rep . C ) een h alve toer z in – (1 ))

3 > 14 < 40 C orrect
O p en d e in laatop en in g (rep . T ) om d e lu ch td ru k te verh ogen en een C O 2 te
b ekom en tu ssen 1 3 en 1 4 , o f verm in d er d e p om p d ru k om zelfd e C O 2 te
b ekom en . B ek ijk d e N ox en d e kou d e op sta rt.

4 < 13 < 40
S lu it d e in laatop en in g (rep . T ) om d e lu ch td ru k te verlagen en een C O 2
te b ekom en tu ssen 1 3 en 1 4 , o f verh oog d e p om p d ru k om zelfd e C O 2 te
b ekom en . B ek ijk d e N ox en d e kou d e op sta rt.

5 13 à 14 40 à 48 C orrect Correct B ekijk d e in jecteu r. V erh oog d e recircu la tie ( d raai d e v ijs rep C een h alve
toer : rich tin g + . B ek ijk d e N ox en d e kou d e op sta rt.
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3.7 Diagram van w erking van de brander

températuur ketel (°C)
T-warm

DIFF-brander 2

T-CONS
DIFF-BRUL

5 °C

1s t e trap

1s t e trap
2d e trap

tijd

TEMP.brander
2

4 JAARLIJKS ONDERHOUD
- De spanning afzetten.
- Kabel tussen ketel en brander uittrekken.
- mazoutkraan dicht zetten.

4.1 O nderhoud pom p

4.5Vervangen van de elektroden

Filter pomp

- Reinig de filter van de mazoutpomp

4.2 De brander in onderhoudspositie zetten

• schroef de 4 vijzel los (rep. A),
• het achterste deel losmaken.

4.3 Positie onderhoud N° 1

• P laa ts brander in onderhouds tand
• Reinigen van de branderkop.

4.4 Vervangen van de injecteur

Etrier W

X Etrier

Schroef de vijs X los, vervang de elektroden. Monteer het
geheel en schroef vijs X weer vast.

4.6 Position onderhoud N°2

- Reinig de turbine aan de binnenzijde met perslucht.

- Reinig de fotocel.
- Reinig de elektroden

- Z e t d e m a zo u tk r a a n w e e r o p e n . B e k i jk d e
d ic h th e id va n d e m a zo u tp o m p

- S lu i t d e c o n n e c to r w e e r a a n tu s s e n b r a n d e r e n
k e te l .

Schroef de vijs W en verwijder de vlamaanhechting,
vervang de injecteur.
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VENTOUSE C13 - C33
of schouw B23 - B33
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.

C13 : Ventouse horizontale / sortie murale (Ø 80/125
ou 100/150) - Départ arrière (C13)

C33 : Ventouse verticale / sortie toiture (Ø 80/125
ou 100/150) - Départ vertical (C33)

Version condensation
C13 : Ventouse verticale / sortie murale (Ø 80/125

Version condensation
C33 : Ventouse verticale / sortie toiture (Ø 80/125)

klassieke ketel mazoutketel met
condensatie

gasketel met condensatie

mini maxi mini maxi mini maxi
Ventouse horizontaal C13 0,5 m 4 m 0,5 m 6 m 1 m 6 m

Ventouse vertikaal C33 1,5 m 8 m 1,5 m 8 m 1,5 m 20 m met maximum 2
meter horizontaal

1 bocht van 90° = 1m
1 bocht van 45° = 0,5m
Voor de horizontale delen geef een helling van 3° naar de ketel toe.
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3.3 Raccordement «cheminée» pour chaudière à condensation

Deze ketel kan ook werken met luchtafhankelijke
werking:

-  Aansluiten van de ketel met 80/125 tot aan de
schouw, dan gebruik maken van de luchtaanzuiger
(A) voor aansluiting op schoorsteen.

B
.

L

A

C

De schouw moet getubeerd worden in diameter 80 soepel of stijf : Lengte (L) moet minder zijn dan 2m.

De stookruimte moet een hoge en lage ventilatie hebben.

De maximale hoogte van de schouw in versie B23 is 11m.
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