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•	 All-in-one topcomfort 

verwarming- en 

warmwatercentrale

•	 Vermogen: 6 - 27 kW
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Remeha Aquanta

Inleiding

De Remeha Aquanta is een all-in-one topcomfort verwarming- 
en warmwatercentrale, bestemd voor staande opstelling.

Deze Installatie- en Service handleiding is bedoeld voor instal-
lateurs en servicemonteurs. Het document bevat belangrijke 
informatie over de Aquanta en de serviceonderdelen, voor-
bereidingen voor montage en installatie, bediening, inspectie, 
onderhoud, technische specificaties en het lokaliseren en 
opheffen van storingen. 

LTNLCZ1000101

LT.NL.CZ1.000.101

112931.LT.BE.CZ1.002

Naast de Installatie- en Service handleiding bestaat de docu-
mentatie bij de Remeha Aquanta uit:
•	 De Plaatsings instructie;
•	 De Gebruikershandleiding en Gebruikersinstructiekaart, 

voor de eindgebruiker;

Zie ook de internetsite www.mampaey.be voor meer nuttige 
informatie.

Opmerkingen:
•	 Lees deze instructie goed voordat u de Aquanta plaatst, 

aansluit en in werking stelt; maak u met de werking en de 
bediening van de Aquanta goed vertrouwd en volg de gege-
ven aanwijzingen stipt op.

•	 Remeha is niet verantwoordelijk voor schade die is ont-
staan doordat aanwijzingen in deze documentatie niet zijn 
opgevolgd.

Remeha werkt continu aan verbetering van haar producten. 
De in deze technische informatie gepubliceerde gegevens zijn 
gebaseerd op de meest recente informatie. Zij worden ver-
strekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij behouden 
ons het recht voor, op ongeacht welk moment, de constructie 
en/of uitvoering van onze producten te wijzigen zonder ver-
plichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te 
passen.

Voor suggesties voor verbetering van deze documentatie kunt 
u contact opnemen met:

J.L. Mampaey BVBA, Uitbreidingstraat 54, 2600 Antwerpen, 
telefoon: (03) 230 71 06, internet: www.mampaey.be112931LTBECZ1002a
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1	 VEILIGHEID 

1.1   Veiligheid algemeen
In deze Installatie- en Service handleiding worden de volgende 
pictogrammen gebruikt om bepaalde aanwijzingen extra onder 
de aandacht te brengen; 

Tip		  	 Nuttige tip of praktisch advies.

Aanwijzing	 	 Belangrijke aanwijzing bij de 
				    uitvoering van een handeling.

Waarschuwing! 	  	 Mogelijk gevaar voor persoonlijk 
					    letsel of materiele schade aan 
					    ketel, gebouw of milieu.

Gevaar!			   	 Gevaar voor elektrische schokken. 
					    Er kan zwaar persoonlijk letsel 
					    optreden.

	
Ruikt u gaslucht? Handel als volgt:
•	 rook niet en maak geen vuur of vonken;
•	 bedien geen elektrische schakelaars;
•	 sluit de gaskraan;
•	 open ramen en deuren;
•	 spoor mogelijke lekkages op en dicht deze af.

Waarschuwing; zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan 
het gasbedrijf!


Ruikt u rook- of verbrandingsgassen? Handel als volgt:
•	 haal de stekker uit het stopcontact;
•	 open ramen en deuren;
•	 spoor mogelijke lekkages op en dicht deze af.

1.2   �Veiligheid bij installatie-, inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden

Volg de specifieke veiligheidsaanwijzingen, zoals aangegeven 
bij de instructies, stipt op.
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Remeha Aquanta

2	 INSTALLEREN

2.1   Leveringsomvang
De standaardlevering van de Remeha Aquanta omvat: 
-	 de Remeha Aquanta, inclusief expansievat, veiligheidsven-

tiel en voorzien van netstekker met penaarde;
-	 Pakkingringen voor gas- en wateraansluitingen (7x);
-	 Reserve-trekontlastingen (2x);
-	 Schroeven Ejot (8x);
-	 Tules (3x);
-	 Gebruikershandleiding;
-	 Gebruikersinstructie;
-	 Montageinstructie;
-	 Installatie- en Servicehandleiding.

112931.LT.BE.CZ1.001

Deze Installatie- en Servicehandleiding behandelt alleen de 
standaard leveringsomvang. Zie voor installatie of montage 
van eventueel met de Aquanta meegeleverde accessoires, 
zoals aansluitleidingen, etc., de bij de accessoires meegele-
verde Montage-instructies.

2.2   Aquanta plaatsen
In dit hoofdstuk zijn de richtlijnen en instructies opgenomen 
voor het aansluiten van gas, water, elektra, beveiligingen, 
regelaar, besturing, rookgasafvoer en luchttoevoer.

112931LTBECZ1001a

2x 7x 3x 8x
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LT.NL.CZ1.000.104

2.2.1   Afmetingen, opstellingsruimte en aansluitpunten
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LTNLCZ1000104c

	 Retour cv vlak afdichtend met ¾‘’ wartel 
	 Aanvoer cv vlak afdichtend met ¾‘’ wartel
	 Gasaansluiting vlak afdichtend met ¾‘’ wartel
	 Luchttoevoer excentrisch Ø 80 mm 
	 Rookgasafvoer Ø 80 mm  
	 Sanitair koud vlak afdichtend met ¾‘’ wartel
	 Sanitair warm vlak afdichtend met ¾‘’ wartel
	 Sanitair SWW circulatieleiding vlak afdichtend met ¾‘’ 

wartel (bruikbaar met optionele leidingset)
	 Condensafvoer Ø 25 mm
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Remeha Aquanta

2.2.2   Plaatsen Remeha Aquanta
Aan de onderzijde van de Aquanta bevinden zich vier stelbou-
ten. Met de voorste twee stelbouten is de Aquanta waterpas 
(± 12 mm) te stellen. 

LT.NL.CZ1.000.105

•	 Bepaal aan de hand van de richtlijnen en de benodigde 
opstellingsruimte de juiste plaats voor montage van de 
Remeha Aquanta. 

•	 Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte reke-
ning met de toegestane positie van de rookgasafvoer- en/of 
luchttoevoeruitmonding.


•	 De vloer moet het gewicht van de Aquanta (gevuld ca. 200 
	 kg.) kunnen dragen en moet voldoende stabiel zijn. 
•	 De ruimte moet vorstvrij zijn.
•	 De Aquanta moet waterpas staan!
•	 Om de Aquanta tijdens plaatsingwerkzaamheden te 
	 beschermen tegen vervuiling door bouwstof, dient u de 
	 luchttoevoer- en rookgasafvoeraansluitingen af te dekken.
•	 Licht ontvlambare materialen of vloeistoffen mogen niet in 
	 de buurt van de ketel worden opgeslagen of gebruikt.


•	 Bij de Aquanta moet een wandcontactdoos met penaarde 
	 (binnen een afstand van 1 m) en een aansluiting op het 
	 riool (niet hoger dan 450 mm van de opstelplaats) voor de 
	 condensafvoer aanwezig zijn.
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LTNLCZ1000106
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LT.NL.CZ1.000.106

Plaats de Aquanta als volgt: 
•	 Bepaal de positie van de aansluitleidingen (er is een ‘lei-

dingset’ als accessoire leverbaar waardoor deze leidingen 
optioneel: links, rechts of omhoog achter de Aquanta kun-
nen weglopen. Tevens is er een aansluitset als accessoire 
leverbaar met daarin een inlaatcombinatie en afsluiters).

•	 Condensleiding en aansluitstekker vooraf vrijleggen in de 
gewenste richting.

•	 Sluit de aansluitleidingen aan op de wartels aan de achter-
zijde van de ketel.

•	 Zet de aansluitleidingen (indien toegepast) vast met behulp 
van de zeskantmoeren aan de ketel.

•	 Indien gebruik wordt gemaakt van de optionele aansluitlei-
dingen, kan de ketel nadat deze leidingen zijn gemonteerd, 
tegen de wand worden geschoven.

•	 Stel de ketel waterpas met de stelbouten (eerst de borg-
moeren van de voorste bouten losdraaien!).

•	 Als de Aquanta waterpas staat, dan de borgmoeren van de 
voorste stelbouten weer vastdraaien.

2.2.3   Montage in badruimten
De Remeha Aquanta valt onder de elektrische beschermings-
graad IP X4D (= spatwaterdicht). Dit houdt in dat de Aquanta 
in badruimten mag worden geplaatst volgens de Zone-indeling 
van badruimten volgens AREI. 
•	 Sluit in dit geval de 230 V voeding als vaste aansluiting 

aan.
•	 Sluit een luchttoevoerleiding en rookgasafvoerleiding op de 

Aquanta aan (‘gesloten’ opstelling).


Bij vaste aansluiting dient altijd voor de ketel een al-polige 
hoofdschakelaar te worden aangebracht met een contact-
opening van tenminste 3 mm (EN 60335-1, art. 7.12.2.).
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Remeha Aquanta

2.3   Waterzijdig aansluiten

2.3.1   Waterdoorstroming 
De modulerende regeling van de Remeha Avanta begrenst 
hetmaximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour 
van het water en de maximale stijgsnelheid van de aanvoer-
temperatuur. Hierdoor is de ketel nagenoeg ongevoelig voor te 
kleine waterdoorstroming.
In alle gevallen moet echter een minimale waterdoorstroming 
van 0,1 m3/h worden aangehouden.

2.3.2   Circulatiepomp 
De Remeha Aquanta is voorzien van de Grundfos UPR 15-
60, een 2-standen circulatiepomp. De besturingsautomaat 
zorgt ervoor dat de pomp bij warmwaterbedrijf op stand ‘hoog’ 
draait. De fabrieksinstelling van de pomp bij cv-bedrijf is stand 
‘laag’. Indien noodzakelijk, kan de service-installateur dit 
wijzigen naar stand ‘hoog’ door middel van parameter 21 
(omzetten van 0 naar 1 ) zie par. 2.8.9.

LT.NL.CZ1.000.108 2.3.3   �Aanvullende richtlijnen voor het sanitair- en cv-
water

•	 Spoel leidingen en radiatoren grondig door voordat de 
Aquanta op een cv-installatie wordt aangesloten.

•	 Spoel de cv-installatie door met minimaal 3 x de systeemin-
houd van de cv-installatie; de sanitairleidingen doorspoelen 
met minimaal 20 x de inhoud van de leidingen.


•	 Bij toepassing van kunststofleidingen (bijvoorbeeld bij 
	 vloerverwarming) moet de toegepaste kunststof buis 
	 zuurstofdiffusiedicht zijn volgens DIN 4726/ 4729. In 
	 installaties waar de toegepaste kunststof buis niet 
	 voldoet aan deze normen, wordt geadviseerd het ketel-
	 circuit hydraulisch te scheiden van de cv-installatie door 
	 een (platen-) wisselaar of een filter voor de Aquanta te 
	 plaatsen.
•	 De temperatuur van cv-leidingen en radiatoren kan oplopen 
	 tot 90°C.

2.3.4   Aansluiten sanitaire waterleidingen 
•	 Verwijder de stofdoppen op de aansluitingen ‘sanitair koud’ 

Ó  en ‘sanitair warm’ Ô .
•	 Monteer de uitgaande leiding voor warm water op de 

aansluiting ‘sanitair warm’ (met leidingset: optioneel links, 
rechts of omhoog).

•	   Monteer de ingaande leiding voor koud water op de aan-
sluiting ‘sanitair koud’ (met leidingset: optioneel links, rechts 
of omhoog).

•	 Monteer in deze leiding een door Belgaqua toegelaten 
inlaatcombinatie.

•	 Indien de optionele aansluitset wordt toegepast, plaats dan 
een afvoer onder de inlaatcombinatie.LT.NL.CZ1.000.109
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
•	 De condens- en waterleidingen moeten volgens de gelden
	 de voorschriften worden aangesloten.
•	 Volg bij gebruik van kunststofleidingen de (aansluit) aanwij-
	 zingen van de fabrikant op. 

2.3.5   Aansluiten SWW circulatieleiding
De ‘SWW circulatieleiding’  voor warmwater is in de 
Aquanta afgedopt met een messing dop. Indien u gebruik 
wilt maken van een SWW circulatieleiding, is er een speciale 
leidingset (= accessoire) verkrijgbaar met duidelijke montage 
instructies.

Bij toepassing van een SWW circulatieleiding dienen de vol-
gende aanwijzingen te worden gevolgd voor een zo optimaal 
mogelijk werking:
•	 de circulatiepomp dient zo dicht mogelijk bij de ketel (bij de 

aansluiting van de SWW circulatieleiding) gemonteerd te 
	 worden;
•	 het maximale temperatuursverlies in de SWW circulatielei-

ding dient niet hoger dan 5K te zijn (∆T = 5K);
•	 de maximale volumestroom in de SWW circulatieleiding 

dient niet meer dan 3 l/min te bedragen;
•	 tussen de circulatiepomp en de ketel dient een terugslag-

klep gemonteerd te worden;
•	 de SWW circulatie retourleiding dient maximaal in Ø 15 mm 

uitgevoerd te zijn;


Het verdient uit energetische overwegingen aanbeveling de 
circulatiepomp d.m.v. een tijdprogramma uitsluitend tijdens de 
piekuren te laten draaien.

LTALCZ1000122

Legende:
HK = Verwarmingsinstallatie
R = Terugslagklep
WW= Warm tapwater
UWP = Circulatiepomp

LTALCZ1000122b

WW

HK

WW

WW

ø 15mm (max)
3 l/min (max)
∆T= 5K (max)

UWPR

2.3.6   Aansluiten ‘retour cv-leiding’
De Remeha Aquanta is standaard voorzien van een vul- en 
aftapkraan en manometer.

•	 Verwijder de stofdop op de aansluiting ‘retour cv’  Ê .
•	 Monteer de ingaande leiding voor cv-water op de aanslui-

ting ‘retour cv’ (met leidingset: optioneel links, rechts 	
omhoog).

•	 Voor het uitvoeren van service-werkzaamheden is het raad-
zaam om in deze leiding een afsluitkraan te monteren.


Extra afsluitkranen voor het uitvoeren van service-werkzaam-
heden zijn voorgemonteerd in de optionele aansluitset
(= accessoire), samen met een inlaatcombinatie.

LT.AL.CZ1.000.004
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Remeha Aquanta

2.3.7   �Aansluiten ‘aanvoer cv-leiding’, en 
veiligheidsventiel

De Aquanta is standaard voorzien van een expansievat en een 
veiligheidsventiel. Standaard is een 16,5 liter expansievat (0,5 
bar) gemonteerd. Deze zal in de meeste gevallen voldoen. 

•	 Verwijder de stofdop op de aansluiting ‘aanvoer cv’ É .
•	 Monteer de uitgaande leiding voor cv-water op de aanslui-

ting ‘aanvoer cv’ (met leidingset: optioneel links, rechts of 
omhoog).

•	 Voor het uitvoeren van service-werkzaamheden is het raad-
zaam om in deze leiding een afsluitkraan te monteren.


Extra afsluitkranen voor het uitvoeren van service-werkzaam-
heden zijn voorgemonteerd in de optionele aansluitset
(= accessoire), samen met een inlaatcombinatie.


•	 Plaats een afvoer voor het expansiewater van het veilig-
	 heidsventiel en het condenswater (gecombineerde afvoer).

2.3.8   Aansluiten condensafvoer
•	 Het condenswater en de afvoer van het veiligheidsventiel 

is samengevoegd in een geribbelde slang van 25 mm. Het 
frame is links en rechts van gaten voorzien, waardoor de 
geribbelde slang gevoerd kan worden. 

•	 Voer de slang in een kunststof afvoerpijp (min. Ø 32 mm of 
groter, uitkomend op riool). 


Maak, in verband met servicewerkzaamheden, geen vaste 
verbinding aan de gecombineerde condensafvoerleiding van 
de Aquanta.

•	 Monteer een stankafsluiter of sifon in de afvoerpijp.
•	 Vul de ketelsifon, om het uitstromen van verbrandingsgas-

sen in de ruimte te voorkomen.

LT.AL.CZ1.000.006


•	 De condensafvoeraansluiting op de afvoerpijp mag niet 
	 worden afgedicht.
•	 Afschot afvoerpijp minimaal 3 cm per meter, maximale 
	 horizontale lengte 5 meter.
•	 Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet 
	 toegestaan. 

2.3.9   Aansluiten vloerverwarming
De Remeha Aquanta kan direct op een vloerverwarmingsin-
stallatie worden aangesloten. In installaties waarin zuurstof-
diffusie door de kunststof leidingen kan optreden, adviseert 
Remeha een hydraulische scheiding op te nemen door een 
TSA of een filter voor de Aquanta te plaatsen. 
Bij het aanbrengen van vloerverwarming moet deze zo wor-
den uitgelegd dat de pomp van de vloerverwarming bij ‘geen 
warmtevraag’ geen doorstroming in de Aquanta kan veroorza-
ken. Plaats daarom een open verdeler in combinatie met een 
terugslagklep.

LT.AL.CZ1.000.005
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2.4   Gaszijdig aansluiten 

2.4.1   Gasaansluiting 
De ketel is geschikt voor aardgas, categorie I2E(S)B of propaan, 
categorie I3p. De ketel moet op de gasleiding worden aange-
sloten overeenkomstig de in de NBN D 51-003 (voor huishou-
delijke gasleidinginstallaties) of NBN D 51-004 (voor industri-
ële gasinstallaties) gestelde eisen. In de nabijheid van de ketel 
dient een gashoofdkraan te worden opgenomen.
De gasaansluiting bevindt zich aan de achterzijde van de 
ketel. In de gastoevoerleiding dient een gasfilter te worden 
geïnstalleerd om vervuiling van het gasblok te voorkomen. 

2.4.2   Gasdrukken 
De juiste branderdruk instelling voor aardgas G20 is op de 
fabriek uitgevoerd en hoeft in principe niet nageregeld te wor-
den (zie voor het stoken op propaan Par. 2.4.3).  
De Aquanta is gekeurd in de categorie I2E(S)B en is aldus 
geschikt voor het functioneren op G20 bij een gasvoordruk 
van 20 mbar en G25 bij een gasvoordruk van 25 mbar. Over-
eenkomstig de voorschriften van de norm D51-003, moet de 
binneninstallatie zodanig gedimensioneerd worden dat bij 
maximale afname op de verbruikspunten, het drukverlies over 
de binneninstallatie maximaal 1 mbar bedraagt.

2.4.3   Propaanbedrijf
De ketel kan ook geleverd worden voor propaanbedrijf, cato-
gorie I3P. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs. De 
gebruikelijke voordruk van handelspropaan (37 mbar) kan wor-
den toegepast. 

2.4.4   Aansluiten gasleiding
•	 Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de werkzaamheden 

aan de gasleidingen te beginnen.
•	 Verwijder de stofdop op de gasaanvoerleiding Ï.
•	 Monteer de gasaanvoerleiding op de ¾‘’ wartel (met lei-

dingset: optioneel links, rechts of naar boven). 
•	 Monteer in deze leiding direct naast of boven de ketel een 

K.V.B.G.- gekeurde gasstopkraan.
•	 Monteer de gasleiding op de gasstopkraan.


Extra afsluitkranen voor het uitvoeren van service-werkzaam-
heden zijn voorgemonteerd in de optionele aansluitset
(= accessoire), samen met een inlaatcombinatie.

LT.AL.CZ1.000.007


•	 Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas de leiding 
	 voor montage door of klop de leiding goed uit.
•	 Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfilter om 
	 vervuiling van het gasblok te voorkomen.
•	 De gasleiding moeten volgens de geldende voorschriften 
	 worden aangesloten.



14

Remeha Aquanta

2.5   Rookgasafvoer en luchttoevoer aansluiten
De Aquanta heeft standaard een dubbelpijps-aansluiting (2x 
Ø 80 mm). Tijdens installatie kan worden gekozen voor een 
‘open’ of  ‘gesloten’ uitvoering.

2.5.1   Type indeling in verband met afvoer rookgassen
Indeling volgens CE:
Type B23:
Open toestel zonder trekonderbreker, lucht uit opstellingsruim-
te, rookgasafvoer bovendaks.
Type B33:
Open toestel zonder trekonderbreker, met rookgasafvoer 
luchtomspoeld, rookgasafvoer bovendaks.
Type C13: 
Gesloten toestel, aangesloten op gecombineerde geveldoor-
voer.
Type C33: 
Gesloten toestel, aangesloten op gecombineerde dakdoorvoer.
Type C33S:
Gesloten toestel, aangesloten op een afvoerbuis die in een 
bouwkundig kanaal is ingebracht dat dienst doet als een ver-
brandingsluchttoevoerkanaal.
Type C43: 
Gesloten toestel in cascade, aangesloten op een gemeen-
schappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal (CLV-
systeem).
Type C53: 
Gesloten toestel, aangesloten op separate luchttoevoer- en 
rookgasafvoerkanalen, uitmondend in verschillende drukvlak-
ken.
Type C83:
Gesloten toestel, aangesloten op een gemeenschappelijk 
luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal.
(Rookgasafvoerkanaal altijd in onderdruk)


•	 Kies bij een geveluitmonding en badkameropstelling altijd 
	 voor een ‘gesloten’ uitvoering. 
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Uitvoerings situatie

  LT.NL.CZ1.000.114

Invloeden op maximale
toegestane lengte ‘L’

Diameter in mm
 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 90

Maximale lengte ‘L’ [m]
“Vrije uitmonding” in gebied I 10 23 40 40
“Niet vrije uitmonding” in gebied III Land 
(ΔP statisch = + 25 Pa) 7 17 35 40 

“Niet vrije uitmonding in gebied III
Kust (ΔP statisch = + 40 Pa)” 6 13 28 40 

Aantal meters af te trek-
ken per bocht

90° gegoten

3,1 3,5 4 4,5

45° gegoten

0,9 1,1 1,2 1,3

tabel 01	 Maximale leidinglengten voor rookgasafvoer en luchttoevoer 
Uitvoering: dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten. 

L

LTNLCZ1000114

LTNLCZ1000115

LTNLCZ1000116

2.5.2   Open uitvoering
Bij een ‘open’ uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; 
de rookgasafvoeropening wordt aangesloten. Op deze wijze 
betrekt de Aquanta de benodigde verbrandingslucht direct uit 
de opstellingsruimte. 
Zie tabel 01 voor de maximale leidinglengte van de rookgasaf-
voerleidingen voor de ‘open uitvoering’.


•	 De luchttoevoeropening moet geopend blijven.
•	 De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de nood-
	 zakelijke verbrandingsluchttoevoeropeningen. Deze mogen 
	 niet worden verkleind of afgesloten.
•	 De verbrandingstoevoerlucht moet vrij zijn van stof of 
	 chemisch agressieve middelen (zoals trichloorethyleen of 
	 halogeenkoolwaterstoffen) zoals gebruikt in spuitbussen, 
	 bepaalde lijmsoorten, bepaalde oplos- en reinigingsmidde-
	 len, verf etc. 


•	 De Aquanta is ook geschikt voor langere schoorsteenleng-
	 ten en andere diameters dan in de bovenstaande tabel is 
	 aangegeven. Raadpleeg uw leverancier. Een langere lengte 
	 kan van invloed zijn op de belasting.
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Uitvoerings situatie

LT.NL.CZ1.000.117

Invloeden op maximale
toegestane lengte ‘L’

Diameter in mm
 Ø 60 Ø 70 Ø 80 Ø 90*

Maximale lengte ‘L’ [m]

“Vrije uitmonding” in gebied I of
“Niet vrije uitmonding” in gebied III - 6 18 20 

Aantal meters af te 
trekken per bocht

90° gegoten

3,1 3,5 4 4,5

45° gegoten

0,9 1,1 1,2 1,3

tabel 02	 Maximale leidinglengten voor rookgasafvoer en luchttoevoer 
- = niet toepasbaar
* = berekend met gecombineerde dakdoorvoer Ø 80/125 mm
Uitvoering: dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten.

LTNLCZ1000115

LTNLCZ1000116

LTNLCZ1000117

L

2.5.3   Gesloten uitvoering
Bij een ‘gesloten’ uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als 
de luchttoevoeropening aangesloten. 
Zie tabel 02 voor de maximale leidinglengte van de rookgasaf- 
en luchttoevoerleidingen voor de ‘gesloten uitvoering’.


•	 Bij een ‘open’ opstelling mag de Aquanta niet in een 
	 stofrijke of chemisch agressieve ruimte (b.v. kapsalon, 
	 spuiterij of laboratorium) worden geplaatst. Dit om corrosie 
	 en schade aan de Aquanta te voorkomen.


•	 De Aquanta is ook geschikt voor langere schoorsteenleng-
	 ten en andere diameters dan in de bovenstaande tabel 
	 is aangegeven. Raadpleeg onze adviseurs. Een langere 
	 lengte kan van invloed zijn op de belasting.
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2.5.4   Uitmonding in verschillende drukgebieden
Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in 
verschillende drukgebieden (type C53 volgens CE), met uit-
zondering van het ‘kustgebied’. De maximale leidinglengte van 
de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen voor ‘verschillende 
drukgebieden’, wordt weergegeven in tabel 03 . Het maximaal 
toegestane hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en 
rookgasafvoer bedraagt 36 m. Informeer bij onze adviseurs, 
voor aanvullende informatie.

Uitvoerings situatie

LT.NL.CZ1.000.120

Invloeden op maximale
toegestane lengte ‘L’

Diameter in mm
 Ø 70 Ø 80 Ø 90 Ø 100

Maximale lengte ‘L’ [m]

“Vrije uitmonding” in gebied I 
6 22 36 36

Aantal meters af te trek-
ken per bocht

90° gegoten

3,5 4 4,5 4,9

45° gegoten

1,1 1,2 1,3 1,4

tabel 03	 Maximale leidinglengten voor rookgasafvoer en luchttoevoer 
Uitvoering: dikwandig aluminium met lipring afdichting, gegoten bochten. 

LTNLCZ1000115

LTNLCZ1000116

LTNLCZ1000120

L


•	 De Aquanta is ook geschikt voor langere schoorsteenleng-
	 ten en andere diameters dan in de bovenstaande tabel 
	 is aangegeven. Raadpleeg onze adviseurs. Een langere 
	 lengte kan van invloed zijn op de belasting.
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2.5.5   Uitmondingen
Zie voor uitmondingen de NBN D 51-003 en de NBN B 61-001 
en de aanbevelingsdocumenten van de KVBG. 

LT.NL.W6H.000.033

LTNLW6H000033A

2.5.6   Materiaal en aansluiten rookgasafvoer

Materiaal:
Enkelwandig, star: roestvaststaal, dikwandig aluminium of 
kunststof (Type P W volgens EN 1856-1).
Flexibel: roestvaststaal of kunststof (Type P W volgens EN 
1856-1).

Aansluiten:
•	 Verwijder de afdekking van de rookgasafvoeropening Ñ 

bovenaan de Aquanta.
•	 Monteer de rookgasafvoerleidingen naadloos op elkaar. 


•	 Naden en verbindingen moeten lucht- en waterdicht zijn. 
•	 Horizontale delen moeten op afschot richting Aquanta 
	 liggen (min. 5 cm per meter).
•	 Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
•	 Insteekdiepte RGA-leiding is 3 cm.

2.5.7   �Materiaal en aansluiten luchttoevoer (bij ‘gesloten’ 
uitvoering)

Materiaal:
Enkelwandig, star of flexibel: aluminium, roestvast staal of 
kunststof. 

Aansluiten:
•	 Verwijder de afdekking van de luchttoevoeropening Ð 

boven aan de Aquanta.
•	 Monteer de luchttoevoerleidingen naadloos op elkaar. 


•	 Naden en verbindingen moeten lucht- en waterdicht zijn. 
•	 Horizontale delen moeten op afschot richting uitmonding 
	 liggen (min. 5 cm per meter).
•	 Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
•	 Insteekdiepte LTV-leiding is 3 cm.

LT.NL.CZ1.000.125
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2.5.8   �Aanvullende richtlijnen voor aansluiten 
rookgasafvoer en/of luchttoevoer

-	 Directe aansluiting op bouwkundige kanalen is niet toege-
staan in verband met condensatie.

-	 Als voeringkanalen worden toegepast, moeten deze 
bestaan uit een luchtdichte, dikwandige starre aluminium 
of roestvaststalen constructie (ook buigbare kunststof en 
roestvaststalen voeringpijpen zijn toegestaan). Aluminium 
is toegestaan, mits er geen contact is met het bouwkundige 
gedeelte van het rookgasafvoerkanaal. Inspectie van het 
voeringkanaal moet mogelijk zijn.

-	 Wanneer er in de rookgasafvoerleiding condens uit een 
kunststof of roestvaststalen leidingdeel terug kan stromen 
naar een aluminium deel, dan dient dit condens via een 
opvanginrichting afgevoerd te worden, voordat het het alu-
minium bereikt (overeenkomstig NPR 3378-42:2001). Voor 
de Remeha Aquanta zelf, is plaatsing van een condensop-
vang boven de ketel niet nodig.

-	 Bij aluminium rookgasafvoerleidingen van grotere lengte 
dient de eerste tijd rekening gehouden te worden met rela-
tief grote hoeveelheden corrosieproducten die samen met 
het condens uit de afvoerleidingen terugstromen (regelma-
tig toestelsifon reinigen of extra condensopvang boven de 
ketel plaatsen). 

2.5.9   Aquanta Hogedruksysteem
De Aquanta kan ingesteld zijn in de hogedrukmode. Dat 
betekent dat er een rookgasafvoersysteem is toegepast met 
een hoge weerstand en dat er om die reden niet-standaard 
ventilatortoerentallen zijn ingeprogrammeerd. Als voorbeeld is 
te noemen een rookgasafvoerslang met een diameter van 50 
mm, speciaal voor renovatiesituaties waar het bestaande rook-
gasafvoerkanaal niet geschikt is voor condenserende rookgas-
sen. Op het display van de ketel is dan een sticker geplakt 
waarop de ingestelde toerentallen zijn genoteerd. Vraag onze 
adviseurs om meer informatie.
Let op: Dit hogedruksysteem is alleen toegestaan in combina-
tie met de speciale aansluitset.

2.5.10   Balansventilatie-unit met warmterecuperatie
De Aquanta kan middels een speciaal ontwikkeld koppelstuk 
rookgas- en luchtzijdig gecombineerd zijn met een balansven-
tilatie-unit met warmterecuperatie. In dat geval is een optionele 
terugslagklep in de ketel ingebouwd tussen de ventilator en 
de brander. Tevens is een elektrische verbinding aangebracht 
tussen het koppelstuk en de automaat (klemnummers x en y) 
en is parameter P23 op 1 gezet. Deze aanpassingen zijn 
nodig om een veilige en betrouwbare werking te garanderen. 
Op het display van de ketel is dan een sticker geplakt waarop 
de ingestelde toerentallen zijn genoteerd. Zie ook ons docu-
ment “Werkboek rookgasafvoersystemen”. Hiervoor is een 
speciale aansluitset beschikbaar. Raadpleeg voor meer infor-
matie uw leverancier.
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2.6   Elektrisch aansluiten 
•	 Steek de stekker in het stopcontact.
•	 De stekker moet altijd bereikbaar zijn.


Wanneer de voedingskabel vervangen moet worden, dient 
deze bij uw leverancier besteld te worden.


De volgende componenten van dit toestel staan onder een 
spanning van 230 V;
-     elektrische aansluiting cv-pomp;
-	 elektrische aansluiting sanitairpomp;
-     elektrische aansluiting gascombinatieblok;
-	 elektrische aansluiting driewegklep;
-	 meeste delen op de besturingsautomaat;
-	 ontstekingstrafo;
-	 voedingskabelaansluiting.

2.6.1   De besturingsautomaat
De Remeha Aquanta is uitgevoerd met een elektronische 
regel- en besturingsautomaat. In deze automaat is een ionisa-
tie-vlambeveiliging opgenomen. Het hart van de ketelbesturing 
is een microprocessor, de Comfort Master®, die de Aquanta 
beveiligt en bestuurt. De Aquanta is voorzien van stekker 
met penaarde (snoerlengte ca. 1,5 m) en geschikt voor een 
230V/50 Hz voeding met fase/nul/aarde systeem.


Andere aansluitwaarden dan hierboven vermeld, zijn alleen 
toegestaan door gebruik te maken van een scheidingstransfor-
mator.


Voor aansluiting op een 2-fase net moet jumper X12 op de 
besturingsautomaat (onder de beschermkap) verwijderd 
worden.

De Aquanta is niet fasegevoelig. Het maximaal opgenomen 
vermogen van de Aquanta is 150 W.
De Aquanta is geheel voorbedraad; alle externe aansluitingen 
kunnen op de aansluitconnector X9 (laagspanning) en X7 
(hoogspanning) worden uitgevoerd. In tabel 04 zijn de belang-
rijkste eigenschappen van de besturingsautomaat opgesomd.

LT.NL.CZ1.000.127

LTNLCZ1000127a
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Fabrikaat Sit Controls
Aansluitspanning 230 VAC/50Hz
Voorspoeltijd 3 s
Naspoeltijd 5 s
Ontsteektijd 2,5 s
Veiligheidstijd 5 s
Antipendeltijd 3 tot 10 min.
Hoofdzekeringwaarde (230 VAC) 4AT
Zekeringwaarde F1 (230 VAC) 2AT
DC-ventilator 24 VDC

tabel 04	 Karakteristieken besturingsautomaat 

De belasting van de Remeha Aquanta kan op de volgende 
manieren worden geregeld:
-	 Aan/uit regeling, waarbij de belasting tussen de minimale 

en de maximale waarde varieert op basis van de op de 
Aquanta ingestelde aanvoertemperatuur.

-	 Modulerende regeling, waarbij de belasting tussen de 
minimale en de maximale waarde varieert op basis van de 
door de modulerende regelaar bepaalde aanvoertempera-
tuur.

2.7   Regelaars en thermostaten aansluiten
•	 Eerste en derde frontpanelen wegnemen (zitten handvast 

aangeklikt)
•	 Draai het tweede frontpaneel open (deze kan links- of 

rechtsdraaiend gemonteerd zijn). 
•	 Verwijder de schermplaat door de vier schroeven iets los 

te draaien en het paneel omhoog te schuiven.
•	 Scharnier de instrumentenbox naar voren.
•	 Verwijder de schermkap van de instrumentenbox.
•	 Voer de kabel van de regelaar of thermostaat door een 

van de tules van de ketel.
•	 Sluit nodige kabels aan op aansluitconnector X9, volgens 

indeling in schema.

9

8
7

6

5

4
4x

3
1

2

230 V

X9

LTNLCZ1000128

LT.NL.CZ1.000.128
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2.7.1   Aansluiten modulerende regelaar
De Remeha Aquanta is standaard voorzien van een Open-
Therm-interface. Hierdoor kunnen zonder verdere aanpas-
singen modulerende OpenTherm-ruimteregelaars (zoals de 
Remeha Celcia 15 of 20) worden aangesloten.
•	 Monteer de regelaar in een referentieruimte (over het alge-

meen de woonkamer). 
•	 Sluit twee-aderige kabel aan op de klemmen 7 en 8 van de 

aansluitconnector X9.


•	 Als de tapwatertemperatuur op de OpenTherm regelaar 
	 ingesteld kan worden, dan levert de Remeha Aquanta die 
	 temperatuur, met als maximum de instellingen in de 
	 programmeermode van de Aquanta.

LT.NL.CZ1.000.129

2.7.2   Aansluiten aan/uit-thermostaat
De Remeha Aquanta is geschikt voor het aansluiten van een 
2-draads aan/uit kamerthermostaat, zoals de Remeha Celcia 
10 of power stealing-thermostaat. 
•	 Monteer de regelaar in een referentieruimte (over het alge-

meen de woonkamer).
•	 Sluit de 2-draads 24V-kamerthermostaat aan op de klem-

men 7 en 8 van de aansluitconnector X9.
•	 Sluit de power stealing-thermostaat aan op de klemmen 7 

en 8 van de aansluitconnector X9.


•	 Als een kamerthermostaat met een anticipatie-element 
	 wordt gebruikt, moet parameter p5 worden omgezet van  
	 0 naar 1, zie par. 2.8.9.

LT.NL.CZ1.000.166

2.7.3   Aansluiten vorstbeveiliging
•	 Plaats in vorstgevaarlijke ruimten bij voorkeur een vorstther-

mostaat (Tv). 
•	 Sluit de vorstthermostaat parallel aan de kamerthermostaat 

(Tk) aan op de klemmen 7 en 8 van de aansluitconnector 
X9.


•	 Bij een geactiveerde vorstthermostaat, valt de voeding weg 
	 voor de power-stealing of modulerende thermostaat. De 
	 tijdklok van de desbetreffende thermostaat kan daardoor 
	 ontregeld raken.

LT.NL.CZ1.000.131
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De Aquanta moet in een vorstvrije ruimte worden opgesteld 
om bevriezing van de condensafvoerleiding te voorkomen. Als 
het cv-water in de Aquanta te ver in temperatuur daalt, treedt 
de ingebouwde ketelbeveiliging in werking. 
Deze werkt als volgt:
-	 bij een watertemperatuur lager dan 7°C: de circulatiepomp 

schakelt in;
-	 bij een kamertemperatuur lager dan 3°C: de Aquanta scha-

kelt in;
-	 bij een watertemperatuur hoger dan 10°C: de Aquanta 

schakelt uit en de circulatiepomp draait 15 minuten na.
-	 bij een watertemperatuur in het buffervat lager dan 7°C: het 

buffervat wordt eenmaal opgewarmd tot de ingestelde tem-
peratuur.


•	 De ketelbeveiliging is slechts een beveiliging voor de 
	 Aquanta en niet voor de installatie.
•	 Wanneer de vorstthermostaat inschakelt, komt de Aquanta 
	 in bedrijf met als begrenzing de geprogrammeerde 
	 maximum aanvoertemperatuur (behalve als gebruik 
	 gemaakt wordt van de interne stooklijn). Dit gebeurt ook als 
	 een modulerende ruimteregelaar is aangesloten.
•	 Bij toepassing van de Celcia 20-regelaar, moet hiervoor ook 
	 de digitale ingang van deze regelaar worden gebruikt. Zie 
	 de installatiedocumentatie bij deze regelaar. 

2.7.4   Aansluiten buitenvoeler
Op klemmen 1 en 2 van de aansluitconnector X9 kan een bui-
tenvoeler worden aangesloten. Een modulerende regelaar kan 
gebruik maken van deze buitentemperatuur. De Aquanta zal 
bij een aan-uit regelaar regelen met het setpunt van de interne 
stooklijn. 
Deze kan als volgt worden ingesteld, zie Fig. 32:
-	 Bovenste setpunt (p29, p1)
	 Aanvoertemperatuur p1 = 75°C (instelbaar tussen 20 en 

85°C)
	 Buitentemperatuur p29 = -15°C (instelbaar tussen 0 en 

- 30°C) 
-	 Onderste setpunt (p27, p28)
	 Aanvoertemperatuur p27 = 20°C (instelbaar tussen 0 en 

60°C)
	 Buitentemperatuur p28 = 20°C (instelbaar tussen 0 en 

40°C)


•	 Het min-teken bij de buitentemperatuur wordt niet getoond 
	 in het display 

LT.NL.CZ1.000.132
Ba = Buitenvoeler
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2.7.5      Aansluiten storings- en bedrijfsmeldingcontacten
Voor de aansluiting van een storings- of bedrijfsmelding is de 
Aquanta uitgerust met potentiaal-vrije uitgangen.
Een storingsmelding kan worden aangesloten op klemmen 
1 en 2 van aansluitconnector X7. Het contact sluit bij storing. 
Parameter 24 moet in dit geval omgezet worden van 0 
naar 1.

De bedrijfsmelding kan worden aangesloten worden op 
klemmen 1 en 3 van aansluitconnector X7. Het contact sluit 
bij warmtevraag. Parameter 24 moet in dit geval omgezet 
worden van 0 naar 2.

Een externe gasklep kan worden aangesloten worden op 
klemmen 1 en 3 van aansluitconnector X7. Het contact sluit 
bij warmtevraag. Parameter 24 moet in dit geval omgezet 
worden van 0 naar 3.

Een externe pomp kan aangesloten via een relais* op klem-
men 1 en 3 van aansluitconnector X7. Het contact sluit bij 
warmtevraag. Parameter 24 moet in dit geval omgezet wor-
den van 0 naar 4.

 * sluit nooit een pomp rechtstreeks aan op klemmen 1
en 3 van aansluitconnector X7, maar altijd via een relais.

2.7.6   Aansluiten PC/PDA
Op de ‘telefoonconnector’ X10 kan met behulp van de opti-
onele Recom interface een PC of PDA worden aangesloten. 
Samen met de Recom PC/PDA service software kunt u diver-
se ketelinstellingen inlezen veranderen en uitlezen. Zie de 
gebruikersinstructie bij deze software.

LT.AL.CZ1.000.057

LTALCZ1000014a

X10

LT.AL.CZ1.000.014
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2.8   Inbedrijfstelling

2.8.1   Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel van de Remeha Aquanta bevat 4 func-
tietoetsen, een menutoets, een schoorsteenvegertoets, een 
Aan-/uit schakelaar en een display.
De functietoetsen passen zich aan aan de te bedienen functie 
en hebben de volgende functies:

1 = display
2 = [Menu]-toets
3 = [Schoorsteenveger]-toets
4 = [Escape] of [reset]-toets
5 = [CV temperatuur] of [-]-toets
6 =  [WW temperatuur] of [+]-toets
7 =  [Service] of [enter]-toets
8 = Aan-/uit schakelaar

Het display heeft vier posities en meerdere symbolen en geeft 
informatie over de bedrijfssituatie van de Aquanta en eventu-
ele storingen. Er kunnen cijfers, punten en/of letters verschij-
nen. 
De symbolen boven de functietoetsen geven aan wat op dat 
moment de functie van de betreffende toetsen is.
Wanneer 3 minuten lang niet op een toets is gedrukt, gaat de 
displayverlichting uit en op het display worden alleen de , 
,   symbolen getoond. Druk op een willekeurige toets; op 
het display verschijnt de huidige ketelstatus en de actuele 
bedrijfscode. In het geval van een storing wordt deze altijd 
weergegeven. 

2.8.2   Aanvullende richtlijnen voor het in bedrijf stellen
•	 Maak bij de inbedrijfstelling gebruik van het Inbedrijfstel-

lingsprotocol in par. 7.1.
•	 Doorloop alle stappen in dit hoofdstuk; vul het protocol in 

en bevestig de Inbedrijfstelling door middel van een handte-
kening en een firmastempel.

•	 Controleer of de geleverde gassoort overeenkomt met de 
gassoort waarvoor de Aquanta geschikt is (I2E(S)B, I3P , zie 
typeplaat in de Aquanta). De Aquanta mag niet in bedrijf 
worden genomen bij een afwijkende gassoort. 

2

3

4 5

1

6 7

8
Bar

LTALCZ1000053a
LT.AL.CZ1.000.053
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2.8.3   Aquanta bedrijfsklaar maken
In deze paragraaf staat de procedure voor het bedrijfsklaar 
maken van de Aquanta. De procedure bestaat uit 8 stappen:

1. Aquanta spanningsloos houden en openen
•	 Netstekker uit wandcontactdoos laten 
•	 Eerste en derde frontpanelen wegnemen (zitten handvast 

aangeklikt)
•	 Draai het tweede frontpaneel open (deze wordt links-draai-

end geleverd, maar kan ook rechtsdraaiend gemonteerd 
worden). 

•	 Verwijder de schermplaat door de vier schroeven iets los te 
draaien en het paneel omhoog te schuiven.

•	 Scharnier de instrumentenbox naar voren.
•	 Open de deksel van de luchtkast met behulp van de 

schroef onderaan de luchtkast.

LT.AL.CZ1.000.015

2. Installatie vullen


•	 Gebruik als vul- en bijvulwater voor de cv-installatie 
	 uitsluitend onbehandeld leidingwater.
•	 De pH-waarde van het installatiewater moet tussen de 6 en 
	 9 liggen.
•	 Voeg, zonder overleg met onze adviseurs, geen chemische 
	 middelen aan het cv-water toe (zoals antivries, wateront-
	 harders, pH-verhogende of verlagende middelen, 
	 chemische toevoegmiddelen en/ of inhibitoren). Deze 
	 kunnen leiden tot storingen aan de Aquanta en beschadi-
	 ging van de warmtewisselaar.

a. Cv-zijdig vullen


Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open voor het 
vullen.

•	 Cv-installatie vullen met behulp van de (cv-zijdige) vul- en 
aftapkraan; vul de cv-installatie met water (advies = opti-
maal tussen 1,5 en 2 bar).

•	 Controleer de ketelsifon. Deze moet gevuld zijn tot aan de 
markeringsstrepen. Vul de sifon zonodig.
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•	 Tijdens het vullen zal eventuele lucht in de installatie ont-
snappen via de automatische ontluchters op de pomp en de 
luchtafscheider.


Bij lekkage van de ontluchters, de bijgeleverde dopjes 
aanbrengen en dichtdraaien. Vervang zo snel mogelijk de 
lekkende ontluchter.

•	 Controleer de ingebouwde cv-pomp. Maak deze met een 
schroevendraaier eventueel gangbaar.

•	 De handontluchter op het expansievat open draaien, om de 
stijgleiding naar het expansievat te ontluchten.


•	 Voorkom bij het ontluchten dat er water in de mantel en 
	 elektrische delen van de Aquanta komt.

•	 De handontluchter sluiten zodra het expansievat ontlucht is.
•	 De waterzijdige aansluitingen op dichtheid controleren.

LT.AL.CZ1.000.058

LTNLCZ1000139a

Check 
Contrôler

2 bar

LT.NL.CZ1.000.139
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b.  Warmwaterbuffervat vullen
•	 De hoofdwaterkraan openen.
•	 Een warmwaterkraan in de installatie volledig opendraaien.
•	 Wacht net zolang tot er een volle straal water (zonder lucht) 

uitstroomt; nu is het buffervat gevuld (en ontlucht).
•	 De warmwaterkraan weer sluiten.
•	 De waterzijdige aansluitingen op dichtheid controleren.


•	 Het buffervat dient volledig gevuld te zijn om schade aan de 
	 ketel te voorkomen.
•	 Als het leidingwater een Chloride-gehalte heeft van meer 
	 dan 170 mg/l, dan adviseren wij een elektrische anode (als 
	 accessoire leverbaar) in het buffervat te plaatsen. 

3.  �Overige aansluitingen controleren en bedrijfsklaar 
maken

•	 Gashoofdkraan opendraaien.

•	 Controleer de gasvoordruk in de gasleiding op de meetnip-
pel (C) van het gasblok.

 
De juiste branderdruk instelling voor aardgas G20 is op de 
fabriek uitgevoerd en hoeft in principe niet nageregeld te 
worden (zie voor het stoken op propaan Par. 2.4.3).  
De Aquanta is gekeurd in de categorie I2E(S)B, I3P en is aldus 
geschikt voor het functioneren op G20 bij een gasvoordruk 
van 20 mbar en G25 bij een gasvoordruk van 25 mbar. 
Overeenkomstig de voorschriften van de norm D51-003, moet 
de binneninstallatie zodanig gedimensioneerd worden dat bij 
maximale afname op de verbruikspunten, het drukverlies over 
de binneninstallatie maximaal 1 mbar bedraagt. 

•	 Controleer de gasleiding tot aan de Aquanta op gasdicht-
heid (volgens de geldende voorschriften, zie Hoofdstuk 8); 
de maximale proefdruk aan de ingang van de gasleiding, 
met geopende gasstopkraan op de ketel, bedraagt maxi-
maal 60 mbar.

•	 Ontlucht de gasleiding door de meetnippel (C) op het gas-
blok los te draaien (draai hem weer vast zodra de leiding 
geheel ontlucht is)

•	 Controleer of de elektrische aansluiting van de Aquanta 
(inclusief aarde-aansluiting) juist is uitgevoerd.

•	 Controleer de elektrische aansluitingen van de thermostaat 
en andere externe aansluitingen.

•	 Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en luchttoe-
voer op dichtheid.

•	 Controleer de gasaansluitingen in de Aquanta op dichtheid.

LTNLCZ1000140
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4. Aquanta aanzetten en thermostaat instellen
•	 Steek de netstekker van de Aquanta in een geaard stop-

contact.
•	 De Aquanta start een automatisch ontluchtingsprogramma 

(duurt ca. 3 minuten) en zal na spanningsloos te zijn 
geweest altijd worden doorlopen. Daarna wordt het buffer-
vat opgewarmd (duurt ongeveer 30 minuten).

•	 Stel de kamerthermostaat of ketelregeling in op warmte-
vraag. De Aquanta komt nu in bedrijf. Het bedrijfsverloop 
wordt in het display getoond (zie ook par. 2.8.4).

•	 Controleer de gasaansluiting na het gasblok in de Aquanta 
op dichtheid.


De Aquanta zal, na het doorlopen van het ontluchtingspro-
gramma, meteen het tapwater op gaan warmen naar 65°C 
i.v.m. met de legionellabeschermfunctie (indien deze ingescha-
keld is).

5. Gas/luchtverhouding controleren; Aquanta testen op 
vollast

LTNLCZ1000142a

A

A

Meetgegevens O2/CO2 bij aardgas H (G20)

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Vollast h3 % %

Aquanta ca. 4800
3,9

± 0,2
9,5

± 0,3 

tabel 05	   Meetgegevens vollast CO2 en O2 (met geopende 
luchtkast)

Meetgegevens O2/CO2 bij aardgas L (G25) 

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Vollast h3 % %

Aquanta ca. 4800
7,0

± 0,2
7,8

± 0,3 
tabel 06	   Meetgegevens vollast CO2 en O2 (met geopende 
luchtkast)

Meetgegevens O2/CO2 bij propaan

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Vollast h3 % %

Aquanta ca. 5000
4,9

± 0,2
10,5
± 0,3 

tabel 07	   Meetgegevens vollast CO2 en O2 (met geopende 
luchtkast)

•	 Draai de dop van het rookgasmeetpunt los en sluit de O2-
meter of CO2-meter aan.

•	 Stel vollast in: druk op de -toets, het -symbool wordt 
zichtbaar in de menubalk; als h3 in het display verschijnt 
is vollast ingesteld.

•	 Meet - na het bereiken van het vollast toerental - het O2/
CO2-percentage en vergelijk dit met de waarde in tabel 05.


Dicht de opening rond de meetsonde tijdens de meting goed 
af en zorg dat de meetsonde halverwege in het rookgaskanaal 
steekt.
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•	  Meet u grote afwijkingen ten opzichte van de gewenste 
waarden, neem dan contact op met uw leverancier! 

•	 Controleer de vlam via het kijkglas.


De vlam moet stabiel zijn en blauw van kleur met oranje delen 
om de brander.

6. Gas/luchtverhouding controleren; Aquanta testen op 
laaglast

LTNLCZ1000143a

B

B
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Meetgegevens O2/CO2 bij aardgas H (G20)

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Laaglast l3 % %

Aquanta ca. 1600
3,9

± 0,2
9,5

± 0,3 
tabel 08	   Meetgegevens laaglast CO2 en O2 (met geopende 
luchtkast)

Meetgegevens O2/CO2 bij aardgas L (G25)

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Laaglast l3 % %

Aquanta ca. 1600
7,0

± 0,2
7,8

± 0,3
tabel 09	   Meetgegevens laaglast CO2 en O2 (met geopende 
luchtkast)

Instelgegevens O2/CO2 bij propaan

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Laaglast l3 % %

Aquanta ca. 2000
4,9

± 0,2
10,5
± 0,3 

tabel 10	   Meetgegevens laaglast CO2 en O2 (met geopende 
luchtkast)

•	 Stel deellast in: druk de [-]-toets in en als l 3 in het dis-
play verschijnt is laaglast is ingesteld.

•	 Meet - na het bereiken van het deellast toerental - het O2/
CO2-percentage en vergelijk dit met de waarde in tabel 08.


Dicht de opening rond de meetsonde tijdens de meting goed 
af en zorg dat de meetsonde halverwege in het rookgaskanaal 
steekt.

•	 Meet u grote afwijkingen ten opzichte van de gewenste 
waarden, neem dan contact op met uw leverancier! 

•	 Controleer de vlam via het kijkglas.


De vlam moet stabiel zijn en blauw van kleur met oranje delen 
om de brander.
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7. Aquanta bedrijfsklaar maken
•	 Verwijder de meetapparatuur en draai de dop van het rook-

gasmeetpunt er weer op.
•	 Plaats de deksel van de luchtkast en draai de schroef 

onderaan vast.
•	 De instrumentenbox weer terugklappen.
•	 De schermplaat terugplaatsen en vast zetten met behulp 

van de vier schroeven.
•	 Het eerste en derde frontpaneel weer vastklikken.
•	 Druk de  - toets in om de Aquanta weer in de huidige 

bedrijfstoestand terug te brengen.
•	 Warm de cv-installatie op tot ongeveer 70°C en schakel de 

Aquanta uit.
•	 Ontlucht de cv-installatie nogmaals na circa 10 minuten.
•	 Controleer de waterdruk en vul eventueel nog water bij.
•	 Vul de aangesloten gassoort op typeplaat van de Aquanta 

in;
•	 Vul de inbedrijfstellings-checklist in; de Aquanta is nu 

bedrijfsklaar.
	

De Remeha Aquanta wordt met een aantal fabrieksinstellingen 
geleverd. Deze zijn afgestemd op de meest voorkomende 
cv-installaties. Indien voor bijzondere situaties andere instel-
lingen wenselijk zijn, kunnen de parameters eenvoudig worden 
gewijzigd volgens de aanwijzingen in Hoofdstuk 2.8.8.

8. Instructie aan bewoners
•	 Instrueer de bewoners over de werking van de Aquanta en 

overhandig de benodigde documentatie.

LTNLCZ1000144
LT.NL.CZ1.000.144
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2.8.4   Normale opstartprocedure
•	 Steek de stekker in het stopcontact; de Aquanta zal het 

opstartprogramma uitvoeren.
In het display verschijnt achtereenvolgens:
- Kort een displaytest waarbij alle segmenten van het display 

zichtbaar zijn.
	 fXx softwareversie; 
	 pXx parameterversie;

- 	 Nu volgt een ontluchtingscyclus van 3 minuten, de versie-
nummers worden om en om weergegeven;

- 	 Daarna kan (afhankelijk van de bedrijfstoestand) het vol-
gende op het display verschijnen:

Bij warmtevraag;  Bij tapwatervraag; 
1 Ventileren, 1 Ventileren,
2 Ontsteken, 2 Ontsteken,
3 Cv-bedrijf; kort in deellast dan in vollast. 4 Tapwaterbedrijf; meteen in vollast.
Bij wegvallen warmtevraag: Bij wegvallen tapwatervraag;
1 Naventileren, 1 Naventileren,
6 Pompnadraaitijd cv 7 Pompnadraaitijd warmwater
0 Stand-by stand. 0 Stand-by stand.

tabel 11	 Normaal bedrijfsverloop


De Aquanta zal het tapwater meteen op gaan warmen naar 
65°C ivm met de legionellabeschermfunctie, indien deze 
ingeschakeld is.

2.8.5   Fout tijdens opstartprocedure
•	 Wanneer er niets op het display verschijnt, controleer dan:

- de netspanning; 
- de hoofdzekering (in instrumentenbox; F = 4AT, 230 V);
- de zekering op de besturingsautomaat (F1 = 2AT, 230V);
- de aansluiting van het netsnoer op de klemmen X6 van de 

bedieningsautomaat.
•	 Een foutcode in het display is als volgt te herkennen: het 

storingssymbool  verschijnt en daaronder knippert de 
foutcode; 

•	 De betekenis van deze foutcode is te vinden in de storings-
tabel, zie Hoofdstuk 4.

•	 Los indien mogelijk eerst de storing op.
•	 Druk 3 sec. op de RESET-toets om de Aquanta opnieuw te 

starten.
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2.8.6   Actuele waarden uitlezen 
In het ‘informatiemenu’  kunnen de volgende actuele waar-
den worden uitgelezen;
- t1 = aanvoertemperatuur [°C];
- t2 = retourtemperatuur [°C] ;
- t3  = boilertemperatuur [°C] ;
- t4 = buitentemperatuur [°C] ;
- fl  = ionisatiestroom [uA];
- f  = toerental ventilator [t/min];

•	 Druk de - toets, het -symbool knippert nu, bevestig 
met de - toets;

•	 Nu verschijnt afwisselend t1, en bijvoorbeeld 68°C, de 
actuele aanvoertemperatuur;

•	 Druk herhaaldelijk op de [+]- toets zodat ook de overige 
temperaturen voorbij komen;

•	 Druk weer op de [+]- toets tot afwisselend fl verschijnt 
en bijvoorbeeld uA, de actuele ionisatiestroom;

•	 Druk weer op de [+]- toets tot afwisselend ñf verschijnt 
en bijvoorbeeld 3000 (t/min), het actuele ventilatortoe-
rental;

•	 Druk weer op de [+]- toets, de uitleescyclus begint opnieuw 
met t1, enzovoort;

•	 Druk 2x op de - toets, om terug te keren naar het dis-
play met de actuele bedrijfstoestand.

2.8.7   De Aquanta afstemmen op de installatie
De bedieningsautomaat van de Remeha Aquanta is ingesteld 
op de meest voorkomende cv-installaties. Met deze instellin-
gen zal praktisch elke cv-installatie goed werken. De gebruiker 
of de installateur kan de parameters naar eigen wens optima-
liseren. 

2.8.8   �Parameters veranderen op gebruikersniveau 
(zonder toegangscode)

Op ‘gebruikersniveau’ kunnen de volgende instellingen worden 
gewijzigd:
p 1 =	maximale aanvoertemperatuur [°C], instelbaar tussen 

20 en 85°C (fabrieksinstelling = 75°C);
p 2 =	maximale tapwatertemperatuur [°C], instelbaar tussen 

40 en 65°C (fabrieksinstelling = 60°C);
p 3 =	ketelregeling; cv en ww-stand op 4 standen instelbaar, 

te weten:
	 0 = cvuit en wwuit

	 1 = cvaan en wwaan (= fabrieksinstelling)
	 2 = cvaan en wwuit

	 3 = cvuit en wwaan*
p 4 = eco of comfort stand op 3 standen instelbaar, te 

weten:
	 0 = comfort-stand 
	 1 = Eco-stand
	 2 = regelaar afhankelijk (= fabrieksinstelling)
p 5 = anticipatiestroom bij aan/uit thermostaat
	 0 = geen anticipatiestroom (= fabrieksinstelling)
	 1 = wel anticipatiestroom

LT.AL.CZ1.000.021
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p 6 = display weergave
	 0 = display eenvoudig 
	 1 = display uitgebreid
	 2 = display gaat automatisch op eenvoudig na 3 minu-

ten (= fabrieksinstelling)
* Raadpleeg onze afdeling adviseurs, voor verdere informatie 
en eisen aan de installatie.

De parameters kunnen op gebruikersniveau als volgt worden 
gewijzigd;

1.	 Druk meermaals op de -toets totdat het -symbool in de 
menubalk knippert;

2.	 Selecteer het gebruikers menu met de - toets, p1 
verschijnt (de 1 knippert);

3.	 Druk de - toets nogmaals in, 75 (°C) - verschijnt en 
knippert: (fabrieksinstelling);

4.	 Verander de waarde door op de [-]-toets of de [+]-toets 
te drukken, in dit geval bijvoorbeeld naar 60°C, met de [-]-
toets;

5.	 Bevestig de waarde met de - toets, p1 verschijnt  (de 
1 knippert);

6.	 Druk 2x op de  -toets, de Aquanta gaat in de aktuele 
bedrijfstoestand.


De instellingen p2 t/m p6 kunnen op dezelfde manier 
gewijzigd worden als p1. Gebruik steeds na het verschijnen 
van p1 in het display de [+]-toets om bij de gewenste 
parameter te komen.

2.8.9   �Parameters veranderen op serviceniveau (met 
toegangscode)

Om ongewenste instellingen te voorkomen, zijn sommige 
parameterinstellingen alleen te wijzigen na invoering van de 
speciale toegangscode 12. Deze code mag alleen worden 
gebruikt door erkende installateurs. 
In het gebruikers- en serviceniveau kunnen de volgende instel-
lingen worden gewijzigd:

LT.NL.CZ1.000.146

Codes in
display Omschrijving Instelbereik en eventuele toelichting Fabrieks-

instelling

O
ok

 d
oo

r 
ge

br
ui

ke
rs

 te
 w

ijz
ig

en

p1 Tset aanvoer cv 20 - 85°C 75°C
p2 Tset warmwater 40 - 65°C 60°C

p3 Ketelregeling

0 = cvuit en wwuit
1 = cvaan en wwaan
2 = cvaan en wwuit
3 = cvuit en wwaan 

1

p4 Eco of comfort-stand
0 = comfort (voorraadvat wordt warmgehouden)
1 = eco-stand (voorraadvat wordt niet warmgehouden)
2 = regelaar afhankelijk

2

p5 Anticipatiestroom

0 = geen anticipatiestroom 
bij aan/uit thermostaat

1 = wel anticipatiestroom
bij aan/uit thermostaat

0

p6 Displayweergave
0 = display eenvoudig
1 = display uitgebreid
2 = display gaat automatisch op eenvoudig na 3 minuten

2
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A
lle

en
 d
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r 
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p17
Maximum toerental cv x 100 (L-gas) 32 – 45

x 100 toeren/minuut 40

Maximum toerental cv x 100 (propaan) 32 – 45
x 100 toeren/minuut 43

p18

Maximum toerental ww x 100 (L-gas) Niet wijzigen 50

Maximum toerental ww x 100 (propaan) Niet wijzigen 50

p19

Minimum toerental x 100
(cv en ww) (L-gas) Niet wijzigen 13

Minimum toerental x 100
(cv en ww) (propaan) Niet wijzigen 20

p20
Starttoerental x 100 (L-gas) Niet wijzigen 25
Starttoerental x 100 (propaan) Niet wijzigen 25

p21 Pompstand cv 0 = laag
1 = hoog 0

p22 Pompnadraaitijd 1 - 99 Minuten 2

p23 Koppeling WTW unit 0 = geen koppeling met WTW
1 = koppeling met WTW 0

p 24 Status storingsrelais X7

0 = uit (klemmen 1 en 2 gesloten)
1 = alarm (klemmen1 en 3 gesloten)
2 = in bedrijf (klemmen 1 en 3 gesloten)
3 = externe gasklep (klemmen 1 en 3 gesloten)
4 = externe pomprelais (klemmen 1 en 3 gesloten

0

p25 Legionella beveiliging

0 = uit
1 = aan (na inschakelen van de 

ketel wordt het voorraadvat 1x 
per week tot 65°C opgewarmd)

2 = regelaar afhankelijk

1

p26 Hysterese boilervoeler 2 - 15°C 5
p27 Voetpunt stooklijn aanvoertemperatuur 0 - 60°C (alleen met buitenvoeler) 20
p28 Voetpunt stooklijn buitentemperatuur 0 - 40°C (alleen met buitenvoeler) 20
p29 Klimaatpunt stooklijn buitentemperatuur 0 -  -30°C (alleen met buitenvoeler) - 15 1)
df
en

dU
Fabrieksinstellingen terugzetten

Op het typeplaatje staat de waarde van dF (X) en dU (Y) ; 
het instellen van deze waarden geeft de fabrieksinstellin-
gen terug.

X

Y

tabel 12	   Instellingen op serviceniveau

1)	 het min-teken wordt niet getoond in het display.
*	 Parameters mogen niet hoger staan dan de tussen haakjes 

vermelde waarden


•	 De parameters op serviceniveau mogen alleen worden 
	 gewijzigd door een erkend installateur.
•	 Het wijzigen van de fabrieksinstellingen kan resulteren in 
	 onjuiste werking van de Aquanta.
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De parameters kunnen op service-niveau als volgt worden 
gewijzigd:

1.	 Druk meermaals op de -toets totdat - Symbol in de 
menubalk knippert;

2.	 Selecteer het installateurs menu met de - toets, 
 verschijnt in het display;

3.	 Stel met de [-]-toets of  [+]-toets de installateurscode 
0012  in;

4.	 Bevestig met de - toets,  verschijnt;
5.	 Druk de - toets nogmaals in, 75°C - waarde verschijnt: 

(fabrieksinstelling);
6.	 Verlaag de waarde bijvoorbeeld naar 60°C, met de [-]-

toets;
7.	 Bevestig de waarde met de - toets,  verschijnt;
8.	 Stel eventueel andere parameters in door deze met de [-]-

toets of  [+]-toets te selecteren;
9.	 Druk 2 maal op de -toets, de ketel gaat in de bedrijfs-

toestand.


Aquanta keert ook terug in bedrijfstoestand indien gedurende 
10 min. geen toets wordt ingedrukt.

LT.AL.CZ1.000.022

LT.AL.CZ1.000.059

2.8.10   De fabrieksinstellingen terugzetten
-	 Na het verschijnen van parameter  in het Serviceni-

veau; druk nogmaals op de [+]-toets, de aanduiding
	  df verschijnt (df knippert);
-	 Druk nogmaals op de -toets, de aanduiding df X 

verschijnt;
-	 Zet de fabrieksinstellingen terug door de waarde X in te 

voeren met behulp van de [-]-toets of de [+]-toets; de 
waarde van X staat op het typeplaatje.

-	 Druk nogmaals op de -toets, de aanduiding dU Y 
verschijnt;

-	 Zet de fabrieksinstellingen terug door de waarde Y in te 
voeren met behulp van de [-]-toets of de [+]-toets; de 
waarde van Y staat op het typeplaatje.

-	 Druk op de -toets om de waarden te bevestigen; de fab-
rieksinstellingen zijn teruggezet.
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2.8.11   Handbedrijf instellen (-symbool)
In sommige gevallen kan het nodig zijn om de Aquanta op 
handbedrijf te zetten, bijvoorbeeld als de regelaar nog niet is 
aangesloten. Onder het -symbool, kan de Aquanta op ‘auto-
matisch’ of ‘handbedrijf’ worden gesteld. Ga als volgt te werk;
-	 Druk meermaals op de -toets totdat - Symbol in de 

menubalk knippert;
-	 Druk 1x op de - toets, in het display verschijnt;
	 of de tekst AUt) (alleen als een buitenvoeler is aange-
sloten); de aanvoertemperatuur wordt bepaald door de interne 
stooklijn;
of de waarde van de minimale aanvoertemperatuur; druk op 
de [+]-toets om deze waarde tijdelijk in het handbedrijf te ver-
hogen;
-	 Bevestig met de - toets; 
-	 De ketel staat nu op ‘handbedrijf’;
-	 Druk 1 maal op de -toets om het handbedrijf te verla-

ten; de Aquanta gaat in de bedrijfstoestand.

2.9   Aquanta buiten bedrijf stellen
Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet de 
Aquanta worden uitgeschakeld. Als de cv-installatie voor lan-
gere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties in 
vorstvrije periodes), is het raadzaam de Aquanta buiten bedrijf 
te stellen.

2.9.1   �Aquanta met vorstbeveiliging, voor langere tijd uit 
bedrijf

•	 Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C;
•	 Zet parameter  p4 op 1  (Eco-stand), de warmhoudstand 

is hierdoor uitgeschakeld.
De Aquanta komt nu alleen nog maar in bedrijf om zichzelf te 
beschermen tegen bevriezen.
Om bevriezing van radiatoren en installatie in vorstgevaarlijke 
ruimten (b.v. garage of bijkeuken) te voorkomen kan er op 
de ketel een vorstthermostaat worden aangesloten. De ketel 
houdt dan de radiatoren in die ruimte warm.

	
Deze vorstbeveiliging werkt niet als de ketel uit bedrijf is.

2.9.2   �Aquanta zonder vorstbeveiliging, voor langere tijd 
uit bedrijf

•	 Neem de stekker uit het stopcontact;
•	 sluit de gaskraan van de Aquanta.


Tap de Aquanta en de cv-installatie af, als u voor langere tijd 
geen gebruik maakt van de woning en er kans is op nacht-
vorst.

LT.AL.CZ1.000.023
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3	 Inspectie en onderhoud

De Remeha Aquanta is nagenoeg onderhoudsvrij en moet 
eenmaal per jaar worden geïnspecteerd. Wanneer blijkt dat 
de verbranding of warmtewisseling niet optimaal is, moeten 
de onderhoudswerkzaamheden volgens par.3.2 worden uit-
gevoerd. Gebruik uitsluitend Remeha-onderdelen of door uw 
leverancier voorgeschreven onderdelen of materialen.

3.1   Inspectiewerkzaamheden
De jaarlijkse inspectie van de Remeha Aquanta kan beperkt 
blijven tot de volgende controles:
-	 controle van de waterdruk, zie par. 3.1.1;
-	 controle van de tapcapaciteit, zie par.3.1.2;
-	 controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dicht-

heid, zie par.3.1.3;
-	 controle van de afstelling van de ontstekingselektrode, zie 

par 3.1.4;
-	 controle van de verbranding, zie par. 3.1.5;
-	 controle van de brander, zie par. 3.1.6;
-	 controle van de warmtewisselaar (cv), zie par. 3.1.8;
-	 controle van de venturi (alleen bij toepassing optionele 

terugslagklep), zie par. 3.1.7;
-	 invullen van het inspectieprotocol, zie par. 7.2.

3.1.1   Controle van de waterdruk
De waterdruk moet minimaal 1 bar bedragen. Vul, indien 
nodig, de cv-installatie tot maximaal 2 bar. 

LTNLCZ1000150

Check
Contrôler

2 bar

LT.NL.CZ1.000.150
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GA

GA,

Ajj

LTNLCZ1000165

pD = 15°C

Ajj

3.1.2   Controle van de tapcapaciteit
Als de tapcapaciteit merkbaar minder is, dan moet de platen-
warmtewisselaar (ww-zijdig) gereinigd worden. Ga daarbij als 
volgt te werk;
-	 Tapwaterbedrijf uitzetten; vanuit de actuele bedrijfstoestand; 

druk 1x op de -toets; de ingestelde warmwatertempera-
tuur verschijnt (waarde knippert);

-	 Druk nu net zolang op de [-]-toets tot de tekst 0ff in 
het display verschijnt;

-	 Bevestig met de - toets; in het display verschijnt het -
symbool;

-	 Nu een tapwaterkraan open zetten, net zolang tot t3 = 
15°C;

-	 Warmwatertemperatuur op 60°C instellen; druk daartoe 
vanuit de actuele bedrijfstoestand 1x op de -toets; de 
tekst 0ff verschijnt in het display; met de [+]-toets de 
waarde 60 (knippert) instellen; 

-	 Bevestig met de - toets; het display toont de actuele 
bedrijfstoestand;

-	 Lees nu het ventilatortoerental ñf uit; als deze onder de 
5000 ligt, dan moet de platenwarmtewisselaar gerei-
nigd worden. Om de platenwarmtewisselaar te reinigen, 
dient deze uit de Aquanta te worden gehaald, zie hiervoor 
de ‘Onderhoudswerkzaamheden’ in par. 3.2.

3.1.3   �Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer 
op dichtheid

•	 �Controleer de aansluitingen en leidingen van de rookgasaf-
voer en luchttoevoer op dichtheid.

LTNLCZ1000152

LT.NL.CZ1.000.165

LT.NL.CZ1.000.152

3.1.4   Controle van de ontstekingselektrode 
•	 Controleer de ionisatie/ontstekingselektrode op;
	 - �aanslag (eventuele witte aanslag verwijderen met een 

schuurpapiertje);
	 - �de afstelling van de ontstekingselektrode (tussen 3 en 4 mm);
	 - �de kwaliteit van de pakking en het porselein (deze mag 

geen scheurtjes vertonen);
•	 �Lees de ionisatiestroom na 1 minuut uit op het display code 

fl, zie par. 2.8.6.
Is de uitgelezen waarde lager dan 3 of hoger dan 9 uA,  
vervang dan de ontstekingselektrode.

LT.NL.CZ1.000.153LTNLCZ1000153a

>1 min

3 à 4 mm
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3.1.5   Controle van de verbranding
•	 �Meet het O2/CO2-percentage en de rookgastemperatuur op 

het rookgasmeetpunt. 
	� Ga hierbij als volgt te werk: 
- stook de watertemperatuur in de Aquanta op tot ca. 70°C; 
- �draai de dop van het rookgasmeetpunt los; steek de 
meetsonde in het rookgaskanaal;

	 - �meet het O2/CO2-percentage en vergelijk dit met de instel-
gegevens in de tabel 13;

	 - �wanneer de meetresultaten nog steeds afwijkend zijn van 
de instelgegevens, reinig de brander dan volgens de  
aanwijzingen in par. 3.2.


•	 Dicht de opening rond de meetsonde tijdens de meting goed 
	 af en zorg ervoor dat de meetsonde halverwege het rook-
	 gaskanaal steekt.

Meetgegevens O2/CO2 bij aardgas H (G20)

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Vollast h3 Laaglast l3 % %

Aquanta ca. 4800 ca. 1600
3,9

± 0,2
9,5

± 0,3
tabel 13	Meetgegevens O2/CO2 (met geopende luchtkast)

Meetgegevens O2/CO2 bij aardgas L (G25) 

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Vollast h3 Laaglast l3 % %

Aquanta ca. 4800 ca. 1600
7,0

± 0,2
7,8

± 0,3
tabel 14	Meetgegevens O2/CO2 (met geopende luchtkast)

Instelgegevens O2/CO2 bij propaan 

Keteltype
Toerental ventilator (Omw/min.) O2 CO2

Vollast h3 Laaglast l3 % %

Aquanta ca. 5000 ca. 2000
4,9

± 0,2
10,5
± 0,3

tabel 15  Meetgegevens O2/CO2 (met geopende luchtkast)

Als uit de controle blijkt dat de verbranding of warmtewisse-
ling niet optimaal is, moet de warmtewisselaar en ontsteekpen 
worden gereinigd of vervangen. Zie hiervoor de instructies bij 
de onderhoudswerkzaamheden in par. 3.2.

3.1.6   Controle van de brander
Indien bij de controle van de verbranding ernstige afwijkingen 
worden gemeten, moet de brander worden gecontroleerd. 
Controleer of het branderoppervlak vrij is van scheurtjes en/of 
beschadigingen.
Voor het controleren en onderhouden van de brander moet 
deze van de voorplaat van de warmtewisselaar worden gede-
monteerd. Zie hiervoor de instructies bij de onderhoudswerk-
zaamheden in par. 3.2.

LTNLCZ1000154LT.NL.CZ1.000.154

LT.AL.CZ1.000.029
LTALCZ1000029b
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3.1.7   Controle van de venturi
Als een optionele terugslagklep is gemonteerd in de ketel 
moet de goede werking hiervan gecontroleerd worden. Dit kan 
eenvoudig door de luchtinlaatdemper te verwijderen en de 
venturi te controleren op corrosie (witte vlekjes). Als corrosie 
zichtbaar is, duidt dit op lekkage van de optionele terugslag-
klep, die dan moet worden vervangen. 

3.1.8   Controle van de warmtewisselaar (cv)
Bij de jaarlijkse controle van de Aquanta moet ook de warmte-
wisselaar worden gecontroleerd.
Voor het controleren en onderhouden van de warmtewisselaar 
moet de warmtewisselaar-voorplaat worden losgenomen. Zie 
hiervoor de instructies bij de onderhoudswerkzaamheden in 
par. 3.2.

LT.NL.CZ1.000.156
LTNLCZ1000156a

3.2   Onderhoudswerkzaamheden

 
Vul na de onderhoudswerkzaamheden de onderhoudschecklist 
in. Zie hiervoor par. 7.3.

Ga bij onderhoudswerkzaamheden als volgt te werk:

1. Aquanta openen
•	 Neem de stekker uit het stopcontact.
•	 Sluit de hoofdgaskraan.
•	 �Eerste en derde frontpanelen wegnemen (zitten handvast 

aangeklikt)
•	 �Draai het tweede frontpaneel open (deze kan links- of 

rechtsdraaiend gemonteerd zijn). 
•	 �Verwijder de schermplaat door de vier schroeven iets los te 

draaien en het paneel omhoog te schuiven.
•	 Scharnier de instrumentenbox naar voren.
•	 �Open de deksel van de luchtkast door het losdraaien van de 

schroef onderaan de luchtkast.

LT.AL.CZ1.000.031
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2. Onderhoud van de ontstekingselektrode 
•	 Maak de aardedraad van de ontstekingspen los.
•	 �Draai de twee schroeven van de ontstekingspen los en trek 

deze naar voren.
•	 �Inspecteer, reinig of vervang de ontstekingspen, zie ook par. 

3.1.4.

3. Demonteren van de warmtewisselaar-voorplaat
•	 Schuif de luchtinlaatpijp van de venturi af.
•	 Maak de aardedraad van de ontstekingspen los.
•	 �Draai de twee schroeven van de ontstekingspen los en trek 

deze naar voren
•	 �Draai de wartelmoer van de gasleiding aan de bovenzijde 

van het gasblok los.
•	 �Draai de vier moeren aan de voorzijde van de warmtewis-

selaar los.
•	 �Haal de voorplaat van de warmtewisselaar met ventilator en 

brander voorzichtig ca. 10 cm. recht naar voren.
•	 �Maak de elektrische aansluiting aan de achterzijde van de 

ventilator los, zodra deze bereikbaar is.
•	 Neem de voorplaat volledig weg.

LT.AL.CZ1.000.032LTALCZ1000032b

LT.AL.CZ1.000.033
LTALCZ1000033b
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4. Onderhouden van de warmtewisselaar
•	 �Controleer de pakking tussen de voorplaat en de warmte-

wisselaar en het isolatiedeel. Vervang beschadigde pakkin-
gen.

•	 �Behandel de kwetsbare voorplaatisolatie en isolatie van de 
warmtewisselaar-achterplaat voorzichtig en laat ze niet nat 
worden. 

•	 �Reinig de warmtewisselaar voorzichtig. Losse vuildeeltjes 
voorzichtig met een stofzuiger wegzuigen. Dan met een 
speciale reinigingsborstel (verkrijgbaar als accessoire) de 
spiralen van de warmtewisselaar 	borstelen en vervolgens 
nogmaals de losgekomen vuildeeltjes wegzuigen. 

5. �Reiniging van de platenwarmtewisselaar (ww-zijdig) en 
terugslagklep met filter

Afhankelijk van de koudwaterkwaliteit en de bedrijfswijze, zal 
er zich in de platenwarmtewisselaar kalk kunnen afzetten. 
Periodieke ontkalking kan daardoor noodzakelijk zijn. Normaal 
gesproken volstaat een jaarlijkse inspectie en eventuele reini-
ging. Factoren die deze interval kunnen beïnvloeden zijn:
-	 hardheid van het water
-	 samenstelling van de kalk
-	 aantal bedrijfsuren van de ketel
-	 tapgedrag
-	 ingestelde tapwatertemperatuur.
Als reiniging noodzakelijk blijkt, ga dan als volgt te werk:
•	 Hoofdwaterkraan sluiten.
•	 �Water uit de Aquanta aftappen via de vul-en aftapkraan in 

de Aquanta (cv - en tapwaterzijdig).
•	 �Platenwarmtewisselaar verwijderen door het losdraaien van 

twee inbusbouten.
•	 �De platenwarmtewisselaar reinigen met een kalkoplosmid-

del (bijvoorbeeld citroenzuur met een pH-waarde van ca. 
3). Hiervoor is een speciaal reinigingsapparaat als acces-
soire beschikbaar. Na de reiniging grondig met leidingwater 
naspoelen.

•	 �De terugslagklep met filter uit het rechter hydroblok draaien 
en eveneens met het kalkoplosmiddel Reinigen. Eveneens 
grondig naspoelen met leidingwater.

•	 �Alle onderdelen weer inbouwen, hoofdwaterkraan voorzich-
tig opendraaien, installatie ontluchten en eventueel water 
bijvullen.

LT.AL.CZ1.000.034
LTALCZ1000034b

LT.AL.CZ1.000.035
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6. �Monteren van de Aquanta en controle van de  
verbranding

•	 Monteer alle losgenomen delen in omgekeerde volgorde.
•	 Hoofdwaterkraan voorzichtig opendraaien, installatie vullen, 
ontluchten en eventueel water bijvullen.


•	 Denk aan de stekker van de ventilator!
•	 Controleer of de pakking tussen de voorplaat en de
	 warmtewisselaar juist is geplaatst!
•	 Controleer de gas- en waterzijdige verbindingen op 
	 lekkage!

•	 Neem de Aquanta weer in bedrijf.
•	 Controleer het CO2/O2-percentage, zie 2.8.3, punt 5 en 6.
•	 �Controleer de ionisatiestroom door uitlezing van het display, 

zie par. 3.1.4 


Vul na de onderhoudswerkzaamheden de onderhoudschecklist 
in. Zie hiervoor par. 7.3.
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4   Storingen

4.1   Algemeen
De Remeha Aquanta is uitgerust met een geavanceerde 
besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een  
microprocessor, de Comfort Master®, die de Aquanta zowel 
beveiligt als bestuurt. Als er ergens in de Aquanta een storing 
wordt gesignaleerd, vergrendelt de Aquanta en zal het display 
de storingscode weergeven.

4.2	 Storingscodes
De Remeha Aquanta geeft de storingscodes als volgt weer:
é 12 (het display toont het -symbool en de storings-
code knippert)
De betekenis van de foutcodes is te vinden in de storingstabel, 
zie tabel 16.

Handelen bij storingen als volgt:
•	 Noteer de storingscode.


De storingscode is belangrijk voor het correct en snel opsporen 
van de aard van de storing en bij eventuele ondersteuning 
door uw leverancier.

•	 �Druk 2 sec. op de ‘RESET’-toets. Wanneer de storingscode 
blijft verschijnen, zoek de oorzaak op in onderstaande sto-
ringstabel en los de storing op.

Storings- 
code Omschrijving Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

é[0
Aanvoer- of retoursensor 
fout.

•	 �Kortsluiting van de aanvoer- 
of retourtemperatuursensor.

•	 �Controleer bedrading en aansluiting van de sensoren; 
visueel;  zitten de stekkers goed? 

•	 �met multimeter;  weerstand meting van de bedrading 
en aansluiting uitvoeren.

•	 �Defecte of niet (goed) aange-
sloten aanvoer- of retourtem-
peratuursensor.

•	 �Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen * 
met multimeter de weerstand meten bij kamertempera-
tuur (20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand ligt 
tussen 12 - 15 kΩ.

é[1
Aanvoertemperatuur is 
hoger dan de  ingestelde 
maximum temperatuur.

•	 Te weinig water. •	 �Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer 
af.

•	 Geen doorstroming

•	 �Controleer de werking van de pomp; met een schroe-
vendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar 
pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading 
van de pomp; is die goed dan is pomp defect.

•	 Te veel lucht in de installatie.
•	 �Ontlucht de installatie en ketel (draai de dopjes los van 

de automatische ontluchters op de pomp en luchtaf-
scheider)

•	 �Afwijking van de aanvoer- of  
retourtemperatuur-sensor.

•	 �Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen *  
met multimeter de weerstand meten bij kamertempera-
tuur (20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand ligt 
tussen 12 - 15 kΩ.
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é[2
Retourtemperatuur hoger 
dan aanvoertemperatuur

•	 Te weinig water. •	 �Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer 
af.

•	 Geen doorstroming.

•	 �Controleer de werking van de pomp; met een schroe-
vendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar 
pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading 
van de pomp; is die goed dan is pomp defect.

•	 Te veel lucht in de installatie.
•	 �Ontlucht de installatie en ketel (draai de dopjes los van 

de automatische ontluchters op de pomp en luchtaf-
scheider)

•	 �Bekabeling verkeerd aange-
sloten.

•	 �Controleer de sensor- bekabeling van en naar de 
besturingsautomaat. 

•	 Afwijking van de aanvoer- of 
retourtemperatuursensor.

•	 �Controleer werking sensoren; sensoren eruit halen * 
met multimeter de weerstand meten bij kamertempera-
tuur (20 - 25°C); sensor is goed als de weerstand ligt 
tussen 12 - 15 kΩ.

é[3
Besturingsautomaat- of 
aardingsfout.

•	 �Netstekker stopcontact niet 
goed geaard.

•	 Besturingsautomaat defect.

•	 �Controleer aarding van de ketel in het stopcontact en 
aardklem van de netstekker op de besturingsautomaat; 
zijn deze in orde, dan is de besturingsautomaat defect.

é[4
Meer dan 5 startpogin-
gen zonder vlamvorming.

•	 Geen ontstekingsvonk. Controleer;
•	 de ontstekingstrafo;
•	 de aansluiting van ontstekingskabel en bougiedop;
•	 de ontstekingskabel en -elektrode op ‘doorslag’;
•	 �de elektrodeafstand, deze moet 3 à 4 mm zijn; de aar-

ding van de ontstekingselektrode.
•	 �Wel ontstekingsvonk, maar 

geen vlam.
Controleer;
•	 of de gaskraan geopend is;
•	 of de gasvoordruk voldoende is;
•	 of de gasleiding ontlucht is;
•	 �de gasklep bekrachtigd wordt tijdens ontsteken en 
open gaat;

•	 de elektrode juist is gemonteerd en schoon is;
•	 afstelling CO2 op laaglast en vollast;
•	 er geen verstopping / montagefout in de gasleiding zit;
•	 �er geen verstopping in de luchttoevoer of rookgasaf-

voer zit (bv. door verstopte sifon) er geen recirculatie 
van rookgassen optreedt (binnen of buiten de ketel).

•	 �Wel vlam maar geen of 
onvoldoende ionisatie  
(lager dan 3 µA). 

Controleer;
•	� of de aansluiting op het elektriciteitsnet is zoals aange-

geven in Par. 2.6.1; zo ja; raadpleeg dan de leverancier 
of plaats een scheidingstrafo;

•	 de ontstekingstrafo;
•	 �vlambeeld, is de vlamkern zichtbaar en de vlam  
stabiel?

•	 afstelling CO2 op laaglast en vollast;
•	 controle van de aarding van de ontsteekpen
•	 �visuele controle ontstekings/ionisatie elektrode, door 

controle op witte oxidehuid (deze met een schuurpa-
piertje of schroevendraaier schoonkrabben) of door 
controle op de vorm (hebben de pennen de originele 
vorm en is de afstand tussen de twee uiteinden van de 
pennen tussen de 3 en 4 mm).

é[5
Meer dan 5 maal binnen 
1 warmtevraag geen- of 
wegvallen van ionisatie.

•	 CO2 afstelling is niet juist.
•	 �Te lage gasvoordruk tijdens 

branden

Controleer;
•	 CO2-afstelling op het gasblok;
•	 of de gasvoordruk voldoende is;
•	 of er verstopping in de gasleiding zit;
•	 of het gasmembraan nog goed is;
•	 ontstekings-/ionisatiepen;
•	 �er geen verstopping in de luchttoevoer of rookgasaf-

voer zit (bv. door verstopte sifon) er geen recirculatie 
van rookgassen optreedt (binnen of buiten de ketel).

é[6
Ongewenste vlamvor-
ming

•	 ontstekingstrafo defect, vervang trafo of
•	 automaat defect, vervang automaat
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é[7
Geen water in de ketel of 
pomp draait niet

•	 Te weinig water. •	 �Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer 
af.

•	 Geen doorstroming.

•	 �Controleer de werking van de pomp; met een schroe-
vendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar 
pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading 
van de pomp; is die goed dan is pomp defect.

•	 Te veel lucht in de installatie.
•	 �Ontlucht de installatie en ketel (draai de dopjes los van 

de automatische ontluchters op de pomp en luchtaf-
scheider)

é[8 Ventilator fout

•	 Ventilator draait niet
Controleer:
•	 werking ventilator;
•	 bedrading en aansluiting van de ventilator.

•	 Ventilator blijft draaien

Controleer:
•	 werking ventilator;
•	 bedrading en aansluiting van de ventilator;
•	 natuurlijke schoorsteentrek.

é10
Geen doorstroming 
tijdens ontluchtingscyclus

•	 Te weinig water. •	 �Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer 
af.

•	 Te veel lucht in de installatie.
•	 �Ontlucht de installatie en ketel (draai de dopjes los van 

de automatische ontluchters op de pomp en luchtaf-
scheider)

•	 Geen doorstroming.

Controleer;
•	 �de werking van de pomp; met een schroevendraaier 
as gangbaar maken; gaat dat goed maar pomp rea-
geert nog niet controleer dan de bedrading van de 
pomp; is die goed dan is pomp defect.

•	 Of de radiatorkranen in de cv-installatie zijn geopend.

é12
Controlefout Balansven-
tilatie-unit met warmter-
ecuperatie

•	 �Balansventilatie-unit met 
warmterecuperatie uitgevallen

•	 Koppelstuk blijft open staan

Controleer:
•	 werking Balansventilatie-unit met warmterecuperatie;
•	 �verbindingskabel tussen Balansventilatie-unit met 

warmterecuperatie en ketel

é13
Smeltbeveiliging van de 
warmtewisselaar is aan-
gesproken

•	 Warmtewisselaar defect Controleer: 
•	 �stekker en bekabeling van smeltveiligheid op de warm-
tewisselaar;

•	 �vervang warmtewisselaar pas na verhelpen van moge-
lijke oorzaak.

•	 Te weinig water. •	 �Controleer de minimale waterdruk; lees de manometer 
af.

•	 Geen doorstroming.

•	 �Controleer de werking van de pomp; met een schroe-
vendraaier as gangbaar maken; gaat dat goed maar 
pomp reageert nog niet controleer dan de bedrading 
van de pomp; is die goed dan is pomp defect.

•	 Te veel lucht in de installatie.
•	 �Ontlucht de installatie en ketel (draai de dopjes los van 

de automatische ontluchters op de pomp en luchtaf-
scheider)

é43 Parameter grenzen
•	 �Parameterinstellingen staan 

niet goed
•	 dF en dU code opnieuw programmeren (= herstel)
•	 �Controleren en herstellen met Recom, als herstel niet 
lukt; vervang automaat

é44 Parameter checksum
•	 �Parameterinstellingen staan 

niet goed
•	 dF en dU code opnieuw programmeren (= herstel)
•	 �Controleren met Recom; als herstel niet lukt; vervang 

automaat

é45 Default parameters
•	 �Parameterinstellingen kunnen 

niet op default worden terug-
gezet

•	 Vervang automaat

tabel 16	 Storingscodes

* Herplaats de (nieuwe) sensoren maximaal 40 mm onder de warmtewisselaar.
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4.3   Regelstop of blokkering
In het display kan de code 5 , 8  of 9 verschijnen.
•	 �Code 5 is een wachttijd (anti-pendel) van 3 tot 10 minuten 

en verschijnt als de ingestelde 				  
aanvoertemperatuur () te snel is bereikt is en de warm-
tevraag aanwezig blijft.

•	 �Code 8 is een blokkering en verschijnt als de gemeten 
aanvoertemperatuur t1 hoger is dan de 			 
ingestelde aanvoertemperatuur. (Tset aanvoer). De Aquanta 
komt na enige tijd vanzelf weer in bedrijf als 		
de aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde aanvoer-
temperatuur komt.

•	 �Code 9 is een blokkering en verschijnt als de maximale 
stijgsnelheid wordt overschreden, als er te 			 
weinig doorstroming is of als de dT tussen de aanvoer- en 
retourtemperatuur ] 45°C. 

•	 �Code 9 kan ook verschijnen als de blokkerende ingang 1 
of 2 (tussen klemmen 3 en 4 of 5 en 6 op X9) 		
geactiveerd is. 


De Aquanta komt zelfstandig weer in bedrijf als de oorzaak 
van de blokkering is weggenomen.

4.4   Storingsgeheugen
De besturingsautomaat van de Remeha Aquanta heeft een 
storingsgeheugen. Hierin worden de 16 laatst opgetreden sto-
ringen opgeslagen. In het geheugen is naast de storingscode 
(: xx) ook opgeslagen:
•   het aantal keren dat de storing is opgetreden (xx);
•   de bedrijfstoestand van de Aquanta ( xx);
•   �de aanvoertemperatuur (xx) en retourtemperatuur 

(xx) op het moment van de storing.
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4.4.1   Storingen uitlezen
•	 �Druk meermaals op de -toets totdat het storing symbool  
 in de menubalk knippert;

•	 �Druk op de - toets; het display toont knipperend  
xx met het volgnummer van de laatste storing; 

•	 �Druk op de [+]- of [-]-toets om vooruit of terug te gaan in de 
lijst van storingen.

•	 Druk op de - toets om de storing nader te bekijken. 
 	� Druk op de [+]- of [-]- toets om de volgende gegevens te 

bekijken:
	 é12; (storingscode é met storingsnummer bv 12);
	� ; (statuscodemet getal bv 3; toestel brandde 
voor cv));
	� ; (aantal  met als getal het ‘aantal keren dat de sto-
ring is opgetreden’);

	t175 (temperatuur t1, de aanvoertemperatuur 		
	 75 op het moment van de storing);
	�t270 (temperatuur t2, de retourtemperatuur 70 

op het moment van de storing).
•	 �Druk op de  -toets om cyclus te stopen, in display ver-

schijnt: knipperend  xx met het volgnummer van de 
laatste storing

•	 �Druk op de [+]- of [-]- toets om de eventueel volgende sto-
ringsgegevens te bekijken.

4.4.2   Storingen wissen
Als laatste melding in de lijst, verschijnt in het display; 

•	 Druk op de - toets; in het display verschijnt: 0
•	 Druk op de [+] toets om de instelling op 1 te zetten.
•	 Druk op de - toets; het storingsgeheugen is gewist.
•	 �Druk 2x op de -toets om het storingsgeheugen te ver-

laten.


Bij het storingzoeken kan het terughalen van de bedrijfstoe
stand op het moment van het in storing gaan bijdragen tot een 
snellere oplossing van de oorzaak. 

LT.AL.CZ1.000.038
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5   service-onderdelen 

5.1   Algemeen

Wanneer na de jaarlijkse inspectie- of onderhoudswerkzaam-
heden wordt geconstateerd dat er een onderdeel in de Aquan-
ta moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend Remeha-
onderdelen of door uw leverancier aanbevolen onderdelen en 
materialen.
 
Stuur het te vervangen onderdeel op naar uw leverancier. 
Stuur altijd een volledig ingevuld retourformulier mee, zie bij-
gaand voorbeeld. Op deze wijze kan uw leverancier garantie-
verplichtingen sneller en efficiënter afhandelen

Bijgaand (retour) onderdeel is afkomstig uit 
cv-ketel:

model* bouwjaar/
serienr.*

Identificatienr.*

Remeha Aquanta 2004X39382317 00BL3253
Installatiedatum van de cv-ketel Juni 2006

Omschrijving (retour) onderdeel soort Merk type
Driewegklep Elbi VC 1650/1000

Klachtomschrijving motor reageert niet

Omschrijving (retour) onderdeel soort Merk type

Klachtomschrijving

Omschrijving (retour) onderdeel soort Merk type

Klachtomschrijving

Uw gegevens
Naam bedrijf Janssen
Adres Pietstraat 1, 2600 Antwerpen
Telefoon 03 – 1234567
Referentie Hr. Gerrits
Uw ordernummer 530002004
Werknummer -
Projectnummer 14 (Kanaalflats)

tabel 17	 Retourformulier voorbeeld

* Deze gegevens zijn te vinden op het typeplaatje van de Aquanta; het typeplaatje is boven aan de rechterzijmantel geplakt.
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6   CE Verklaring

CE - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
		

Fabrikant					     : Remeha B.V.
Adres						      : Kanaal Zuid 110
Stad,Land					     : Postbus 32, NL-7300 AA   Apeldoorn

- verklaart hiermede dat de toestel(len) 		  : Remeha Aquanta

voldoet/voldoen aan de bepalingen  van de onderstaande EEG-richtlijnen: 
	

EEG-Richtlijnen:		  90/396/EEG	 toegepaste normen:
						      (pr)EN 297(1994), 483(1999), 625(1995), 677(1998)

				    73/23/EEG	 (pr)EN 50165(1997), 60335-1(1994)

				    		
				    92/42/EEG				  

				    89/336/EEG	 EN 50165(1997),  55014-1(2000), 55014-2(1997),
						      EN 61000-3-2(2000), 61000-3-3(1995)

					   

				    97/23/EG	 (article 3, sub 3)	

Apeldoorn, juni 2006
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7	C hecklisten (protocollen)

7.1   Checklist voor inbedrijfstelling (Inbedrijfstellingsprotocol)

Inbedrijfstellingswerkzaamheden, zie par. 2.8.3 Meetwaarde of bevestiging
1. 	 Cv installatie met water vullen. Controle waterdruk in de cv-installatie. O
2. 	 Sifon met water vullen. O
3. 	 Cv installatie ontluchten O
4. 	 Controle werking cv-pomp O
5. 	 Controle van waterzijdige aansluitingen op dichtheid O
6. 	 Controle van aangeboden gassoort
  	 (Komt aangeboden gassoort overeen met de gassoort,
   	 waarvoor de Aquanta geschikt is?)

O  Aardgas L (G25) H (G20) 
    /propaan
    Wobbe index …….kWh/m3

7. 	 Controle van de gastoevoerdruk O  
8. 	 Controle gasmetercapaciteit O
9. 	 Controle op gasdichtheid van de aansluitingen en de gasleidingen    O
10. 	Gasaanvoerleiding ontluchten O
11. 	Controle van elektrische aansluitingen O
12. 	Controle van luchttoevoer- en rookgasafvoeraansluitingen O
13. �	Controle juist ingestelde parameters P17, P18, P19,  P20 en P22 aan de hand van 	

de sticker op de display behuizing
O

14. Controle werking en bedrijfsverloop van de Aquanta O
15. Controle van juiste gas/luchtverhoudingsregeling O
16. Meetapparatuur verwijderd en dopje weer gemonteerd op rookgasmeetpunt O
17. Frontmantel van de Aquanta weer goed aanbrengen O
18. Gassoort op typeplaat in de Aquanta invullen O
19. Ruimtethermostaat of toestelregeling op gewenste waarde instellen O
20. Gebruiker instrueren en nodige documenten overhandigen O
22. Bevestiging van de inbedrijfstelling

(Firmanaam, handtekening monteur)

Datum:  

tabel 18	 Inbedrijfstellingsprotocol
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Inspectie werkzaamheden,
zie par. 3.1

Bevestiging en datum

1. Controle van de waterdruk

2. Controle van de tapcapaciteit
3. Controle van luchttoevoer- en 
    rookgasafvoeraansluitingen
4. �Controle van de ontstekingselek-

trode
5. Controle van de verbranding

6. �Controle van de brander (indien 
nodig)

7. �Controle van de warmtewisselaar 
(cv) 

8. Controleer de venturi op corrosie.
9. Bevestiging van de inspectie

(handtekening monteur)

 

tabel 19	 Inspectieprotocol

	 7.3	C hecklist voor onderhoud (onderhoudsprotocol)

Onderhoudswerkzaamheden
(zie par. 3.2)

Bevestiging en datum

1. �Controle van de ontstekingselek-
trode

2. Warmtewisselaar (cv) reinigen

3. �Platenwarmtewisselaar (ww) rei-
nigen

4. Controle van de verbranding

5. Controle van de waterdruk
6. �Controle van luchttoevoer- en 

rookgasafvoeraansluitingen
7. �Controleer op corrosie van de 

venturi.
8. Controle van de brander
9. Bevestiging van onderhoud

(handtekening monteur)

 

tabel 20	 Onderhoudsprotocol

7.2   Checklist voor jaarlijkse inspectie (inspectieprotocol)
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8   Voorschriften

8.1   Normbladen
De installatie van de ketel is verplicht uit te voeren door een 
erkend c.v.-installateur. Dit volgens de regels van goed vak-
manschap en overeenkomstig de veiligheidseisen voor cen-
trale verwarmingsinstallaties, vervat in de normen NBN B 61-
001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004 en NBN D 
51-006. De voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven, 
Belgaqua, Vlarem en het AREI dienen eveneens te worden 
nageleefd.

8.2   Remeha fabriekstest
Iedere Remeha Aquanta wordt voor het verlaten van de 
fabriek optimaal ingesteld en getest op:
-	 elektrische veiligheid;
-	 CO2- afstelling;
-	 warmwaterwerking;
-	 waterdichtheid;
-	 gasdichtheid;
-	 automaatparameters.

8.3   Aanvullende richtlijnen
Naast de voorschriften en richtlijnen zoals genoemd in par. 
8.1, moeten de aanvullende richtlijnen in deze documentatie 
worden opgevolgd.
Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze 
Installatie en Servicehandleiding, geldt dat aanvullingen of 
latere voorschriften en richtlijnen op het moment van installe-
ren van toepassing zijn.
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9   Technische specificaties

9.1   Technische gegevens

Toesteltype Aquanta
Algemeen
Belastingregeling modulerend of aan/uit
Nominaal vermogen Pn (80/60°C) G20 (cv-bedrijf) kW 7,6 – 24,0 (17,8)*)

Nominaal vermogen Pn (50/30°C) G20 (cv-bedrijf) kW 8,6 – 26,7 (19,9)*)

Nominaal vermogen Pn (80/60°C) G25 (cv-bedrijf) kW 6,4 – 18,7 (14,0)*)

Nominaal vermogen Pn (50/30°C) G25 (cv-bedrijf) kW 7,2 – 20,8 (15,6)*)

Nominale belasting Qn 	 G20		  (Hi) (cv-bedrijf) kW 8,0 – 24,8
Nominale belasting Qn 	 G25		  (Hi) (cv-bedrijf) kW 6,7 – 20,1
Nominale belasting Qn 	 G20		  (Hi) (tap-bedrijf) kW 8,0 – 26,7
Nominale belasting Qn 	 G25		  (Hi) (tap-bedrijf) kW 6,7 – 22,6
Gas- en rookgaszijdig
Type indeling volgens CE in verband met rookgasafvoer - B23, B33, C13. C33, C33S, C43, C53, C83
Toegestane gassoort - I2E(S)B, I3P

Gasvoordruk G20 mbar 20
Gasvoordruk G25 mbar 25
Gasvoordruk (propaan) mbar 37 - 50
Gasverbruik G20 (cv/tap-bedrijf) mn

3/h 0,8 – 2,6/2,9
Gasverbruik G25 (ca/tap-bedrijf) mn

3/h 0,8 – 2,5/2,8

NOx-emissiewaarde (O2 = 0%, droog), volgens 
EN297:A3

ppm < 50
mg/kWh < 87

Rookgashoeveelheid G20 maximaal kg/h 47
Rookgashoeveelheid G25 maximaal kg/h 38
Maximale tegendruk Pa 100
Cv-zijdig
Waterinhoud (ketelblok + leidingwerk) l 1,8
Minimale waterbedrijfsdruk bar 0,8
Maximale waterbedrijfsdruk PMS bar 3,0
Watertemperatuur maximaal °C 110
Bedrijfstemperatuur maximaal °C 90
Waterzijdige weerstand dT = 20°C / 18 kW mbar 180

Waterzijdige weerstand dT = 20°C / 24 kW mbar 300
Sanitairzijdig
Tapdrempel l/min 0
Waterinhoud buffervat l 100
Werkdruk  PMW maximaal bar 8
Weerstand (nom. debiet) bar 0,1
Elektrisch
Max. opgenomen vermogen W maximaal W 150

stand-by W < 3
Beschermingsgraad IP X4D 1)
Rest
Montagegewicht kg 92
Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel (op vollast ww) dB(A) < 44

tabel 21	 Overzicht technische gegevens
*) Fabrieksinstelling 
1) IPX4D = spatwaterdicht; de Aquanta mag in badruimten worden geplaatst volgens de Zone-indeling van 
   badruimten volgens AREI. De voedingsaansluiting dient als vaste aansluiting te worden uitgevoerd.
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9.2   De Aquanta

9.2.1   Ketelsamenstelling

1.	Rookgasafvoer
2.	Luchttoevoer
3.	Bemanteling
4.	Luchtkast
5.	Voorplaat warmtewisselaar
6.	Ontstekings-/ionisationelektrode
7.	Ventilator
8.	Kondenswaterafvoer/ sifon
9.	Cv-zijdig vul- en aftapkraan
10.	 Bedieningspaneel
11.	 Manometer
12.	 Buffervat met isolatieschalen
13.	 Warmwaterzijdige aftapkraan
14.	 Condenswaterafvoerleiding
15.	 Tapwaterpomp 
16.	 Cv-pomp 
17.	 Expansievat (16,5  liter)
18.	 Automatische pompontluchter
19.	 Driewegklep
20.	 Gasmultiblok
21.	 Handontluchter
22.	 Veiligheidsventiel
23.	 Venturi-inlaatpijp
24.	 Frame

LT.NL.CZ1.000.164
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9.2.2   Werkingsprincipe
Gasluchtmengsel
De Remeha Aquanta is voorzien van een ingebouwde lucht-
kast. De ventilator zuigt lucht aan; in de venturi, aan de inlaat-
zijde van de ventilator, wordt het gas ingespoten. Afhankelijk 
van de instellingen, de warmtevraag en de heersende tempe-
raturen die worden gemeten door de temperatuursensoren, 
wordt het toerental van de ventilator geregeld. Gas en lucht 
worden in de venturi gemengd. De gas-/luchtkoppeling zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid gas en lucht precies op elkaar wor-
den afgestemd. Hierdoor ontstaat een optimale verbranding 
over het gehele belastingbereik. Het gasluchtmengsel gaat 
naar de brander, in het centrum van de rvs-warmtewisselaar. 

Verbranding, warmte-overdracht en afvoer reststoffen
De brander verwarmt het cv-water dat door de rvs-warmtewis-
selaar stroomt. De waterdamp in de rookgassen condenseert 
tegen het koude oppervlak van de rvs-spiralen. De warmte die 
bij dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of 
condensatiewarmte) wordt eveneens aan het cv-water overge-
dragen. De afgekoelde rookgassen worden afgevoerd via het 
rookgasafvoerkanaal. Het condenswater wordt via een door-
zichtige kunststof sifon afgevoerd.

De Remeha Aquanta is een all-in-one topcomfort verwarming- 
en warmwatercentrale, oftewel een warmwater buffervat van 
100 liter gecombineerd met een combiketel. Er is dus altijd 
direct warm water beschikbaar, zonder wachttijd. De ketel 
heeft bovendien een aansluiting voor een (optionele) SWW 
circulatieleiding. Met een circulatiepomp wordt de warmwa-
terleiding naar alle tappunten op de gewenste temperatuur 
gehouden, waardoor er aan elk tappunt direct warm water 
beschikbaar is.
Bij de Aquanta verwarmt een ingebouwde platenwarmtewis-
selaar sanitair water, welke wordt opgeslagen in het buffervat. 
Een driewegklep stuurt dus het opgewarmde water naar de cv-
installatie of naar de platenwarmtewisselaar. De driewegklep is 
motor-gestuurd en verbruikt geen energie in de eindstand.  
In het buffervat zit een dompelbuis waarin een boilersensor 
is geplaatst. Deze registreert de temperatuur in het onderste 
deel van het vat. Als de watertemperatuur daalt (door afkoeling 
of omdat er warmwater getapt wordt), krijgt de besturingsauto-
maat een signaal dat er warmtebehoefte is voor het sanitaire 
gedeelte.
De besturingsautomaat zorgt ervoor dat de driewegklep 
omschakelt, zodat het warme cv-water door de platenwis-
selaar stroomt. Tevens wordt de tapwaterpomp aangestuurd, 
die het sanitair water onderuit het vat door de platenwisselaar 
pompt. Het hier opgewarmde water stroomt weer bovenin 
het vat. Het vat wordt gelaagd gevuld, dus het warme water 
gedraagt zich als een laag en mengt zich niet met het koude 
water onderin het vat. Dat houdt in dat er vrij snel na de start 
van de opwarming van een volledig koud vat al warm water 
beschikbaar is. 
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9.2.3   Regeling
Het vermogen van de Remeha Aquanta kan via een geïnte-
greerde OpenTherm-interface volledig modulerend worden 
geregeld met een daarvoor geschikte modulerende ther-
mostaat, zoals de Remeha Celcia 15 of 20. Op de Remeha 
Aquanta kan een 2- draads aan/uit-thermostaat, zoals de 
Remeha Celcia 10 of een power stealing-thermostaat worden 
aangesloten, zie Par. 2.7.

9.2.4   Besturing
De besturing van de Remeha Aquanta, de zogenoemde Com-
fort Master®, zorgt voor een betrouwbare warmtelevering. 
Dit houdt in dat de Aquanta praktisch omgaat met negatieve 
invloeden uit de omgeving (zoals minimale waterdoorstroming 
en luchttransportproblemen). De Aquanta gaat bij dergelijke 
invloeden niet in storing, maar moduleert in eerste instantie 
terug en gaat - afhankelijk van de aard van de omstandighe-
den - eventueel tijdelijk uit bedrijf  (blokkering of regelstop). De 
Aquanta zal warmte blijven leveren zolang zich geen gevaar-
lijke situaties voordoen.

9.2.5   Watertemperatuurregeling
De Remeha Aquanta is voorzien van een elektronische tempe-
ratuurregeling met een aanvoer- en een retourtemperatuursen-
sor. De aanvoertemperatuur is instelbaar tussen 20 en 85°C, 
zie par.2.8.9 (fabrieksinstelling 75°C). De Aquanta moduleert 
terug, als de Aquanta de ingestelde aanvoertemperatuur 
bereikt. De uitschakeltemperatuur is de ingestelde aanvoer-
temperatuur + 5 °C.
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9.2.6   Watergebrekbeveiliging
De Remeha Aquanta is voorzien van een watergebrekbeveili-
ging op basis van temperatuurmetingen. Door terug te modu-
leren op het moment dat de waterdoorstroming te klein dreigt 
te worden, blijft de Aquanta zo lang mogelijk in bedrijf. Bij een 
te geringe doorstroming (dT ] 45°C) of te grote stijging van 
de aanvoertemperatuur, gaat de Aquanta 10 minuten in blok-
keringsmode (code 9). Wanneer er geen water in de Aquanta 
aanwezig is of als de pomp niet draait, volgt een vergrendeling 
(code é7).

9.2.7   Maximaalbeveiliging 
De maximaalbeveiliging vergrendelt de Aquanta bij een te hoge 
watertemperatuur (110°C); code é1.
Na het opheffen van de storingsoorzaak kan de Aquanta wor-
den ontgrendeld door de ‘reset’-toets 1 sec. in te drukken.
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10   Rendementgegevens en gaskeurlabels

10.1   Jaarrendement overeenkomstig rendementsrichtlijn.
108,9% ten opzichte van Hi bij een belasting van 30% en een 
retourwatertemperatuur van 30°C. 
Hierdoor voldoet de Aquanta ruimschoots aan het Nederland-
se Gaskeur HR 107.

10.2   Waterzijdig rendement
96,3% ten opzichte van Hi bij vollast en een gemiddelde 
watertemperatuur van 70°C (80/60°C).
107,8% ten opzichte van Hi bij vollast en een gemiddelde 
watertemperatuur van 40°C (50/30°C).

10.3   Kwaliteitslabel HR-TOP
Door het hoge rendement en de lage NOx - emissies voldoet 
het toestel ruimschoots aan de eisen van het KVBG kwaliteit-
slabel HR-TOP.
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